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O presente trabalho trata do projeto e implementação experimental de controladores 
para o seguimento de trajetória de atuadores hidráulicos. O modelo matemático do atuador 
hidráulico é interpretado como um subsistema mecânico acionado por um subsistema 
hidráulico. Usando esta interpretação são apresentados controladores em cascata baseados 
em modelos lineares e não-lineares que não incluem a dinâmica da válvula. Analisando a 
estabilidade do subsistema hidráulico, demonstra-se a limitação causada pueladinâmica da 
válvula e propõe-se um controlador em cascata baseado em um modelo que inclui a 
dinâmica da válvula como uma dinâmica de la ordem. O controlador proposto e' sintetizado 
pelo método direto de Lyapunov e o sistema em malha fechada é exponenciahnente estável 
quando os parâmetros são conhecidos. Os controladores em cascata são implementados 
experimentalmente em um atuador hidráulico composto por uma válvula proporcional e 
um cilindro de dupla haste. Nesta implementação discutem-se os efeitos da zona-morta, do 
atrito e de compensações propostas. Resultados experimentais ilustram as principais 
características dos controladores em cascata tratados neste trabalho.
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This work addresses the design and experimental implementation of controllers for 
hydraulic actuators trajectory tracking. The hydraulic actuator mathematical model is 
interpreted as a mechanical subsystem driven by a hydraulic one. Using this interpretation, 
cascade controllers are presented based on linear and nonlinear models that do not include 
the valve dynamics. Analyzing the hydraulic subsystem stability, one demonstrates the 
limitation caused by the valve dynamics, and a cascade controller based on a model that 
include the valve dynamics as a ﬁrst order system is proposed. The proposed controller is 
synthesized by using Lyapunov direct method and the closed loop is exponentially stable 
when the actuator parameters are known. The cascade controllers are experimentally 
implemented on a hydraulic actuator composed of a proportional valve and a double-rod 
cylinder. In this implementation, the effects of dead-zone, friction and proposed 
compensations are discussed. Experimental results illustrate the main features of this work°s 
cascade controllers.
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1. INTRODUÇÃO 
_. .‹ 'M' . 
A automatização de processos vem crescendo cada vez mais em' diversos setores da 
atividade humana, o que se deve, dentre outros fatores, à evolução da eletrônica, da 
informática e dos dispositivos de acionamento e medição. Neste contexto, os sistemas 
mecânicos têm um papel fundamental na automação de tareﬁs que exigem o posicionamento 
de materiais, objetos ou ferramentas. Estes sistemas mecânicos são acionados por atuadores: 
elétricos, hidráulicos ou pneumáticos. 
Dentre outras vantagens, os atuadores hidráulicos apresentam excelentes características 
de relação força/dimensão e são muito utilizados quando grandes cargas precisam ser 
manipuladas. Todavia, estes atuadores apresentam características dinâmicas que diﬁcultam 
seu controle em malha fechada em aplicações que requerem alto desempenho, como no caso 
de robôs manipuladores. 
O estudo das caracteristicas dinâmicas dos atuadores hidráulicos e o desenvolvimento 
de algoritmos de controle -têm merecido grande interesse da comunidade cientíﬁca tanto nos 
seus aspectos teóricos como nos seus aspectos práticos e são o objeto deste trabalho. 
Esta tese tem como principal foco o projeto de controladores para atuadores hidráulicos 
utilizando uma estratégia que interpreta o modelo do atuador como dois subsistemas 
interconectados, denominada estratégia em cascata, a análise de estabilidade do sistema em 
malha fechada e a implementação experimental desses controladores.
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Neste capítulo, na seção 1.1 descrevem-se os atuadores hidráulicos. Na seção 1.2 
apresentam-se algumas aplicações desses atuadores. Na seção 1.3 comenta-se o controle em 
malha fechada dos atuadores hidráulicos. Na seção 1.4 apresentam-se os objetivos e o enfoque 
da tese. Na seção l.5 apresenta-se a organização do texto. 
1.1 Atuadores Hidráulicos 
O esquema de um atuador hidráulico é mostrado na ﬁgura 1.1. Este atuador é composto 
por uma válvula tipo carretel de 4 vias e centro crítico e de um cilindro hidráulico linear de 
dupla ação e dupla haste preso a uma carga inercial engastada em uma superfície através de 
um amortecedor. 
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Figura 1.1 - Atuador hidráulico
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De uma maneira resumida, pode-se descrever o funcionamento do sistema da ﬁgura 1.1 
da seguinte forma: uma bomba hidráulica fornece o ﬂuido a uma pressão PS; quando o carretel 
da válvula é movimentado através de um comando, por exemplo, para a direita, como PS é 
maior do que a pressão na câmara 1 (P1), surge uma vazão Q1 na linha 1 no sentido da válvula 
para a câmara 1 e, como a pressão na câmara 2 (P2) é maior do que a pressão de retomo (P0), 
surge uma vazão Qz na linha 2 da câmara 2 para a válvula; então, a pressão na câmara 1 
aumenta e a pressão na câmara 2 diminui, causando uma diferença de pressão entre as câmaras 
do cilindro e provocando uma força no pistão do cilindro no sentido da direita para a esquerda; 
esta força provoca o deslocamento da carga para a esquerda. 2 
A força gerada por este atuador hidráulico é dada pelo produto da área do pistão pela 
diferença de pressão entre as câmaras. Dessa fonna, trabalhando com valores elevados de 
pressão é possível gerar grandes forças com atuadores de pequenas dimensões. Essa é a razão 
pela qual os amadores hidráulicos apresentam excelentes características de relação 
força/dimensão. 
Além das excelentes características de relação força/dimensão, os atuadores hidráulicos 
apresentam outras vantagens, tais como: 
- velocidade de resposta com rápidas partidas, paradas e inversões de velocidade; 
- podem ser operados sob condições contínuas, interrnitentes, de reversão e parada 
repentina sem avarias; 
- ﬂexibilidade no projeto devido à disponibilidade tanto de atuadores lineares quanto 
rotativos. ' 
Por outro lado, os atuadores hidráulicos apresentam algumas características dinâmicas 
que diﬁcultam as suas aplicações.
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Uma dessas características é o comportamento oscilatório e a banda de passagem 
limitada, como explicado na seqüência 
Uma abertura constante da válvula e uma queda de pressão também constante na 
válvula resultam em uma vazão constante a qual provoca um deslocamento do pistão em Luna 
velocidade constante. Portanto, se a posição do pistão “y” é considerada a saída, tem-se um 
comportamento de integrador entre o deslocamento do carretel “xv” e a posição “y” do 
atuador. Além disso, como o óleo nas duas câmaras é compressível, as duas colunas de óleo 
agem como duas molas, o que explica a característica oscilatória (HEINTZE, 1997). 
Matematicamente, estes comportamentos do atuador hidráulico podem ser descritos 
por um modelo linear com um pólo na origem e dois pólos complexos conjugados pouco 
amortecidos, como representado no plano-s na ﬁgura 1.2. Estas características podem 
provocar uma resposta oscilatória e limitar a banda de passagem, o que é indesejável em 
algumas aplicações. 
A lITl(S)
X 
× 
RÊ(s)
X 
Figura 1.2 -Localização dos pólos no plano-s
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Além disso, a relação vazão-pressão é não-linear e existem forças de atrito estático e de 
atrito de Coulomb. Essas características não-lineares diﬁcultam a aplicação e o projeto de 
sistemas com amadores hidráulicos. 
Adicionalmente, existem diﬁculdades na obtenção dos parâmetros do atuador, o que 
diﬁculta 0 projeto do sistema de controle. 
O desenvolvimento de novas tecnologias permitiu que algumas dessas diﬁculdades 
fossem superadas através de uma maior precisão na fabricação dos componentes ou através de 
sistemas de controle eletrônicos. Isto possibilitou a aplicação dos atuadores hidráulicos em 
diversos setores, tais como: agricultura, aviação, automotivo, construção, lazer, manufatura, 
manuseio de materiais, marinha e transporte (EDGE, 1997). Algumas dessas aplicações são 
discutidas na próxima seção. 
1.2 Aplicações dos Atuadores Hidráulicos 
Nesta seção apresentam-se aplicações dos atuadores hidráulicos no setor automotivo 
(suspensões ativas), na aviação (simuladores de vôo) e no manuseio de materiais (robôs 
hidráulicos). 
1.2.1 Suspensões ativas 
A ﬁgura 1.3 mostra um modelo de suspensão ativa para a quarta parte de um carro 
(quarter car model), onde M, representa a massa do chassi, Mu, representa a massa da 
montagem da roda, K, e B, representam a mola e o amortecedor que estão entre o corpo do 
carro e a montagem da roda, K, representa o efeito mola da borracha do pneu, Fa, é a força
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gerada pelo atuador hidráulico, ZS é a posição do corpo do carro, Zu é a posição da roda do 
veículo e Z, é a perturbação de entrada. 
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Figura 1.3 - Suspensão ativa 
No projeto de uma suspensão ativa de um veículo busca-se melhorar o conforto do 
passageiro. Uma medida desse conforto é a aceleração vertical experimentada pelo corpo do 
veículo (massa MS) (FIALIW-IO e BALAS, 1998). O objetivo do atuador hidráulico neste caso é 
gerar uma força Fat de modo a esta aceleração. 
Uma perturbação no terreno (Z,) provoca movimento na roda e no corpo do veículo. 
Para minimizar a aceleração do corpo do veículo é necessário que o atuador hidráulico gere 
uma força desejada Assim, o problema de controle de uma suspensão ativa pode ser tratado 
como um problema de seguimento de uma trajetória de força (ALLEYNE e 
HEDRICK, 1995).
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É importante ressaltar que o deslocamento máximo do amador hidráulico é limitado 
pela deﬂexão da suspensão (ZS-Zu), ou seja, pelo deslocamento máximo entre o corpo do carro 
e a montagem da roda. 
Algoritmos de controle para suspensões ativas podem ser encontrados em ALLEYNE e 
HEDRICK (1995), FLALHO e BALAS (1998), LIN e KANELLAKoPoULos (1997a, 
1997by 
1.2.2 Simuladores de vôo 
O modelo de um simulador de vôo industrial padrão inclui 6 atuadores hidráulicos 
como mostrado na ﬁgura 1.4 (PLUMMER, 1995). 
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Figura 1.4 - Simulador de vôo (PLUMMER, 1995)
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Nesta aplicação, o objetivo dos atuadores hidráulicos é transmitir acelerações angulares 
e lineares para a plataforma do simulador, a qual deve dar ao piloto as mesmas sensações de 
uma aeronave real, levando em conta as restrições de posição, velocidade e aceleração do 
movimento do sistema. 
A prática usual é gerar as acelerações a partir de um modelo matemático da aeronave e 
convertê-las em trajetórias de posição desejada para cada atuador. A partir disso, faz-se um 
controle de posição de malha fechada (PLUMIVIER, 1995). ' 
Uma altemativa ao método acima é controlar diretamente a aceleração de cada atuador 
sujeito às restrições no deslocamento máximo e na velocidade máxima de cada atuador, como 
proposto em PLUM1\/[ER (1995). 
1.2.3 Robôs hidráulicos 
Os robôs industriais são manipuladores reprogramáveis e multifuncionais, projetados 
para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especiais (veja em GROOVER et al. 
(1989) a deﬁnição da Associação das Indústrias de Robótica - RIA, anterionnente o Instituto 
de Robótica da América). 
Os robôs industriais são constituídos de um conjunto de corpos rígidos (elos) 
estruturados na forma de uma cadeia cinemática, aberta ou fechada. 
Os elos de um manipulador são interligados uns aos outros através de juntas, as quais 
podem ser de revolução ou de translação. Cada junta é acionada por um atuador: elétrico, 
hidráulico ou pneumático.
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Os amadores elétricos são os mais utilizados, devido à boa precisão e repetibilidade no 
controle de movimento em malha fechada. Todavia, os atuadores elétricos geralmente não 
propiciam tanta velocidade ou potência como os atuadores hidráulicos. 
Nos robôs acionados eletricamente a dinâmica do atuador é geralmente desprezada 
representando uma vantagem do ponto de vista de controle, porém o mesmo não pode ser feito 
para robôs acionados hidraulicamente (HEINTZE, 1997). Devido à compressibilidade do ar, 
os atuadores pneumáticos apresentam maiores diﬁculdades de controle, lirnitando seu uso em 
aplicações de alto desempenho. 
Nos robôs hidráulicos as juntas podem ser de translação ou revolução. Em robôs 
hidráulicos com juntas de revolução os amadores hidráulicos podem ser lineares 
(GUNNARSSON e KRUS, 1994, ANDERSEN et. al., 1994, BAUCHSPIESS, 1995, 
M°S]RDl et al., 1997), rotacionais (HABIBI e GOLDENBERG, 1995, HEINTZE et al., 1997 , 
KWON et al., 1995, SEPEI-[RI et al., 1990) ou ambos (HABIBI et al., 1994). 
Um exemplo de robô hidráulico com juntas rotacionais e atuadores lineares é mostrado 
na ﬁgura 1.5. Para que o efetuador ﬁnal deste robô desenvolva uma trajetória no espaço é 
necessário que cada junta siga urna trajetória desejada. Através da conﬁguração mecânica do 
robô, esta trajetória desejada na junta é obtida fazendo com que cada atuador siga uma 
trajetória desejada 
O controle de trajetória em atuadores hidráulicos lineares visando a sua aplicação em 
robôs manipuladores é objeto de estudo desta tese.
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Figura 1.5 - Robô hidráulico (BAUCHSPIESS, 1995) 
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1.3 O Controle do Atuador Hidráulico 
As aplicações dos atuadores hidráulicos nonnalmente requerem ou o controle da 
trajetória de força ou o controle da trajetória de posição. Uma visão geral das diﬁculdades do 
problema de controle de força em atuadores hidráulicos pode ser encontrada em CUNHA et al. 
(2000a). Nesta tese, tem-se como objetivo ﬁnal, o controle da trajetória de posição. 
Um esquema de controle em malha fechada de um atuador hidráulico é mostrado na 
ﬁgura 1.6. Neste esquema, a partir da posição desejada “yd” e da saída do atuador “y”, o 
controlador calcula o sinal de controle que é aplicado na entrada do atuador de modo que a 
saída “y” siga “yd” tão perto quanto possível.
ll 
Yd Controlador Atuador Hidráulico
y 
Figura 1.6 - Controle de posição em malha fechada de um atuador hidráulico 
As características dos atuadores hidráulicos, ressaltadas na seção 1.1, diﬁcultam a 
obtenção de bons desempenhos de seguimento em malha fechada Essas diﬁculdades, 
descritas nos capítulos 3 e 5, têm motivado vários trabalhos tanto na proposição de algoritmos 
como na implementação prática desses algoritmos. 
Nesta tese são propostos algoritmos para o controle de trajetória de atuadores 
hidráulicos e a implementação experimental desses algoritmos. 
1.4 Objetivos e Enfoque da Tese 
Esta tese tem como objetivos: 
- avançar teoricamente no desenvolvimento de algoritmos para vencer as limitações 
impostas pelos amadores hidráulicos no seguimento de trajetórias em malha fechada; 
- propor uma implementação experimental desses algoritmos. 
Do ponto de vista teórico, demonstra-se a inﬂuência da dinâmica da válvula no projeto 
da lei de controle do subsistema hidráulico e propõe-se um novo controlador que inclui a 
dinâmica da válvula como uma dinâmica de 1” ordem.
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Do ponto de vista experimental, os controladores em cascata são implementados em 
um atuador hidráulico composto de uma válvula proporcional e de mn cilindro de haste 
passante. Nesta implementação são discutidos os efeitos da zona-morta, dos atritos estático e 
de Coulomb e de uma compensação proposta. Esta compensação proposta é baseada na zona- 
morta inversa. Propõe-se também um esquema para medir a posição do carretel da válvula 
quando a compensação proposta é implementada. 
1.5 Organização do Texto 
O capítulo 2 trata da modelagem de um atuador hidráulico composto por uma válvula 
tipo carretel de 4 vias e centro crítico ende um cilindro de dupla haste. São apresentados 
modelos lineares e não-lineares de 38 ordem e 4a ordem e são discutidas as não-linearidades, as 
incertezas paramétricas e as dinâmicas não-modeladas. 
No capítulo 3 analisa-se o controle do atuador hidráulico com diversas técnicas de 
controle em malha fechada e faz-se uma revisão bibliográﬁca. São analisados os controladores 
clássicos, os efeitos da realimentação de pressão e de aceleração, 0 controlador de estados, a 
técnica de linearização por realimentação, os controladores adaptativos, controladores gerados 
a partir da metodologia do backstepping e controladores baseados em uma estratégia que 
interpreta o atuador hidráulico como dois subsistemas. 
No capítulo 4 apresentam-se controladores em cascata baseados nos modelos linear e 
não-linear de 3a ordem e demonstra-se a limitação causada pela dinâmica da válvula na malha 
fechada do subsistema hidráulico.
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No capítulo 5 propõe-se um controlador em cascata que leva em conta a dinâmica da 
válvula como uma dinâmica de la ordem. A estabilidade é analisada através do método direto 
de Lyapunov. 
O capítulo 6 trata da implementação experimental dos controladores em cascata: 
atuador hidráulico, transdutores, sistema de aquisição de dados e controle, parâmetros 
nominais e trajetória desejada. São descritas as ﬁinções da cartela eletrônica usada para 
acionar a válvula proporcional e são analisados os efeitos dessas ﬁinções na relação entre a 
tensão aplicada na cartela eletrônica e a vazão na válvula. A partir dessas análises propõe-se 
uma compensação para a zona-morta. Discute-se, também, o ajuste dos ganhos dos 
controladores em cascata. 
No capítulo 7 são apresentados os resultados experimentais para um controlador 
proporcional e para os controladores em cascata tratados nos capítulos 4 e 5. Discutem-se os 
efeitos da zona-morta, dos atritos estático e de Coulomb e da compensação proposta nos erros 
de trajetória e de posicionamento ﬁnal. 
O capítulo 8 apresenta a conclusão do trabalho e sugestões para trabalhos futuros.
2. MODELAGEM DE UM ATUADOR HIDRÁULICO 
2.1 Introdução 
Este capítulo trata da modelagem e principais características de um atuador hldraulico 
composto por uma válvula tipo carretel de 4 vias e centro crítico e de um cilindro hidrauhco 
linear de dupla ação e dupla haste solidário a uma carga inercial engastada em uma superﬁcie 
através de um amortecedor. Este atuador é mostrado na ﬁgura. 2.1. 
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Figura 2.1 - Atuador hidráulico
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Neste capítulo, a seção 2.2 trata das válvulas hidráulicas e da equação de vazão em 
uma válvula tipo carretel de 4 vias e centro crítico. Na seção 2.3 apresenta-se a modelagem do 
atuador hidráulico mostrado na ﬁgura 2.1. A seção 2.4 trata da inclusão da dinâmica da 
válvula no modelo do sistema. Na seção 2.5 discutem-se algumas não-linearidades, incertezas 
paramétricas e dinâmicas não-modeladas. A seção 2.6 apresenta as conclusões do capítulo. 
2.2 Válvulas Direcionais Continuamente Variáveis 
Conforme pôde ser visto na descrição do funcionamento apresentada no capítulo 1, a 
válvula controla as vazões nas linhas l e 2 e, conseqüentemente, a diferença de pressão entre 
as câmaras do cilindro, sendo considerada o elemento mais importante do atuador hidráulico. 
As válvulas são classiﬁcadas quanto aos elementos de controle em diferentes tipos: 
tipo carretel, tipo bocal-deﬂetor e tipo tubo injetor. As válvulas também são classiﬁcadas 
conforme o número de vias pelas quais o ﬂuido entra ou sai da válvula (DE NEGRI, 1988). 
Uma válvula tipo carretel de 4 vias é mostrada na ﬁgura 2.2. 
Uma das características construtivas do tipo de válvula é o centro, que relaciona a 
diferença entre a largura do ressalto do carretel e o comprimento do pórtico como (DE 
NEGRI, 1988): ' - 
- centro subcrítico: quando a largura do ressalto é menor do que o comprimento do 
pórtico; 
- centro crítico: quando a largura do ressalto é igual ao comprimento do pórtico; 
- centro supercrítico: quando a largura do ressalto é maior do que o comprimento do 
pórtico;
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,Figura 2.2 - Válvula tipo carretel de 4 vias 
As válvulas são classiﬁcadas quanto ao tipo de acionamento em elétrico (motor de 
força ou motor de torque) ou mecânico (direto ou alavanca) (DE NEGRI, 1988). As válvulas 
de acionamento elétrico são chamadas de válvulas eletro-hidráulicas e produzem uma vazão 
que pode ser controlada através de um sinal de entrada elétrico. 
No caso das válvulas direcionais ON-OFF, um arranjo com solenóide e mola é 
implementado de modo que: quando o solenóide é energizado, o carretel da válvula é 
deslocado para a posição ﬁnal; quando o solenóide é desligado, o carretel retoma para a sua 
posição inicial. 
V _ 
Nas servoválvulas e válvulas proporcionais, o sinal de acionamento (entrada) é 
contínuo no tempo e em amplitude, e, desse modo, a área dos oriﬁcios das válvulas pode ser 
variada de fonna contínua e controlada. Conseqüentemente, as perdas de carga podem ser 
variadas continuamente, e, com isso, a vazão ou a pressão (saída) poderá ser proporcional a 
um sinal de entrada (LINSINGEN, 2001). Por esse motivo, essas válvulas são chamadas de 
válvulas direcionais continuamente variáveis.
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As servoválvulas foram originalmente desenvolvidas para aplicações militares, 
particularmente aeronáuticas, sendo posterionnente difundidas para os outros setores da 
atividade humana (LINSINGEN, 2001). Todavia, devido ao elevado custo, suas aplicações 
ﬁcaram mais restritas aos processos que justiﬁcavam seu emprego e necessitavam de um 
elevado desempenho, tais como os robôs manipuladores. 
Um exemplo de uma servoválvula com uma válvula bocal-deﬂetor fazendo a interface 
entre o motor de torque e o carretel da válvula é mostrado na ﬁgura 2.3 (WATTON, 1989). 
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Figura 2.3 - Servoválvula eletro-hidráulica (WATTON, 1989) 
Nesta servoválvula, quando uma corrente elétrica circula através da bobina do motor 
de torque, ele gera uma força eletromagnética que provoca a rotação do deﬂetor, criando uma 
diferença de pressão entre as extremidades do carretel e causando o movimento do mesmo. 
Com o movimento do carretel, a mola de realimentação criaum torque no deﬂetor contrário ao
18 
que causou o movimento do carretel fazendo com que o deﬂetor retome para a condição nula 
(diferença de pressão entre as extremidades do carretel igual a zero). 
No caso das válvulas. proporcionais utilizam-se solenóides proporcionais, nos quais a 
força gerada é proporcional à corrente que circula na bobina. Dessa forma, 0 deslocamento do 
carretel da válvula é proporcional ao sinal elétrico aplicado na entrada. As válvulas 
proporcionais de primeira geração apresentam um menor custo, porém possuem precisão e 
resposta dinâmica mais limitadas quando comparadas com as sewoválvulas. Estes fatores 
delimitaram o uso entre estas duas tecnologias. Atualmente, as novas gerações de válvulas 
proporcionais, aliando soﬁsticação e custo relativamente baixo, têm ampliado as fronteiras do 
campo de utilização (LINSINGEN, 2001). 
Tanto nas válvulas proporcionais como nas servoválvulas, com um sinal elétrico de 
baixa potência aplicado na entrada pode-se controlar com razoável precisão elementos 
hidráulicos de alta potência e, por esse motivo, estas válvulas são chamadas de ampliﬁcadores 
hidráulicos. 
2.2.1 Válvula tipo carretel de 4 vias e centro crítico 
q 
A ﬁgura 2.4 mostra uma válvula tipo carretel de 4 vias e centro crítico acoplada a um 
cilindro hidráulico linear de dupla haste, onde P1 é a pressão na câmara 1 do cilindro [Pa], P2 
é a pressão na câmara 2 [Pa], QI é a vazão da válvula para a câmara 1 [m3.s']], Qz é a vazão da 
câmara 2 para a válvula [m3.s`l], w é o diâmetro da válvula [m] e xv é o deslocamentofdo 
carretel da válvula
/
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Figura 2.4 - Válvula tipo carretel de 4 vias e centro crítico acoplada a um cilindro 
Note que os vazamentos devidos às imperfeições da válvula não estão representados na 
ﬁgura 2.4. Nonnalmente, estes vazamentos são representados e depois desprezados no cálculo 
da equação de vazão. Nesta modelagem considera-se a seguinte hipótese: 
Hipótese 2.1 - A válvula e o cilindro apresentam construções simétricas e sem imperfeições 
construtivas, ou seja, não há vazamentos na válvula e nem no cilindro. 
De acordo com a ﬁgura 2.4, com o sistema em repouso e a válvula na posição central 
(xV= 0) não há vazão nas linhas 1 e 2. Quando o carretel da válvula é deslocado para a direita 
(xv > 0), como a pressão PS é maior do que P1, produz-se Luna vazão Ql no sentido da linha de 
suprimento para a câmara 1 do atuador, que é dada pela equação de vazão em um oriﬁcio (veja 
equação (A.5) no apêndice A):
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Q1=°óAo¡}%(Ps_P1)› (2_1) 
onde p é a massa especíﬁca do ﬂuido [kg.m`3], cd é o coeﬁciente de descarga e A0 é a área do 
oriﬁcio_ [m2]. 
Considerando a área do oriﬁcio (A0) linearmente proporcional ao deslocamento do 
carretel da válvula x., pode-se escrever a equação (2.1) como
L 
Qi = °Xv¡l%(Ps "PJ , (22) 
onde c = cd rc w é uma constante positiva [m]. Da mesma forma, como P2 é maior do que P0, 
há uma vazão Qz no sentido da câmara 2 para o retomo dada por 
Qz = cxv,/§‹Pz -P0). (23) 
Considerando que a pressão de retomo é nula, ou seja, 
P0 = 0 , (2.4) 
e que a pressão de suprimento é constante, pode-se escrever 
PS = Pl + P2 = constante. (2.5) 
Da Hipótese 2.1 tem-se 
Q, =Q2 =Q. (2.6) 
Deﬁnindo a diferença de pressão na carga como 
PA = Pl - P2 - (2.7) 
e utilizando a equação (2.5), obtém-se as seguintes relações:
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_ PS +PA P' "T (2.8) 
P -P 
` 
(2.9) 
, . Combinando as equações (2.2), (2.3), (2.6), (2.8) e (2.9), a equação de vazão é dada 
por
_
l 
Q=C\[šXv¡/PS-PA . 
Note que a equação (2.10) foi deduzida apenas no sentido xv > 0. Para ser válida nos 
dois sentidos inclui-se a função sinal (sgn(.)): 
Q = CJÉXM/Ps _ S8I1(Xv)PA - (2,11) 
_¡z 
Deﬁnindo-se Kb = c ` /Í como Luna constante hidráulica [m3.s`1 .N 2 ], aP 
equação (2.l 1) pode ser escrita como 
Q = Khxv,/PS - sgn(×v)PA . (2-12) 
Quando se deseja linearizar a equação (2.l2), como na prática PA raramente excede 
(2/3)PS, pode-se utilizar a aproximação binomial obtendo um erro menor do que 10% 
(STRINGER, 1976). Desta forma, usando série de potência tem-se 
P 1 P 
JPS -S-gn(×v)PA = \/Élfl-Sg11(Xv)í^ e \/_1;Ã(1-5-13?-Sg11(Xv)¶ (2.13) 
S S 
Substituindo a equação (2.l3) em (2.l2) obtém-se 
Q=(K..\/É)×v -{Kh§~Sg11(Xv)×v¶PA- (214)
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Como sgn(xv )xv = xy , a equação da vazão pode ser escrita como 
Q=KQXv -KCPA, (2.l5) 
onde KQ é o ganho de vazão [m2.s`l] e KC é o coeﬁciente de vazão-pressão [m5.N`1.s`1]: 
KQ =Kh`/.PI V (2-15)
S 
(2.17) 
2.3 Modelagem de um Atuador Hidráulico 
Nesta seção apresenta-se a modelagem do atuador mostrado na ﬁgura 2.1, onde M é a 
massa total (massa do atuador mais a da carga) [kg], B representa a soma dos atritos viscosos 
do sistema [N.s.m`l], FL é uma força extema que atua na carga [N], P1 é a pressão na câmara 1 
do cilindro [Pa], P2 é a pressão na câmara 2 do cilindro [Pa], Q1 é a vazão da válvula para a 
câmara 1 do cilindro [m3.s`1], Q; é a vazão da câmara 2 do cilindro para a válvula [m3.s`l], 
PS é a pressão de suprimento [Pa], P0 é a pressão de retomo [Pa], A é a área de seção 
transversal do pistão [m2], v¡ e vz são os volumes nas linhas 1 e 2 respectivamente [m3], xv é o 
deslocamento do carretel da válvula [m] e “y” é aposição do pistão (“saída do atuador”). 
Observação 2.1 - Nesta seção a dinâmica da válvula é desprezada, de modo que existe um 
ganho estático Kem [m.V"] (constante eletromecânica) entre a entrada de controle “u” [V] e o 
deslocamento do carretel da válvula: * 
XV = Kmu (2.18)
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2.3.1 Sistema não-linear de 35 ordem 
A dinâmica mecânica da carga é obtida aplicando-se a segunda lei de Newton: 
M`}?+By=A(P,-P2)+FL, (2.l9) 
onde A(P1-P2) é a força que atua na carga devido à diferença de pressão entre as câmaras 
1 e 2. 
A relação entre a vazão e a variação de volume nas câmaras do cilindro é dada por 
(veja lei da conservação da massa no apêndice A)
d 
PQ1 = ã;(PV|) (220) 
PQz ="§t'(PVz)› (221) 
que podem ser escritas como 
_ Q _ Óvl 1 '___p (222) 
Q2 = (223) 
Escrevendo a massa especíﬁca p em função do módulo de elasticidade volumétrica 
[3 [Pa] (veja equação (A.2) no apêndice A) e .substituindo nas equações (2.22) e (2.23) 
obtém-se 
Vlpi . 
QI = T + V. (224) 
Vzpz . 
Qz = - T+ vz - (225)
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Considerando que os volumes nas canalizações 1 e 2 são iguais (simetria 
na construção) e deﬁnindo o volume total como v= v, +v2 [m3], pode-se 
escrever vl = š + Ay e v2 = š 
- Ay. Assim, as equações (2.24) e (2.25) podem ser escritas 
como 
V . 
Q] : (5 
J' gylp* 
+ Ay (226) 
V . 
ÍTAYJPZ 
_ (227) Qz = - --¿----Ay . 
Igualando a equação (2.l2) com as equações (2.26) e (2.27) tem-se 
_ V _ 
í~ + Ay)P, 2 _ (2.28) 
K..›‹v¬/PS - sgn‹›‹v›PA› = -T+ Ay 
V _ . 
iš'^ylP2 
. (229) Khxv,{Ps -sgn(xv)PA) =- -T-Ay . 
Isolando as derivadas temporais das pressões 1 e 2 nas equações (2.28) e (2.29) 
obtém-se 
P1 = ~V-E-f-[KhXv«/(PS -Sgn(×v)PA) -Ay] (230) 
ÍFAYÍ 
Pz =-i[K.1›‹v\/(PS-sgn<×V›Pi›-Aylz (231)W
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Substituindo as equações (2.30) e (2.31) na derivada temporal de (2.7) resulta que a 
derivada da diferença de pressão é dada por 
PA =-fA§f+ÍKhx,,g, (2-32) 
~ -MW 
onde f=f(y)=í2ÊY-~ [Pa.m`3] e g=g(xv,PA)=¬/(PS -sgn(xv)PA) [Pa%]. 
V 2 
~ (z) 
As equações (2.l9) e (2.32) formam o conjunto de equações que descreve o modelo 
não-linear de 3a ordem do sistema mostrado na ﬁgura 2.1, com o deslocamento do carretel da 
válvula como entrada e a posição do pistão como saída: 
My + By = APA + FL (2.33) 
PA z -fAy+ﬂ<h×vg. (234) 
Desprezando a dinâmica da válvula (Observação 2.1) no sistema (2.33) e (2.34) 
obtém-se 
My + By = APA + FL (235) 
PA = -ﬁày + ﬂšhuugu , (2-36)
1 
onde gu = gu(u,PA ) = ,/(PS - sgn(u)PA) [Pa 2] e Khu é a constante hidráulica 
-1 
[m4.s" .V" .N31 dada por 
Km=KmKh_ Qsn 
Observação 2.2 - As não-linearidades apresentadas neste modelo são a raiz quadrada, a função 
sinal (sgn(u)) em gu (u, PA) e o termo dependente do quadrado da posição no 
denominador (função f(y)).
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Observação 2.3 - Quando a dinâmica da válvula é desprezada o sistema apresenta grau 
relativo” “3”. Pode-se ainda observar que a entrada de controle “u” controla a derivada da 
diferença de pressão e, conseqüentemente, a derivada da força gerada ao invés da força 
gerada. Este é o motivo pelo qual os atuadores hidráulicos não são considerados como 
geradores diretos de força (ou torque) como nonnalmente acontece com os atuadores elétricos. 
Observação 2.4 - Alguns autores (ALLEYNE, 1996, YAO et al., 1998, LIN e 
KANELLAKOPOULOS, l997b) consideram uma pequena variação de “y” em tomo da 
origem de modo que f (y) = -%3Y-i z É . Assim, a equação (234) é escrita como 
V V _ _ A 2 
(2) ( y) 
- 4 . 4 
Pr =-7BAy+7BK.,›‹,g (238) 
2.3.2 Sistema linear de 32 ordem 
Utilizando a aproximação mostrada na Observação 2.4 e aplicando a mesma 
aproximação binomial descrita na equação (2.13), obtém-se ' 
` 
My + By = APA + FL (2-39) 
. 45 `/Í _ PA=T{KhJíXv-KhäXv PA-Ay}.
s 
Considerando FL = O e utilizando as definições de KQ (2.l6) e KC (2.l7), as equações 
(2.39) e (2.40) podem ser escritas como 
2"' O grau relativo em um sistema não-linear é o número de vezes que a saída deve ser derivada para se obter a 
entrada de controle (KHALIL, 1996).
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My+By =APA (2.41) 
. 4 _ PA = 7B(KQ×v ~KcPA -Ay) (242) 
Considerando a relação entre a entrada de controle e o deslocamento do carretel como 
uma constante Kem (Observação 2.1) no sistema (2.4l) e (2.42), tem-se que o sistema linear 
relacionando a entrada de controle “u” com a saída do atuador “y” é dado por t 
My + By = APA (2.43) 
PA = ifllpíquu-KCPA -AY)› (2.44) 
_/-~` _ 
onde o ganho de vazão KQU [m3.s`l.V`l] é dado por 
KQU = KmKQ = Km/'lí . (2-45) 
O coeﬁciente de vazão-pressão KC pode ser calculado em função de “il” como 
KC = K., -2*/Í); XV = Km š-|u|. 
' 
(2.4ó) 
S S 
Escolhendo o vetor de estados como x = [y 5/ PA]T pode-se escrever o sistema na 
representação de estados como 
X=Fx+Gu 
(2.47) 
yo : Hx ° 
.V oi 
onde yo é a saída, F = 0 -ä _ é a matriz do sistema, G = 
1% 
é o vetor
4 
O _ 4BA _ 
LQ_“_
<
A 
'G>§>o 
<71 n 
L.í.__.í-__! 
|-'_'-'_'¬
<
O 
Lí_____í.| 
de entrada e H = [1 0 0] é o vetor de saída.
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Combinando as equações (2.43) e (2.44) obtém-se uma função de transferência Ga(s) 
de terceira ordem relacionando a entrada “u” à saída “y”: 
45 A ' 1 GÁS) = Ti;/ÍKQ" sisz + 2šcons+ mf, Í, (248) 
mn = 2`,%(A2 +BKC) (2_49) 
_+iBKC 
ë: V . (2.50) 
4[J-(A2 + BKC 
O valor de KC é normalmente muito pequeno, de tal forma que se A2 >> BKC as 
onde 
šwzw 
equações (2.49) e (2.50) podem ser escritas como 
wn = 2A,l-1% (2.51) 
B 4 
š = ñ + ÇBKC (252) 
4A [L Mv 
Nas equações (2.48), (2.5l) e (2.52), substituindo os parâmetros do sistema por valores 
numéricos normalmente encontrados em aplicações reais, tem-se que o sistema linearizado 
apresenta um pólo na origem e dois pólos complexos conjugados. Somente no caso de um 
sistema com um coeﬁciente de atrito viscoso muito alto o sistema teria um pólo na origem e 
dois pólos sobre o eixo real.
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Observação 2.5 - O modelo linear pode também ser obtido aplicando-se a serie de Taylor no 
modelo não-linear do atuador hidráulico. 
2.4 Inclusão da Dinâmica da Válvula 
Normalmente utiliza-se como servoválvula um conjunto de válvulas do tipo bocal- 
deﬂetor (ﬂapper-nozzle) e carretel como foi mostrado na ﬁgura 2.3 (VVATTON, 1989). 
Existem muitas não-linearidades associadas com a servoválvula (ALLEYNE, 1996): 
¬ forças de escoamento no carretel da válvula; 
- saturação devido ao deslocamento máximo do deﬂetor; 
- atn`to no carretel; 
- zona-morta quando a válvula é supercrítica. 
Desprezando estas não-linearidades e de acordo com a descrição do ﬁmcionamento da 
servoválvula mostrada na ﬁgura 2.3, pode-se obter a relação entre a corrente de 
entrada “i” [A] e a posição do carretel “xv” [m] da seguinte forma (F ITZSIMONS e 
PALAZZOLO, 1996): 
- o torque resultante no deﬂetor tdf [N.m] é dado por 
tdf = k,i- kwxv , 
A 
(2.53) 
onde lc é o ganho do motor de torque [N.m.A"] e kw é a constante da mola de 
realimentação [N.m.m'1]; 
- a equação do movimento do deﬂetor pode ser escrita na forma
2 
.. . (Ú 
xdf 'l' zšdfmafxdf + mãfxúf =Lí‹1£`¶Túf v (2-54)
af
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onde xdf é o deslocamento do deﬂetor [m], kdf é a rigidez do deﬂetor [N.m.m`1], mdf é a 
freqüência natural do primeiro estágio deﬂetor e šdf é o fator de amortecimento do primeiro 
estágio deﬂetor; 
- a relação entre a posição do deﬂetor e a velocidade do carretel é deﬁnida como 
kizxúf = Avxv = 
(2.55) 
onde Av é a área da extremidade do carretel [mz] e kh é o ganho do ampliﬁcador hidráulico 
[m/S1;
' 
- um diagrama de blocos desta servoválvula bocal-deﬂetor é apresentado na ﬁgura 2.5 
e a função de transferência entre a corrente de entrada “i” e a posição do carretel XV é dada por
2 khmúf k (256) A 1‹ ' 
Gsv : v df k 1< mz
` 
{s3 +2§dfcodfs2 +o)f,fs+`"í'“Lf Avkdf 
Pela dedução apresentada, desprezando as não-linearidades da servoválvula, tem-se 
que a dinâmica da válvula pode ser descrita por uma função de transferência de 3a ordem.
2 
mdf 
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I 
df k 9 *df 5 XV 1 ×~ K (52 + zšórwófs + mšf) Av 5 
Motor de torque 
Dinâmica do deﬂetor 
kW 
Mola de realimentação 
Figura 2.5 - Diagrama de blocos da válvula bocal-deﬂetor com mola de realimentação
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Utilizando um modelo linear de 3a ordem, ALLEYNE (1996) obtém os seguintes 
pólos para a servoválvula 760-103A MOOG: dois pólos complexos conjugados em 
(-1761,6 i j 4740,7) e um pólo real em (-157,3). Como a resposta dos pólos complexos é de 
uma ordem de magnitude mais rápida do que o pólo real, o modelo de 3a ordem é reduzido 
para um modelo de 1” ordem com um pólo na mesma localização do que o pólo real do 
modelo de 3” ordem (-157,3). A resposta em freqüência do modelo de la ordem é similar à 
resposta em ﬁeqüência do modelo de 3a ordem para ﬁeqüências abaixo de 200Hz. 
Por isso, pode-se aproximar a dinâmica de terceira ordem por uma dinâmica de 
primeira ordem, com uma constante de tempo a ser detemiinada empiricamente (ALLEYNE e 
HEDRICK, 1995). Esta aproximação é usada por vários autores (Y AO et al., 1998, FIALHO e 
BALAS, 1998, LIN e KANELLAKOPOULOS, 1997a, 1997b). 
Cabe ressaltar, que na prática um ampliﬁcador precede o motor de torque do deﬂetor e 
fomece a conversão necessária da tensão de entrada do ampliﬁcador para a corrente do motor 
de torque (ALLEYNE, 1996). 
Assim sendo, neste trabalho aproxima-se a dinâmica da válvula por uma dinâmica de 
la ordem dada por 
xy =--1-xv +Kiu, (2.57) 
TV tV 
onde “u” é a tensão de entrada da servoválvula [V] (entrada de controle do atuador) e tv e 
Kem são constantes da válvula 
Combinando a equação (2.57) com as equações (2.33) e (2.34) obtém-se o modelo não- 
linear de 4* ordem do atuador hidráulico que inclui a dinâmica da válvula como uma dinâmica 
de 1” ordem:
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My+By = APA +FL (2-58) 
PA = -fAy+ÍKhxvg (2-59) 
XV = -covxv + Kemoavu, (2.60) 
onde mv =l/tv. 
Observação 2.6 - Quando a dinâmica da válvula é considerada como de la ordem o sistema 
apresenta grau relativo “4”.
‹ 
O modelo linear de 4* ordem é obtido combinando as equações (2.57), (2.4l) e (2 .42): 
My + By = APA (2_.61) 
. 4 _ 
PA = 7B(KQ×v _ KCPA - Ay) (2.ó2) 
XV = -wvxv + Kemoâvu. (2.63) 
Observação 2.7 - No caso de uma válvula proporcional de um estágio com controle de 
posição, tem-se uma dinâmica elétrica de la ordem em série com uma dinâmica mecânica de 
28 ordem, resultando em uma dinâmica de 3a ordem. A posição do carretel é normalmente 
usada para um controle de malha fechada feito através de um circuito eletrônico. Em 
ANDRIGHETTO (1996) a dinâmica de uma válvula proporcional deste tipo é considerada 
como de 28 ordem: 
iiv =-Zšvoavirv -cošxv +KcmcoÍu, (2-64) 
onde QV é o fator de amortecimento da válvula.
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2.5 Comentários sobre a Modelagem, Incertezas nos Parâmetros e 
Não-Linearidades 
Nesta seção discutem-se algumas das considerações feitas durante a modelagem e o 
efeito das incertezas e das não-linearidades no modelo do sistema. 
2.5.1 Vazamentos e ganho de vazão-pressão (KC) 
Pela equação (2.46), o valor de KC é nulo (KC = 0) para linearização em tomo da 
origem (XV = 0, u = 0). Na prática, o valor de KC não é nulo devido aos vazamentos na válvula. 
ANDRIGI-IETTO (1996) discute métodos práticos para a determinação de KC e 
ressalta que o valor de KC calculado a partir de expressões analíticas difere signiﬁcativamente 
dos valores práticos, devido às expressões analíticas serem deduzidas sem considerar os 
vazamentos na válvula. 
O vazamento no cilindro, quando considerado, é normalmente modelado como o 
produto de uma constante Ct com a diferença de pressão PA , ou seja, para o modelo linear o 
vazamento pode ser somado ao valor da constante KC (STRINGER, 1976). 
Pela equação (2.52) nota-se que quanto maior o valor de KC maior é o amortecimento 
do sistema. Portanto, o amortecimento do sistema pode ser aumentado introduzindo-se um 
vazamento entre as câmaras do atuador. 
2.5.2 Dinâmica das tubulações 
Quando a tubulação entre a válvula e o cilindro hidráulico tem um grande 
comprimento ela podeoxiginar um comportamento dinâmico considerável. Este fenômeno é 
chamado de dinâmica devido às tubulações. Esta dinâmica pode ser representada como mn
34 
sistema de Zﬂ ordem com pólos pouco amortecidos em série com a dinâmica da válvula 
(HEINTZE, 1997). O amortecimento e a freqüência natural dos pólos depende do 
comprirnento e do material da tubulação. 
2.5.3 Módulo de elasticidade volumétrica (B) 
O módulo de elasticidade volumétrica é de diﬁcil determinação e segundo WATTON 
(1989) este é um dos parâmetros. do ﬂuido que causa a maior preocupação em sua validação 
numérica . O valor do módulo de elasticidade volumétrica equivalente ou efetivo do óleo em 
uma câmara é assumido como sendo a combinação do módulo de elasticidade volumétrica do 
óleo sem ar, do módulo de elasticidade volumétrica do ar contido na câmara e do módulo de 
elasticidade volumétrica da câmara (JINGHONG, 1994). Além disso, o valor do mesmo 
depende da pressão e da temperatura do ﬂuido. 
Das equações (2.5 1) e (2.52) veriﬁca-se que o valor do módulo de elasticidade 
volumétrica inﬂuencia os valores da ﬁeqüência natural e do fator de amortecimento do 
sistema Veriﬁca-se, também, que a incerteza neste parâmetro provoca incerteza nos 
elementos da matriz F e do vetor de entrada G na equação (2.47). 
Portanto, a incerteza no módulo de elasticidade volumétrica diﬁculta o projeto de 
controladores baseados no modelo linear, como é o caso dos controladores clássicos e do 
controlador de estados. 
Da mesma fonna a incerteza no valor do módulo de elasticidade volumétrica causa um 
erro no cálculo da função Ky), o que diﬁculta a linearização por meio de uma realimentação 
quando um controlador não-linear é usado para cancelar a ftmção não-linear fly) dada na 
equação (232).
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2.5.4 Constante hidráulica (Kb ou KM) e ganho de vazão (KQ ou KQU) 
O valor da constante hidráulica Kh é de diﬁcil detenninação através dos manuais e 
catálogos fornecidos pelos fabricantes. Como normalmente as válvulas são acionadas através 
de cartelas eletrônicas, os ajustes que podem ser feitos nas mesmas alteram o valor de Kh. Um 
outro fator que diﬁculta a sua determinação é a existência de uma zona-morta. Assim, pode-se, 
a partir das infonnações apresentadas pelo fabricante obter apenas Luna estimativa do valor de 
K...
p 
O valor de KQ é válido apenas no ponto onde o modelo foi linearizado. Quando o 
sistema opera fora deste ponto este parâmetro contém uma incerteza. Além disso, a incerteza 
em Kh signiﬁca Luna incerteza em KQ se o mesmo é calculado pela equação (2.l6). 
Pela equação (2.48) tem-se que KQU (KQ) altera o ganho DC da ﬁmção de transferência 
de malha aberta As incertezas em KQU diﬁcultam o projeto de controladores baseados no 
modelo linear do atuador. 
2.5.5 - Dinâmica da válvula (mv) 
Na modelagem da servoválvula bocal-deﬂetor apresentada na seção 2.4, desprezou-se 
as não-linearidades da servoválvula, obtendo-se uma ﬁmção de transferência de 3a ordem 
relacionando a corrente de entrada com a posição do carretel da válvula. 
Todavia, estas não-linearidades desprezadas afetam signiﬁcativamente o 
comportamento dinâmico da válvula. Para uma dada válvula, dentre outros fatores, a resposta 
dinâmica real varia com as condições de operação tais como pressão de suprimento, nível do 
sinal de entrada e temperatma do ﬂuido hidráulico (THAYER, 1965).
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Para efeito de projeto e análise gerahnente aproxima-se a dinâmica da válvula por uma 
função de transferência de primeira, segunda ou terceira ordem. Devido à resposta dinâmica 
de uma válvula depender da amplitude do sinal de entrada, os fabricantes normalmente 
fomecem ou a resposta em ﬁeqüência ou o tempo de resposta para entradas de 10% e 100% 
do valor máximo do sinal de entrada Portanto, existe uma incerteza paramétrica associada aos 
parâmetros da válvula. 
2.5.6 Volume(v), área(A), massa(M) e coeficiente de amortecimento viscoso(B) 
O volume e a área normahnente não apresentam diﬁculdades em sua medição e podem 
ser detemiinados com a precisão necessária. 
A massa do sistema é a soma da massa do atuador, da massa de ﬂuido deslocada e da 
massa da carga. Da mesma forma que o módulo de elasticidade volumétrica, este parâmetro 
inﬂuencia os valores da freqüência natural (2.5 1) e do fator de amortecimento (2.52). 
Nonnalmente, o atrito viscoso do sistema depende mais do atrito viscoso da carga do 
que do atrito viscoso no cilindro do atuador. Em ANDRIGI-[ETTO (1996), o atuador é 
deslocado em velocidadeconstante e o coeﬁciente de amortecimento viscoso é calculado 
dividindo o produto da diferença de pressão vezes a área pela velocidade. O coeﬁciente de 
amortecimento viscoso resultante é dado pela média dos coeficientes obtidos. Este parâmetro 
inﬂuencia o valor do fator de amortecimento do sistema (2.52).
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2.5.7 Aproximação da função não-linear f(y) por uma constante 
A função não-linear f(y) está deﬁnjda em (2.32) como 
f(y) = __2Í5Ví _ (2.ó5) 
- (Ay)2 
Conforme citado na Observação 2.4, alguns autores aproximam esta função pela 
constante 4B/ v. Isto também ocorre no modelo linearizado em torno da origem. Isto signiﬁca 
que quando o sistema opera fora da origem o valor de f(y) difere de 4B/v e, 
conseqüentemente, o sistema apresenta uma freqüência natural e fator de amortecimento 
diferentes dos calculados em (2.51) e (2.52). 
Esta diferença entre o valor da constante 4B/ v e do valor f(y) toma-se signiﬁcativa no 
caso de um atuador de curso grande. Para exempliﬁcar, suponha um cilindro com haste 
passante de 1 [m] de curso (i 0,5 [m] em tomo da posição central), volume das linhas 1 e 2 
(v = 9,55s3.1o“* [m3]), àrea (A = 7,ó57ó.1o“* [m2]) e módulo de elasddidade vdldmémza 
(B = 109 [Pa]). O gráﬁco da variação de f(y) em função de y para este atuador é mostrado na 
ﬁgura 2.6. 
Observa-se na ﬁgura 2.6 que o valor da função f(y) na posição y == 0,3 [m] é 
aproximadamente 1,3 vezes 0 valor de 4B/ v. 
Observação 2.8 - Do equacionamento do modelo linear veriﬁca-se que a ﬁeqüência natural é 
função desta aproximação. Assim, a ﬁeqüência natural do atuador aumenta à medida que o 
mesmo se afasta da posição central.
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Figura 2.6 - Função não-linear f(y) versus posição do pistão 
2.5.8 Zona-morta 
Em dispositivos ﬁsicos, a zona-morta é caracterizada pela ausência de mudança na 
saída do dispositivo até que a entrada atinja certa magnitude. Na válvula, a zona-morta ocorre 
principalmente devido ao tamanho do ressalto do carretel ser maior do que o do pórtico, o que 
caracteriza uma válvula de centro supercrítico. Dessa forma, quando o carretel é movimentado 
existe uma região em que não há vazão, como mostrado na ﬁgura 2.7, e, conseqüentemente a 
não alteração da posição do atuador (y).
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Figura 2.7 - Zona-morta 
Do ponto de vista de sistemas não-lineares a zona-morta é uma não-linearidade sem 
memória, o que signiﬁca que a sua saída depende apenas do valor da entrada atual e que sua 
função descritiva é dada por uma função real sem deslocamento de fase. 
O problema da zona-morta é mais crítico em válvulas proporcionais, onde 0 valor da 
zona-morta é, geralmente, de i5 a i20% do valor máximo da entrada 
(ANDRIGHETTO, 1996). 
L
. 
2.5.9 Atrito 
Na modelagem do cilindro hidráulico apenas o atrito viscoso foi considerado 
explicitamente. Contudo, o atrito estático e o atrito de Coulomb normalmente representam 
uma importante parcela em um sistema de posicionamento hidráulico.
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Em MANHARTSGRUBER e SHEIDL (1998) o atrito em um atuador hidráulico é 
dado por 
ill 
FA = Fc +(Fs “Fc 5gn(Ê')+B-Í' Para ¢ 0, (266) 
onde FA é a força de atrito [N], F5 é a força de atrito estático [N], FC é a força de atrito de 
Coulomb [N] e vs é a velocidade de Stribeck [m/s]. 
Um gráﬁco da força de atrito em função da velocidade, equação (2.66), é mostrado na 
ﬁgura 2.8. Note que este modelo estabelece uma relação estática entre a força de atrito FA e a 
velocidade y . Portanto, este modelo não é capaz de mostrar os comportamentos dinâmicos do 
atrito. Modelos dinâmicos para o atrito podem ser encontrados em TAF AZOLI et al. (1998) e 
em LISCI-HNSKY et al. (1999). 
APA 
,Y 
Figura 2.8 - Força de atrito
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2.6 Conclusões 
Neste capítulo .descreveu-se o ﬁmcionamento básico de um atuador hidráulico. 
Apresentou-se a modelagem matemática do mesmo obtendo-se modelos lineares e não- 
lineares. Discutiu-se a inclusão da dinâmica da válvula. Comentou-se sobre as considerações 
feitas na modelagem e sobre as incertezas paramétricas. 
Das análises realizadas concluiu-se que a representação do atuador hidráulico através 
de um modelo linear apresenta várias limitações devido às incertezas paramétricas e às não- 
linearidades. 
No próximo capítulo são analisadas as inﬂuências das características dos atuadores 
hidráulicos no controle em malha fechada
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3. O CONTROLE DO ATUADOR HIDRÁULICO 
3.1 - Introdução 
O conhecimento do modelo matemático do sistema a ser controlado e de suas 
características tem um papel fundamental no projeto e na análise de um sistema de controle de 
malha fechada. Nesse sentido, apresentou-se no capítulo anterior a modelagem e as principais 
características de um atuador hidráulico, do que se pode destacar: 
- 0 modelo linear apresenta um pólo na origem e dois pólos complexos conjugados 
pouco amortecidos; 
- as incertezas paramétricas nas constantes relacionadas com a vazão (Kh, Km, ou KQ, 
KQU e KC), no módulo de elasticidade volumétrica (B), na massa (M), no coeﬁciente de atrito 
viscoso (B) e na freqüência natural da função de transferência que aproxima o comportamento 
não-linear da válvula (o)v); 
- as não-linearidades na relação vazão-pressão (gu ou g), na função f(y) que representa 
a variação dos volumes' em cada câmara do atuador, dos atritos estático (FS) e de 
Coulomb (F C), da zona-morta nas válvulas de centro supercrítico e a dependência da dinâmica 
da válvula com relação à amplitude do sinal de entrada; 
- as dinâmicas não-modeladas como a dinâmica das tubulações. 
Estas características diﬁcultam a obtenção de bons desempenhos com a utilização dos 
controladores clássicos na malha fechada, os quais podem ser implementados com relativa 
facilidade e baixo custo.
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Com o desenvolvimento da eletrônica e da informática, do que cabe ressaltar o 
aumento de velocidade dos processadores, diminuição de custo dos mesmos e a facilidade de 
implementação devido às linguagens de programação, tomou-se possível a implementação de 
diversos algoritmos de controle. Dentro deste contexto pode-se veriﬁcar que na literatura 
existe um grande número de algoritmos utilizando diferentes técnicas de controle objetivando 
melhorar o desempenho da resposta dinâmica de malha fechada dos atuadores hidráulicos. 
Neste capítulo apresenta-se uma visão geral das diﬁculdades que existem nessa tarefa 
de controle e das principais características de alguns controladores existentes na literatura. É 
interessante salientar que em EDGE (1997) o autor fomece uma visão geral sobre os 
algoritmos existentes na literatura até 1996, o que serve como uma fonte de consulta 
Neste capítulo, a seção 3.2 analisa a localização dos pólos de malha fechada de um 
atuador hidráulico quando o controle é feito através de um controlador proporcional e comenta 
sobre os controladores que combinam as ações: proporcional, integral e derivativa. 
Na seção 3.3 analisa-se o efeito das realimentações da diferença de pressão e da aceleração no 
amortecimento do sistema e a inﬂuência da perturbação externa na resposta do sistema em 
malha fechada considerando essas realimentações. A seção 3.4 aborda o controle por 
realimentação de estados. Na seção 3.5 apresenta-se a linearização por realimentação aplicada 
ao atuador hidráulico. Na seção 3.6 discutem-se os controladores adaptativos aplicados ao 
modelo completo do atuador hidráulico. A seção 3.7 trata da metodologia do backstepping. 
Na seção 3.8 são discutidos os controladores que dividem o sistema em dois subsistemas e 
aplicam diferentes algoritmos de controle para cada subsistema. A seção 3.9 apresenta alguns 
comentários sobre a saturação e a zona-morta. Na seção 3.10 são apresentadas as conclusões 
das discussões realizadas neste capítulo.
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3.2 Controladores com Ações: Proporcional (P), Integral (I) e Derivativa (D) 
V O desempenho que pode ser obtido com a utilização de um controlador clássico na 
malha fechada de mn atuador hidráulico é limitado, o que é um resultado bem conhecido na 
literatura: a localização dos pólos de malha aberta limita a banda de passagem de malha 
fechada e pode provocar um comportamento subamortecido do sistema. Além disso, as 
incertezas paramétricas diﬁcultam o ajuste dos ganhos do controlador. Adicionalmente, devido 
ao comportamento altamente não-linear do atuador, o uso de um modelo linearizado toma o 
projeto e a análise válidos apenas em uma pequena região próxima do ponto onde o sistema 
foi linearizado. ' 
Estas lirnitações podem ser vistas através da análise de um atuador hidráulico com um 
controlador proporcional na malha fechada. No controle proporcional a lei de controle “u” é 
igual ao produto de mn ganho KPROP (ganho proporcional) vezes a diferença entre a trajetória 
desejada e a saída do sistema (u = KPROP (yd - y)). Um diagrama de blocos de um atuador 
hidráulico com um controlador proporcional na malha fechada é mostrado na ﬁgura 3.1, onde 
a partir das equações (2.48), (2.51) e (2.52), considerando que ä >> ÍÊKC , tem-sev 
_ /L
~ 
mn _2A MV (3.1)
B ê- 
4A\/@- 
(3.2)
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Figura 3.1 - Sistema em malha fechada com controlador proporcional 
O lugar das raízes em relação ao ganho proporcional (KPROP) é mostrado na ﬁgura 3.2. 
-Im 
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Figura 3.2 - Lugar das raízes para o sistema com controlador proporcional 
Da ﬁgura 3.2 observa-se que o sistema em malha aberta possui um pólo na origem e 
dois pólos complexos conjugados pouco amortecidos, tendo assim um comportamento de um 
integrador. Para um ganho proporcional pequeno a localização dos pólos de malha fechada 
aproxima-se da localização dos pólos de malha aberta. À medida que se aumenta o ganho 
proporcional, os pólos complexos conjugados passam a ser dominantes, imprimindo uma 
característica de resposta subarnortecida ao sistema. Continuando a aumentar o ganho, o
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sistema toma-se instável. Portanto, conclui-se que o ganho KPRQP é limitado para que o 
sistema em malha fechada seja estável. 
Pode-se notar também que o controlador proporcional não altera signiﬁcativamente a 
banda de passagem, assim para um sistema com um valor de massa elevado (frente ao valor de 
uma área A), a freqüência natural (on (3.1) é pequena e, conseqüentemente, a banda de 
passagem também. Além disso, a ﬁeqüência natural con depende da posição em que o sistema 
é linearizado (Observação 2.8 - subseção 2.5.7). 
Aplicando o critério de Routh-Hurwitz à equação de malha fechada do sistema da 
ﬁgura 3.1 tem-se que o sistema é estável se 
B A 
Km-›1› < (3_3) 
Portanto, para um sistema que opere com cargas de massas diferentes, por exemplo, 
uma carga com massa M1 = 50 [Kg] e outra com massa M2 = 100 [Kg], o valor de KPROP ﬁca 
limitado ao valor calculado para a massa M2, que neste caso é a metade do valor quando o 
sistema está posicionando a carga de massa M1. Da mesma forma, pode-se notar da 
equação (3 .3) que as incertezas que existem na determinação do ganho KQU e na obtenção do 
coeﬁciente de atrito viscoso diﬁcultam o projetodo ganho máximo KPROP no qual o sistema é 
estável. 
Para garantir a estabilidade do sistema em malha fechada deve-se projetar o 
controlador para a pior condição, ou seja, para condição de maior ganho do sistema, menor 
ﬁeqüência natural e modo de ressonância de amortecirnento mínimo. Esta estratégia de projeto 
sacriﬁca o desempenho nas freqüências mais baixas em troca de robustez nas ﬁeqüências mais
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altas e produz sistemas em malha fechada com respostas lentas (V OSSOUGHI e 
DONATH, 1995). ' 
A dinâmica da válvula quando considerada como um sistema de primeira ordem 
(equação (2.5 7)) acrescenta um pólo localizado à esquerda no eixo real negativo no lugar das 
raízes da ﬁgura 3.2. O lugar das raízes para esta situação é mostrado na ﬁgura 3.3, onde se 
observa que a dinâmica da válvula diminui a banda de passagem. Pode-se concluir da 
ﬁgura 3.3 que quanto mais lenta é a válvula (nov menor) menor é a banda de passagem do 
sistema em malha fechada. 
^ Im Sem a dinâmica 
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Figura 3.3 - Lugar das raízes para o sistema com controlador proporcional incluindo a 
dinâmica da válvula 
Os controladores PD, PI, e PID introduzem pólos e zeros na malha fechada que em 
geral não alteram signiﬁcativamente a localização dos pólos complexos conjugados pouco 
amortecidos. Conseqüentemente, usando estes controladores não se consegue alterar 
signiﬁcativamente o desempenho do sistema (GUENTHER e DE PIERI, 1997). Informações
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mais detalhadas sobre 0 projeto e as limitações dos controladores clássicos aplicados ao 
controle de posição de malha fechada de atuadores hidráulicos podem ser encontradas em um 
estudo quantitativo apresentado por PAIM (1997) e em estudos qualitativos apresentados em 
CUNHA (l997a) e em LOPES (1997). 
Do que foi exposto nesta seção conclui-se que a localização dos pólos do modelo linear 
do atuador hidráulico, as incertezas paramétricas e as não-linearidades apresentam uma dura 
restrição à obtenção de um bom desempenho de um atuador hidráulico com um controlador 
clássico na malha fechada. 
Este fato é ressaltado em EDGE (1997), onde o autor comenta que embora haja uma 
grande limitação de desempenho dos controladores clássicos aplicados em sistemas 
hidráulicos, novos esquemas de controle são sempre comparados com um PID com ganho 
ﬁxo. Apesar da crítica feita em EDGE (1997), a comparação de desempenho com um 
controlador clássico, sempre uma maneira de se obter um índice do desempenho de um novo 
esquema de controle proposto.
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A localização dos pólos pode ser alterada através de um controlador de estados. Porém, 
antes de analisar o uso de um controlador de estados analisa-se, na próxima seção, o efeito da 
realimentação de pressão e 0 efeito da realimentação de aceleração na função de transferência 
de malha fechada. 
3.3 Efeito da Realimentação de Pressão e da Realimentação de Aceleração 
Nesta seção descreve-se o efeito das realimentações de aceleração e de pressão no 
coeficiente de amortecimento do sistema em malha fechada e analisa-se a inﬂuência de uma 
perturbação extema na velocidade do atuador com essas realimentações. Para tanto, considere
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o modelo linear de terceira ordem de um atuador hidráulico descrito pelas equações (2.43) e 
(2.44), com a presença de uma perturbação extema (F L), escrito no domínio de Laplace: 
Y‹s› =¡IS1¬L_B(APr‹s› +Fr‹s›) 6.4) 
P,,‹s› =;_1K-2(K1U‹s›-K3Y<s›), (35) 
onde K1 =íÊKQu, K2 =iBKc, K3 =íäA e Y(s)EsY(s) é a velocidade do atuador v v v 
hidráulico no domínio de Laplace. 
Aplicando uma lei de controle com realimentação da diferença de pressão entre as 
câmaras dada por U(s) = -KHPA (s) + R(s) na equação (3.5) e combinando o resultado com 
(3 .4) obtém-se 
. _ AK,R(s)+(s+K, +K1K,,,)FL(s) Y(S) Ms* +[B+M(K2 +K,K,,,)]s+ B(1<2 +K,1<,,,)+AI<3 ' (36) 
onde Kp, é uma constante positiva e R(s) é a nova entrada de controle. 
Analisando a equação (3.6) verifica-se que o produto K¡Kp, é somado a K2 da mesma 
fonna que seria um termo de vazamento (veja subseção 2.5.1). Portanto, a realirnentação da 
diferença de pressão funciona como um vazamento aumentando o amortecimento do sistema. 
Aplicando o teorema do valor ﬁnal à equação (3.6) para urna perturbação em degrau 
FL (s) = É-É-Q com a entrada R(s) = O e considerando que B(K2 + K¡K,,,) << K3 , obtém-se 
_ K2 +K,KP, K2 +K,K,,, = _-_í-_F z ___1= . y(<×>) 
B(K2 +KlKPr)+ AK; r(°°) AK3 L(°°) (3.7) 
Da equação (3 .7) conclui-se que quanto maior o valor de Kpf, maior é a inﬂuência da 
perturbação extema na velocidade (HEINTZE, 1997).
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Agora, aplicando uma lei de controle com realimentação da aceleração dada por 
U(s) = -K AsY(s) + R(s) na equação (3.5) e combinando o resultado com (3 .4) obtém-se 
Y _ AK,R(s)+(s+K2)1=L(s) (S)- z › (3.8) Ms +(B+1v11<2+A1<l1<A)s+I<,B+AK3 
onde KA é uma constante positiva 
Aplicando o teorema do valor ﬁnal à equação (3.8) para uma perturbação em degrau 
FL (s) = E com a entrada R(s) = 0 obtém-se
s 
K2BIízAK_3 FL (39) 
Das equações (3.8) e (3.9) conclui-se que a realimentação de aceleração aumenta o 
amortecimento do sistema sem alterar a inﬂuência da perturbação extema na velocidade. 
Nesta seção demonstrou-se que a realimentação da diferença de pressão aumenta o 
amortecimento do sistema, mas aumenta a inﬂuência de Luna perturbação extema na 
velocidade do atuador, enquanto que uma realimentação de aceleração aumenta o 
amortecimento do sistema sem alterar a inﬂuência da perturbação externa na velocidade do 
atuador. Todavia, do ponto de vista prático, existem diﬁculdades na obtenção do sinal de 
aceleração. Estas diﬁculdades são discutidas na próxima seção onde se avalia as lirnitações 
apresentadas na implementação de um controlador de estados via imposição de pólos. 
3.4 Controlador no Espaço de Estados Via Alocação de Pólos 
Nesta seção discute-se a lirnitação de desempenho de um controlador de estados via 
alocação de pólos na malha fechada de um atuador hidráulico. Para tanto, considere a 
representação de estados do modelo linearizado em tomo da origem (equação (2.47)), onde os
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estados são a posição, a velocidade e a diferença de pressão entre as câmaras. 
Aplicando uma lei de controle u = -Lx + r , como representado na ﬁgura 3.4, tem-se 
que a equação de malha fechada é dada por 
›°<=(1=-GL)×+Gr, (3.10) 
onde L é mn vetor de ganhos (L e Rm ). 
r + u . X yo . x=Fx+Gu -í› H 
Figura 3.4 - Sistema em malha fechada com a lei de controle “u = -Lx + r” 
Uma condição necessária e suﬁciente para que os autovalores de (F - GL) possam ser 
alocados livremente é que a matriz de controlabilidade C = [G FG F“`lG] seja de 
posto completo (OGATA, 1993). Calculando a matriz de controlabilidade C para o sistema 
hidráulico descrito em (2.47) obtém-se i 
4¡3A 0 0 _-K vM Q" 
4BA 45 AB 4BA - cz 0 --K -_ -K --K K . vM°“ viM2 °“+vM°“°) 
2 2 2 4[3 -l6B l6B 4[3 A “v_KQu TKmKc “¶KQu
52 
Como esta matriz tem posto completo, o sistema é controlável e, teoricamente, é 
possível alocar os pólos do sistema arbitrariamente. Contudo, a localização dos pólos de malha 
fechada depende dos elementos das matrizes F e G, que por sua vez dependem dos parâmetros 
do sistema e do ponto onde o sistema é linearizado. Portanto, devido às incertezas 
paramétricas e à operação do sistema fora do ponto onde o mesmo foi linearizado, a 
localização dos pólos do sistema em malha fechada real difere da localização dos pólos 
calculada teoricamente. 
Note que para a aplicação desta lei de controle os estados do sistema devem ser 
disponíveis. No caso do atuador hidráulico, os estados são posição, velocidade e diferença de 
pressão ou posição, velocidade e aceleração. A posição e a diferença de pressão são medidas 
com o uso de transdutores. A velocidade é normalmente obtida através de derivação ntunérica 
e ﬁltros. A aceleração pode ser obtida através do uso de um acelerômetro ou de derivação 
numérica e ﬁltros. 
O uso de derivação numérica requer a utilização de sensores com pouco ruído e ﬁltros: 
o uso de sensores menos ruidosos pode aumentar o custo do sistema e as dinâmicas 
introduzidas pelos ﬁltros podem alterar signiﬁcativamente a dinâmica do sistema em malha 
fechada. O uso de um acelerômetro pode tomar o' custo do sistema muito alto. 
Uma outra maneira de se obter os estados do sistema que não são disponíveis é o uso 
de um observador de estados (algumas vezes chamado de estimador). Neste caso a utilização 
de um observador de estados é possível já que a matriz de observabilidade 
H 1 0 O 
O = HF = 0 l 0 tem posto completo. Um dos métodos para estimar o vetor de 
I_IF2 O B AM M
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estados é construir mn modelo de ordem completa da dinâmica da planta, 
x = Fx + Gu + W(y - Hx) , onde x é o estado estimado e W é um vetor de ganhos constantes 
(FRANKLIN et al., 1994). Note que a reconstrução do estado depende do conhecimento das 
matrizes F e G. Conforme foi comentado na seção 2.5, os elementos de F dependem do ponto 
onde o sistema é linearizado e, além disso, existe uma incerteza nos elementos devido às 
incertezas paramétricas. Esses mesmos fatores impedem que o princípio da separação (pennite 
separar o projeto do controlador e do estimador) seja aplicado. 
Em VIRTANEN (1993) o autor apresenta uma investigação teórico-experimental de 
um controlador de estados baseado em um modelo linear de 3” ordem que corrobora com as 
análises teóricas apresentadas até aqui. O controlador é projetado com a velocidade e a 
aceleração obtidas através de um observador sob a hipótese de que o modelo do sistema e o 
modelo usado no observador são iguais e, portanto, que o princípio da separação é válido. 
Devido à alteração da freqüência natural em ﬁmção da posição (Observação 2.8) o sistema 
torna-se instável quando o pistão desloca-se perto da extremidade do cilindro. Para garantir a 
estabilidade é implementado um observador não-linear onde o modelo do observador é 
variado em ﬁmção da posição. 
VIRTANEN (1993) também investiga o controlador de estados baseado no modelo de 
38 ordem com a velocidade e a aceleração sendo obtidas através de derivação numérica e 
ﬁltros. O sistema toma-se instável perto da extremidade do atuador. 
Uma outra altemativa para obtenção do sinal de aceleração é apresentada em 
TAFAZOLI et al. (1998), onde a mesma é obtida através de um observador não-linear que 
estima o atrito. Com controlador de estados na malha fechada os erros de trajetória são 
menores quando comparados experimentalmente com um controlador PD. A aplicação desta
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técnica requer o uso de sensores de posição menos ruidosos de modo que o sinal de velocidade 
não precise ser ﬁltrado em uma baixa freqüência, o que atrasaria o mesmo e diﬁcultaria a 
estimação do atrito. V 
Das análises realizadas nesta seção conclui-se que as incertezas paramétricas, as não- 
linearidades e a diﬁculdade na medição do sinal de aceleração diﬁcultam a obtenção de bons 
resultados com a utilização de um controlador de estados no controle em malha fechada de um 
atuador hidráulico. 
Na próxima seção analisa-se o método de controle não-linear conhecido como 
linearizaçã0_ por realimentação (feedback linearizátion). 
3.5 Linearização por Realimentação 
Nas análises apresentadas nas seções 3.2 e 3.4 veriﬁcou-se que o uso de um modelo 
linearizado em torno de um ponto de operação diﬁculta o projeto do controlador e pode, 
inclusive, levar o sistema à instabilidade quando operado fora deste ponto. Uma altemativa ao 
uso de um modelo locahnente linearizado é utilizar uma lei de controle que linearize o sistema 
através de uma realimentação de estados não-linear; neste caso o modelo linearizado é válido 
em todos os pontos de operação. A idéia centralda técnica é transformar algebricamente um 
sistema não-linear em um sistema (completamente ou parcialmente) linear, de modo que as 
técnicas de controle linear possam ser aplicadas (SLOTINE e LI, 1991). 
Uma linearização por realimentação para o cancelamento da raiz quadrada proveniente 
da equação de vazão e da função não-linear da posição f(y) em um modelo de um atuador 
hidráulico pode ser exempliﬁcada aplicando a lei de controle linearizante
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_ 1 . (3.11) u _ 
Khufgu 
no modelo não-linear do atuador hidráulico (2.35)(2.3 6), do que resulta um modelo linear, na 
representação de estados, dado por 
x1=X2 
_ B A 
X2 = "MX2 +íI`X3 (312) 
X3 = r, 
onde o vetor de estados é dado por x = [y y PA ]T. 
Observe que o denominador de “u” deve ser diferente de zero e que este fato 
gerahnente ocorre, devido a PA ser menor do que P5 e f(y) ser maior do que zero já que a 
metade do volume total das linhas (v/2) é maior do que a metade do volume do cilindro 
(Alymáxl). Contudo, deve-se garantir limites na implementação experimental sobre a raiz 
quadrada Note que a aplicação desta técnica depende da adequação do modelo não-linear 
obtido e da medição das variáveis envolvidas na realimentação. 
VOSSOUGH1 e DONATH (1995) comprovam experimentalmente que com a 
linearização por realimentação a ﬁeqüência natural não se altera signiﬁcativamente para várias 
posições do atuador e o sistema apresenta uma maior sirnetria. Para tanto, os autores utilizam 
uma junta de um robô hidráulico acionada por um atuador composto de uma servoválvula com 
centro subcrítico e de um cilindro de haste única (assimétrico). A lei de controle linearizante 
visa compensar as não-linearidades devido à assimetria do atuador, ao termo da raiz quadrada, 
às variações no volume e à não-linearidade causada pelo centro subcrítico. Após a linearização 
a nova entrada de controle é selecionada como a soma de urna realimentação de velocidade
,só 
com uma entrada de referência Ao sistema sem a lei de controle linearizante, o qual o autor 
refere-se como sistema em malha-aberta, é aplicada a mesma lei de controle, ou seja, soma de 
uma realimentação de velocidade com uma entrada de referência. Utilizando como entrada de 
referência uma onda quadrada e comparando os dois controladores, veriﬁca-se que o sistema 
com controle linearizante apresenta uma maior simetria e a ﬁeqüência natural pennanece em 
tomo do mesmo valor para várias posições do atuador. 
Em EDGE (1997) o autor ressalta que esta técnica é simples e efetiva mas somente 
começou a ser considerada viável recentemente devido à redução de custo dos 
microprocessadores e transdutores. 
Pelo exposto neste capítulo conclui-se que a técnica de linearização por realimentação 
permite cancelar as não-linearidades do modelo do atuador quando os parâmetros do sistema 
são conhecidos e os sinais necessários à realimentação são obtidos. Normahnente esta técnica 
é usada em conjunto com outras como será mostrado nas próximas seções. 
Na próxima seção discute-se o uso de controladores adaptativos. A 
3.6 Controladores Adaptativos 
De acordo com o apresentado nas seções anteriores, as incertezas paramétricas 
diﬁcultam o ajuste dos ganhos dos controladores diminuindo o desempenho do sistema em 
troca de estabilidade. Uma das maneiras de diminuir a inﬂuência das incertezas paramétricas 
no desempenho do sistema em malha fechada é o uso de controladores adaptativos. A idéia 
básica de um sistema de controle adaptativo é estimar os parâmetros da planta que possuem 
incertezas (ou, equivalentementc, os parâmetros do controlador correspondente) em tempo real
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(on-line) baseado nas medidas dos sinais do sistema, e usá-los no cálculo do sinal de 
controle (SLOTINE e LI, 1991). 
A estmtura de um controlador adaptativo consiste de uma malha de realimentação e de 
um controlador com ganhos ajustáveis como mostrado na ﬁgura 3.5 (IOANNOU e 
SUN, 1996). Segundo SLOTINE e LI (1991) existem dois métodos principais para construir 
controladores adaptativos: método de controle adaptativo por modelo de referência e o método 
auto-ajustável. Na seqüência descreve-se brevemente cada um deles. 
Trajetória “ y 
desejada Controlador Planta 
Estratégia para ajustar um 
os ganhos do 
ya) controlador 
'Figura 3.5 - Estrutura do controlador adaptativo 
3.6.1 Controlador adaptativo auto-ajustável 
No projeto de um controlador não-adaptativo calcula-se os parâmetros do controlador a 
partir dos parâmetros da planta. Se os parâmetros da planta não são conhecidos é razoável 
substitui-los pelos parâmetros estimados obtidos através de um estimador. Um controlador 
obtido pelo acoplamento de um controlador com um estimador é chamado de controlador
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adaptativo auto-ajustável. Um esquema básico é mostrado na ﬁgura 3.6 (SLOTINE e 
LI, 1991).
1 
Trajeiória 
Controlador 
u 
- Planta y deseJada 
Estimador 
Figura 3.6 - Controlador adaptativo auto-ajustável 
Em PLUl\/IMER e VAUGHAN (1996) é proposto um controlador adaptativo auto- 
ajustável combinando o método dos mínimos quadrados recursivos com um algoritmo de 
alocação de pólos. Inicialmente os dados são obtidos através de uma estimação off-line, e o 
controlador adaptativo proposto é comparado com um controlador por alocação de pólos com 
ganhos ﬁxos. Então, o controlador é testado experimentahnente variando o volmne das 
câmaras através da adição de volumes nas câmaras e variando a pressão de suprimento. Como 
o controlador adaptativo proposto responde satisfatoriamente às variações, os autores o 
chamaram de controle adaptativo robusto de um servossistema hidráulico. 
Uma revisão bibliográﬁca de controladores adaptativos auto-ajustáveis aplicados a 
sistemas acionados por amadores hidráulicos é apresentada em CLEGG (2000).
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3.6.2 Controlador adaptativo por modelo de referência 
Um esquema de controle adaptativo por modelo de referência é mostrado na ﬁgura 3.7 
(SLOTINE e LI, 1991). O modelo de referência é escolhido de fonna a gerar a saída “yd” 
(trajetória desejada) que a planta do sistema deve seguir. A lei de controle “u” em ﬁmção do 
parâmetro “G ” deve ser projetada de forma que “y” siga “yd” tão próximo quanto possível, ou 
seja, de fomia a o erro de saída e = y - y d . A lei de adaptação, responsável pela 
atualização de “G ”, deve ser sintetizada de forma a garantir que o sistema seja estável e que o 
erro de trajetória convirja para zero quando os parâmetros são variados. 
Modelo yd (Trajetória desejada) 
de 
Referência 
Entrada Y + 9 de Controlador u Planta . 
Referência
ê 
Lei de Adaptação 
Figura 3.7 - Controlador adaptativo por modelo de referência 
YUN e CHO (1988) propõem um controlador adaptativo por modelo de referência 
sintetizado através do método direto de Lyapunov levando em conta os limites das incertezas
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nos parâmetros para o controle de velocidade (modelo de 2a ordem - saída y) de um atuador 
hidráulico com cilindro de dupla haste engastado a uma carga. O controlador proposto é 
comparado através de simulações com um PID ﬁxo apresentando um desempenho superior 
para pontos de operação diferentes do que o PID foi ajustado. Não é considerado o efeito do 
atrito estático nem do atrito de Coulomb, os quais inﬂuenciam nos parâmetros adaptados. 
Além disso, a perturbação externa é considerada como uma ﬁmção da velocidade, ou seja, 
como um coeﬁciente de atrito viscoso, facilitando a estimação dos parâmetros. 
Em YUN e CHO (l99l)` é desenvolvido um controlador adaptativo semelhante para o 
controle de posição de um cilindro hidráulico de dupla haste engastado a um outro cilindro 
que gera uma força extema. O controlador proposto apresenta um melhor desempenho quando 
comparado experimentahrrente a um controlador PI. Os autores desconsideram o efeito da 
compressibilidade do ﬂuido, modelando o sistema como mn sistema linear de 2a ordem. Com 
esta consideração o efeito da dinâmica das pressões nas câmaras é desprezado e o sistema 
apresenta grau relativo “2”. Esta consideração, normalmente não é válida para atuadores 
hidráulicos (veja Observação 2.3). 
3.6.3 Considerações finais 
V 
De um modo geral, os controladores adaptativos aplicados diretamente ao sistema 
completo apresentam um desempenho limitado. 
Os controladores adaptativos são baseados em um modelo linear com parâmetros f_____/,__ 
incertos constantes ou que variam lentamente. No caso do atuador hidráulico, devido às não- 
linearidades, estes parâmetros podem variar signiﬁcativamente como mostrado no gráﬁco de 
f(y) apresentado na ﬁgura 2.6.
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Além disso, o sistema completo apresenta grau relativo 3 ou 4 (Observações 2.3 e 2.6), 
o que toma o projeto do controlador adaptativo uma diﬁcil tarefa. Uma alternativa é combinar 
estes controladores com outros algoritmos de controle como será mostrado nas 
seções 3.7 e 3.8. 
Deve ainda ser ressaltado que a estabilidade dos controladores adaptativos auto- 
aj ustáveis depende da convergência dos parâmetros adaptados para os parâmetros verdadeiros. 
Na próxima seção são apresentados controladores projetados através da metodologia 
do backstepping. 
3.7 Controladores Usando a Metodologia do Backstepping 
De acordo com o apresentado nas seções anteriores, devido às diferentes diﬁculdades 
impostas pelas características dos atuadores hidráulicos, uma combinação de técnicas tem se 
mostrado como uma altemativa para gerar leis de controle. Todavia, a tarefa de combinar 
técnicas de controle pode diﬁcultar o projeto dos ganhos do controlador e a análise de 
estabilidade. Uma maneira de combinar técnicas de controle é utilizar a metodologia do 
backstepping, o que facilita o projeto da lei de controle e a análise de estabilidade. 
O backstepping é um procedimento de projeto que interliga o projeto de controle por 
realimentação com a escolha de uma função de Lyapunov. O projeto é feito a partir de uma lei 
de estabilização (lei de controle “virtua1”) e de uma função de Lyapunov para um subsistema 
e, a partir daí, seguindo os passos do procedimento de projeto, encontra-se a lei de controle 
(“real”) e a fmrção de Lyapunov para o sistema completo (KRSTIC et al., 1995, 
KHALIL, 1996). ^
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Um grande número de trabalhos emprega esta metodologia para o controle de 
atuadores hidráulicos usados em suspensões ativas (LIN e KANELLAKOPOULOS, l997a, 
l997b, FIALHO e BALAS, 1998). No apêndice B apresenta-se um controlador proposto por 
CUNHA et al. (2000b), que utiliza a metodologia do backstepping combinada com a técnica 
de linearização por realimentação. 
YAO et al. (1997) propõem um controlador robusto adaptativo não-linear usando a 
técnica do backstepping, denominado ARC (Adaptive Robust Control), para o controle de 
trajetória de um atuador hidráulico liriear de dupla haste representado por um modelo não- 
linear de 4a ordem (não considera a não-linearidade ﬂy) - veja Observação 2.4). No projeto do 
controlador adaptativo são consideradas as incertezas na massa, no módulo de elasticidade 
volumétrica e na perturbação (dn ) que inclui a perturbação extema e as forças não modeladas. 
. . . . . 1 Estabelecem-se limites inferiores e superiores para 0 vetor de parâmetros 6 = í- dn m v 
que é estimado durante o controle. Usando estes liniites é proposta uma projeção suave dos 
parâmetros adaptados. A partir daí, usando a metodologia do backstepping, majorações e o 
método direto de Lyapunov obtém-se a lei de controle e a lei de adaptação. Os autores não 
apresentam nem resultados experimentais e nem resultados de sirnulação. 
Em YAO et al. (1998) os autores dão continuidade ao trabalho anterior, utilizando 
projeções descontínuas ao invés de projeções suaves, argumentando que as projeções suaves 
são técnicas de mais diﬁcil implementação prática e que, além disso, o uso de projeções 
descontínuas toma o controlador mais simples e mais robusto. Apenas resultados de 
simulações são apresentados.
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Em YAO et al. (2000) o controlador ARC com projeções descontínuas é estendido para 
um atuador hidráulico de haste única (assimétrico) considerando a dinâmica da válvula como 
sendo de la ordem, resultando em um modelo de Sa ordem com grau relativo “4”. Devido à 
diferença entre a ordem e o grau relativo da planta existe uma dinâmica intema de la ordem 
depois que o ARC é sintetizado através do backstepping. Argurnentando que analisar a 
estabilidade das dinâmicas internas de um sistema não-linear rastreando uma trajetória 
arbitrária variante no tempo é uma tarefa diﬁcil e às vezes impossível, os autores analisam a 
estabilidade da dinâmica zero para o rastreamento de uma trajetória com velocidade constante 
enão nula, demonstrando que nesta situação a dinâmica zero é globalmente unifonnemente 
assintoticamente estável. Isto não é demonstrado para o problema de regulação, onde a 
posição desejada é constante. 
Na implementação experimental (Y AO et al., 2000) é usada uma servoválvula 
industrial padrão com comportamento de 28 ordem (diferente do modelo de la ordem usado no 
projeto) e com largura de banda igual a 10 Hz. Além disso o sistema não é implementado com 
um sensor para medir o deslocamento do carretel da válvula para ser usado na realimentação. 
Para solucionar este problema um método prático é usado: a dinâmica da válvula é 
desprezada, a relação entre a tensão de entrada e o deslocamento do carretel é substituída por 
uma constante e a largura de banda de malha fechada com o ARC é projetada menor do que a 
banda de passagem da válvula. Estas considerações simpliﬁcam a implementação 
experimental da lei de controle. 
O controlador ARC proposto (YAO et al., 2000) é comparado experimentahnente com 
um controlador PID comercial e com um controlador ARC sem adaptação de parâmetros, 
referido como DRC (Deterministic Robust Control). O controlador ARC apresenta o melhor
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desempenho entre os controladores comparados. Nota-se a presença de um ruído signiﬁcativo 
no erro de trajetória no sinal de controle, o que pode signiﬁcar que a saída do atuador 
apresenta oscilações. 
Em BU e YAO (2000) o ARC é aplicado a um cilindro hidráulico acionado por uma 
válvula proporcional com zona-morta. Na lei de controle é utilizada a inversa da vazão obtida 
através da medição experimental da curva: vazão x posição do carretel, ao invés da equação de 
vazão não-linear. Desse modo a zona-morta é também compensada Os resultados 
experimentais comparam o desempenho de três controladores: controlador ARC1 com a vazão 
sendo aproximada por dois segmentos de reta; controlador ARC2 com a vazão sendo 
aproximada por um segmento de reta; e um controlador PID comercial. 
O controlador ARC1 (BU e YAO, 2000) apresenta um melhor desempenho com 
relação ao erro ﬁnal quando comparado com o ARC2, e um melhor desempenho tanto no erro 
ﬁnal como no erro de rastreamento quando comparado com o PID comercial. Veriﬁca-se que 
o uso de uma inversa mais precisa da equação de vazão melhora o desempenho do sistema Os 
autores não mostram resultados em diferentes temperaturas, o que daria maior clareza à 
comparação entre o ARC1 e o ARC2. Deve-se ainda ressaltar que na descrição do controlador 
PID não está descrito 0 uso de urna inversa da zona-morta, o que torna a comparação 
duvidosa. 
De acordo com o que foi apresentado nesta seção, conclui-se que a metodologia do 
backstepping pode ser usada para gerar uma lei de controle para 0 atuador hidráulico 
combinando diversas técnicas de controle. Uma outra altemativa para combinar técnicas de 
controle é apresentada na próxima seção.
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3.8 Controladores Projetados Interpretando o Atuador como Dois 
Subsistemas 
O atuador hidráulico pode ser interpretado como um subsistema mecânico acionado por 
uma força gerada em um subsistema hidráulico, ou seja, como dois subsistemas 
interconectados (GUENTHER e DE PIERI, 1997). Esta interpretação é mostrada na ﬁgura 3 .8 
(CUNHA, 1997a). 
................................................................................................................................................................................................. _, 
Atuador hidráulico
Y 
U Subsistema PA Subsistema 
hidráulico mecânico Y 
.................................................................................................................................................................................................. _. 
Figura 3.8 - Interpretação do atuador hidráulico como dois subsistemas interconectados 
A idéia básica é projetar uma lei de controle (força desejada) para o subsistema 
mecânico de modo que a saída “y” siga uma trajetória desejada “yd” tão perto quanto possível 
e então projetar uma lei de controle para o subsistema hidráulico de modo que o sistema 
hidráulico gere esta força desejada (diferença de pressão desejada). 
Neste trabalho são apresentados, a partir do próximo capítulo, controladores em 
cascata baseados nesta interpretação. Na literatura, existem outros controladores 
desenvolvidos a partir da mesma interpretação, algumas vezes com denominações diferentes: 
inner/outer loop, controlador não-linear e outros sem denominação especíﬁca
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Em SEPEHRI et al. (1990) é proposta uma estratégia de controle para um robô 
hidráulico com atuadores rotacionais com dois graus de liberdade e controle independente de 
juntas denominada de controle em cascata auto-ajustável. Para o controle do subsistema 
mecânico é usado mn controlador adaptativo auto-ajustável e para o subsistema hidráulico é 
usado um controlador proporcional ao erro entre a diferença de pressão e a diferença de 
pressão desejada e tuna parcela para o cancelamento do tenno que é função da velocidade 
(veja seção 3.5). Resultados de simulação apresentam um melhor desempenho deste 
controlador quando comparado com um controlador auto-ajustável aplicado ao sistema 
completo e quando comparado a um controlador PD. Os autores não apresentam a prova de 
estabilidade teórica do controlador proposto. 
SOHL e BOBROW (1997) propõem uma lei de controle para o subsistema hidráulico 
que combina as técnicas de linearização por realimentação, cancelamento do termo da 
velocidade (desacoplamento entre os subsistemas), derivada da força desejada e um termo 
proporcional ao erro entre a diferença de pressão e a diferença de pressão desejada. Para o 
subsistema mecânico é proposta uma lei de controle dada pelo produto da massa pela 
aceleração desejada somado a um tenno PD e a um termo para a compensação do atrito. 
Resultados experimentais» demonstram um melhor desempenho do controlador proposto 
quando comparado com os controladores P e PD. No seguimento de trajetória apresentou um 
erro de 10% com relação ao erro apresentado por mn controlador P. A prova de estabilidade 
para os sistemas interconectados não é apresentada. 
Uma estrutura denominada de inner/outer loop é proposta em HEINTZE (1997) para o 
controle de um robô hidráulico com atuadores rotacionais. Para o subsistema hidráulico é 
proposta Luna lei de controle combinando linearização por realimentação, uma parcela para
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cancelamento do termo da velocidade (desacoplamento entre os subsistemas) e um controlador 
proporcional ao erro entre a diferença de pressão e a diferença de pressão desejada. Para o 
subsistema mecânico são propostas duas estratégias diferentes: uma usando controle por 
impedância e a outra usando o controle por modos deslizantes. Um controlador similar ao 
proposto por HEINTZE (1997) com modos deslizantes é proposto por LOPES (1997) para o 
controle de um atuador hidráulico linear. A prova de estabilidade para os sistemas 
interconectados não é apresentada. 
Em LISCHINSKY et al. (1999) são propostos controladores com compensação do 
atrito para um robô hidráulico industrial. Para o subsistema hidráulico é proposta uma lei de 
controle combinando linearização por realimentação, um controlador proporcional-integral 
não-linear (não mostrado) e uma parcela para o cancelamento da velocidade 
(desacoplamento). Para o subsistema mecânico são propostos três controladores: sem 
compensação de atrito, com uma compensação ﬁxa do atrito e com uma compensação 
adaptativa do atrito. Estes controladores são comparados experimentahnente, sendo que o 
sistema em malha fechada com o controlador com adaptação de parâmetros do atrito apresenta 
o menor erro de rastreamento. A prova de estabilidade é realizada apenas no subsistema 
mecânico sob a hipótese de mn perfeito rastreamento no subsistema hidráulico. 
A estratégia apresentada nesta seção permite a escolha de leis de controle mais 
adequadas ao controle de cada subsistema. Nos trabalhos apresentados nesta seção, a prova de 
estabilidade dos controladores é realizada separadamente para cada subsistema, ou seja, os 
autores não levam em conta um erro de rastreamento no subsistema hidráulico. Além disso, a 
dinâmica da válvula não é considerada no projeto do subsistema hidráulico. No próximo 
capítulo apresentam-se controladores em cascata em que a análise de estabilidade é feita para
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os sistemas interconectados e demonstra-se a limitação causada pela dinâmica da válvula no 
ganho proporcional do subsistema hidráulico. 
3.9 Comentários sobre a Saturação e a Zona-morta 
A saturação da válvula é uma não-linearidade causada pelo fato da abertura máxima da 
válvula ser limitada. Do ponto de vista do projeto dos componentes, esta não-linearidade é 
normalmente evitada escolhendo-se a válvula de modo que a máxima velocidade desejada é 
obtida com uma abertura da válvula menor do que a abertura máxima. Do ponto de vista do 
projeto do sistema de controle, o algoritmo deve ser desenvolvido de modo que durante a 
operação dinâmica o sinal de controle não atinja a região de saturação. 
A zona-morta é evitada na maioria das implementações experimentais que requerem 
alto desempenho utilizando-se servoválvulas de centro crítico. 
Nas implementações experimentais realizadas com válvulas proporcionais, 
normalmente existe urna zona-morta signiﬁcativa. No caso de um controlador proporcional 
esta zona-morta inﬂuencia principahnente o erro de posicionamento. Uma maneira de 
diminuir este erro é usar uma inversa da zona-morta na lei de controle (veja capítulo 6). Para 
tanto, uma estimativa da zona-morta deve ser feita levando-se em conta que esta varia com a 
temperatura (IKEO et al., 1993). Quando a zona-morta é subestimada, o sistema apresenta 
uma zona-morta resultante menor do que a da válvula e quando a zona-morta é sobre estimada 
o controle pode oscilar como será mostrado nos resultados experimentais apresentados no 
capítulo 7. 
IKEO et al. (1993) sugere que a zona-morta seja determinada aplicando degraus de 
tensão de pequena amplitude na entrada da válvula até que a posição do atuador seja alterada;
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e propõe um algoritmo que atualiza o valor da zona-morta durante o funcionamento do sistema 
utilizando a mesma estratégia. Como a mudança de posição somente ocorre após a força 
gerada no atuador ser maior do que o atrito estático, se os degraus de tensão não são mantidos 
por um tempo longo esta atualização não funciona e, portanto, não pode ser usada no 
rastreamento de trajetórias em que os períodos de tempo em que o atuador permanece em uma 
posição ﬁxa são pequenos. 
Pelo descrito nesta seção, a zona-morta aumenta o erro de posição na malha fechada 
Uma altemativa para controle é usar uma inversa da zona-morta (TAO e 
KOKOTOVIC, 1996). Do ponto de vista de projeto pode-se evitar a zona-morta utilizando-se 
uma válvula de centro crítico. 
3.10 Conclusões 
Pela diversidade de trabalhos discutidos neste capítulo, veriﬁca-se que o controle de 
atuadores hidráulicos tem merecido um grande interesse da comunidade cientíﬁca tanto nos 
seus aspectos teóricos como nos seus aspectos práticos. 
Pode-se notar a utilização de diversas técnicas objetivando melhorar o desempenho do 
sistema em malha fechada. ~ 
Veriﬁcou-se que a localização dos pólos de malha fechada, as incertezas paramétricas 
e as não-linearidades limitam o desempenho dos controladores clássicos. Como o sistema é 
controlável, um controlador de estados pode ser usado para alocar os pólos arbitrariamente, 
entretanto, observou-se que as incertezas paramétricas, as não-linearidades e a diﬁculdade em 
se obter o sinal de aceleração limitam o uso desta técnica.
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Uma alternativa ao uso de um modelo linearizado é usar uma lei de controle 
linearizante. A aplicação desta técnica requer o conhecimento dos parâmetros do sistema e a 
medição dos sinais usados na lei de controle. 
Para tratar do problema das incertezas paramétricas foi investigado o uso de 
controladores adaptativos. Os controladores adaptativos apresentam limitações quando 
aplicados ao modelo completo do amador hidráulico.
H 
Analisou-se o uso da metodologia do backsteppíng como uma maneira de projetar a lei 
de controle para o sistema completo combinando diferentes técnicas de controle. Os resultados 
teóricos e de simulação mostram controladores que apresentam resultados efetivos. 
Apresentou-se um outro método para combinar diferentes algoritmos de controle. 
Neste método o atuador hidráulico é interpretado como um subsistema mecânico acionado por 
Luna força gerada em um subsistema hidráulico. Os resultados apresentados na literatura 
comprovam o bom desempenho conseguido com esta estratégia. Contudo, os trabalhos 
discutidos analisam a estabilidade de cada subsistema separadamente e não consideram a 
dinâmica da válvula no projeto da lei de controle do subsistema hidráulico. 
` No próximo capítulo apresentam-se controladores em Luna estratégia em cascata onde a 
análise de estabilidade é feita para os sistemas interconectados e demonstra-se a limitação no 
ganho do subsistema hidráulico causada pela dinâmica da válvula.
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4. CONTROLADORES EM CASCATA BASEADOS NOS 
MODELOS DE 3° ORDEM - EFEITO DA DINÂMICA DA 
VÁLVULA 
4.1 Introdução 
Neste capítulo apresenta-se uma visão geral dos controladores em cascata 
desenvolvidos com base nos modelos linear e não-linear de 3a ordemçdo atuador hidráulico 
sem considerar a dinâmica da válvula (CUNHA et al., 2000d). Em seguida, são analisadas as 
limitações causadas pelo efeito da dinâmica da válvula na malha fechada do subsistema 
hidráulico. - 
Pelo exposto no capítulo anterior, nota-se que existe na literatura uma grande 
quantidade de controladores propostos com a ﬁnalidade de vencer as limitações impostas ao 
controle de atuadores hidráulicos. Nesta tese segue-se uma estratégia que interpreta o modelo 
do atuador como dois subsistemas, denominada de estratégia em cascata. Confonne mostrado 
no capítulo anterior (seção 3.8) existem outros controladores na literatma que interpretam o 
modelo do atuador hidráulico como dois subsistemas interconectados, simpliﬁcando o projeto 
e a análise. 
O nome de estratégia em cascata utilizada neste trabalho teve sua origem a partir dos 
trabalhos de HSU e GUENTHER (1993) e GUENTHER e HSU (1993) onde é apresentada 
uma técnica de controle em cascata baseada na estratégia de desacoplamento de sistemas
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proposta por UTKIN (1987). A estratégia em cascata desenvolvida neste capítulo divide o 
sistema do atuador hidráulico em dois subsistemas: hidráulico e mecânico; permite a deﬁnição 
de leis de controle e funções não-negativas para cada subsistema; e apresenta uma prova de 
estabilidade global para os sistemas interconectados. 
Neste capítulo, a seção 4.2 apresenta a idéia básica do controle em cascata aplicado ao 
atuador hidráulico. Na seção 4.3 são apresentados os controladores em cascata ﬁxos. 
A seção 4.4 trata dos controladores em cascata com adaptação de parâmetros e estrutura 
variável baseados em um modelo não-linear de 3a ordem que não inclui a dinâmica da válvula. 
Na. seção 4.5 demonstra-se a limitação causada pela dinâmica da válvula no ganho 
proporcional do subsistema hidráulico. Na seção 4.6 apresenta-se a conclusão do capítulo. 
4.2 Controle em Cascata Aplicado ao Atuador Hidráulico 
- Para estabelecer a estratégia de controle em cascata, deﬁne-se a diferença de pressão 
desejada PM e o erro de seguimento de diferença de pressão como 
É =PA -PM. (4-1) 
Com esta deﬁnição pode-se reescrever as equações (2.35) e (2.36) como 
My + By = APM + d, (4.2) Ê -MY + ﬂ<h..ugÇ\ (4-3) 
onde d, =_`AÍ"+ F; 
Como o objetivo no controle de rastreamento de trajetória é de que o atuador hidráulico 
siga uma trajetória desejada yd tão perto quanto possível, o algoritmo do controlador em 
cascata pode ser resumido como segue:
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(i) Calcula-se a lei de controle PM (t) para o subsistema mecânico representado pela 
equação (4 .2) tal que a saída do amador “y” siga uma trajetória desejada yd(t) na presença de 
uma perturbação d¡¿ 
(ii) Calcula-se a lei de controle “u” para o subsistema hidráulico representado pela 
equação (4.3) tal que PA (t) siga PM (t) tão perto quanto possível. 
Na seqüência descreve-se o desenvolvimento dos algoritmos de controle em cascata 
baseados em modelos de 38 ordem que não incluem a dinâmica da válvula. 
4.3 Controladores em Cascata Fixos 
Em GUENTHER e DE PIERI (1997) é proposto um controlador em cascata ﬁxo 
baseado no modelo linear de 3” ordem do atuador hidráulico (equações (2.43) e (2.44)): 
My +_ By = APM + AFA (4-4) 
PA =47B(KQuu-KCPA -Ay). (4-5) 
A lei de controle para o rastreamento do subsistema mecânico é dada por 
1 .. _ (4-6) PM = í(MoYf + Boyf “ Kr›Z)›
o 
onde ( )0 (subescrito “0”) representa o parâmetro nominal ou a ﬁmção calculada com base nos 
parâmetros nominais, KD é uma constante positiva, yr é tuna velocidade de referência e z é 
uma medida do erro de velocidade no seguimento da trajetória. A velocidade de referência yr 
pode ser obtida pela modiﬁcação da velocidade desejada ya como segue: 
sf.=y.,-W,§=y-yd,z=y-y.=§+w, (4-7)
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onde À é uma constante positiva e Y é o erro de seguimento de trajetória de posição. A 
expressão (4.6) é baseada na lei de controle proposta por SLOTINE e LI (1987) para robôs 
manipuladores. Para o rastreamento no subsistema hidráulico utiliza-se a lei de controle dada 
porn 
Vo ' ~ Kco Ao - = í P -K P íl) -- , u 
4B0KQu0 j 
Ad P A)+ 
KQHO 
A + KQW Y (4.8) 
onde Kp éj uma constante positiva. 
A partir do método direto de Lyapunov demonstra-se que o sistema em malha fechada 
{(4.4)(4.5)(4.6)(4.8)} é exponencialmente estável quando os parâmetros do sistema são 
completamente conhecidos (parâmetros nominais = parâmetros do sistema). 
Em CUNHA et al. (1997) apresenta-se uma análise teórica de robustez do controlador 
proposto por GUENTHER e DE PIERI (1997) considerando que todos os parâmetros do 
sistema possuem incertezas paramétricas, demonstrando que nesta situação os erros de regime 
permanente (erros na posição ﬁnal) tendem para zero e os erros de trajetória tendem para um 
conjunto residual que pode ser diminuído com o aumento dos ganhos do controlador. 
Resultados de simulação comprovam os resultados teóricos. 
Com o objetivo dendimínuir os erros de trajetória que ocorrem devido ao projeto ser 
baseado no modelo linear do atuador hidráulico, em CUNHA (l997a) é proposto um 
controlador em cascata (CC) para o modelo não-linear de 3a ordem do atuador hidráulico, 
onde as não-linearidades da raiz quadrada (gu(u,PA)) e da variação de volume no atuador(1{y)) 
são canceladas através de uma linearização por realimentação. Da mesma forma que o
V `“ Em GUENTHER e DE PIERI (1997) o termo K, não é multiplicado por -9. Esta alteração é 
4l3‹›KQr.o 
apresentada em CUNHA et al. (2000d).
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controlador proposto por GUENTHER e DE PIERI (1997), este controlador utiliza a lei de 
controle dada pela equação (4.6) para obter 0 rastreamento no subsistema mecânico. Para 0 
rastreamento da trajetória desejada no subsistema hidráulico, equação (4.3 ), a lei de controle é 
dada por Â 
P -K F uzílí ~í +Aoy _ 
mcg» o 
Esta lei é composta de uma lei de controle linearizante, de uma parte fejedƒnorward e de 
uma componente proporcional KPIÊA. Na ﬁgura 4.1 apresenta-se um diagrama em blocos 
deste controlador. 
```````````````````````````` 
y : P 1 U Subsistema A Subsistema 
hidráulico mecânico Y 
L . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‹ 
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Figura 4.1 - Controle em cascata ﬁxo do atuador hidráulico 
Deﬁnindo-se um vetor de erros de trajetória como 
~ à ~ 4_ ol=ly y Pl] ( 1°)
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e utilizando a função de Lyaptmov dada por 
1 ~ 1 (4.ll) V =5lM12 +N?2 +PÃi=5pÍH1m› 
›3M + N xM 0 
onde N é uma constante positiva e H, = XM M O é uma matriz simétrica deﬁnida 
O O l 
positiva, demonstra-se que o sistema em malha fechada {(4.2)(4.3)(4.6)(4.9)} é 
exponencialrnente estável quando os parâmetros do sistema são conhecidos (CUNHA, l997a). 
4.4 Controladores em Cascata com Adaptação de Parâmetros e Controle a 
Estrutura Variável - 
Com o objetivo de minimizar os erros de trajetória devido às incertezas paramétricas 
no subsistema mecânico é proposto em CUNHA (l997a) um controlador com adaptação de 
parâmetros. Para tanto, desprezando a força extema (FL = 0), a equação (4.2) é escrita como 
tuna função de yr e `y,: 
+ Byr ; Y9, _ (4.12) 
onde Y = [yr yr] é o regressor e 6 = [M B]T é o vetor de parâmetros. 
Este controlador tem as leis de controle e adaptação do subsistema mecânico 
(SLOTINE e LI, 1987) dadas por 
PA, =l_(Yê_KDz) ‹4.12›› A0 
(3: _¡YTZ, (414)
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onde Ô: [lvl Êr representa o vetor de parâmetros estimados e F é uma matriz deﬁnida 
positiva. 
Para o subsistema hidráulico utiliza-se a mesma lei de controle do controlador em 
cascata ﬁxo dada pela equação (4.9). A partir da função deﬁnida positiva 
_1 2 2 ~2 ~r'” lr 1^'T -1” V_š[Mz +N§ +PA+9 I`6j=5plHlp,+š6 F 6, 
vw 
onde G é o vetor de erro nos parâmetros, demonstra-se a estabilidade global do sistema em 
malha fechada {(4.2)(4.3)(4.9)(4.l3)(4.l4)} e que os erros de trajetória (pl) convergem para 
zero quando os parâmetros do subsistema hidráulico são conhecidos (CUNHA, 1997a, 
CUNHA et al., 1998). Os parâmetros do subsistema mecânico não precisam convergir para os 
valores verdadeiros, o que é um resultado conhecido do controle adaptativo por modelo de 
referência. 
Baseado nos resultados obtidos com um controlador em cascata utilizando controle 
adaptativo e controle a estrutura variável aplicado a um atuador hidráulico rotacional 
(CUNHA, l997b), nos resultados obtidos por GUENTI-[ER e HSU (1993) e HSU e 
GUENTHER (1993) para 'robôs elétricos e objetivando melhorar o desempenho do 
controlador adaptativo, foi' proposto um controlador combinando o controle adaptativo para o 
subsistema mecânico com o controlador a estrutura variável para o subsistema hidráulico. Este 
controlador é referido em GUENTHER et. al (1998) como VS-ACC do inglês Variable 
Structure Adaptive Cascade Controller, onde se apresenta uma primeira implementação 
experimental do VS-ACC e do controlador em cascata ﬁxo (CC). 
No projeto do VS-ACC leva-se em conta a presença de uma força extema FL agindo 
sobre a carga, como representado nas equações (4.2) e (4.3).
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No controle do subsistema mecânico, para garantir a robustez da lei de adaptação dada 
pela equação (4.l4) com relação a perturbações de entrada, introduz-se um termo de 
modiﬁcação oz 
êz -õrê-rYTz. (415) 
No controle do subsistema hidráulico é introduzido um termo de controle a estrutura 
variável: 
1 1 - ~ ~ . u _ 
Khuogu 
(PAd _ KPPA _ Sgn(PA))+ 9 
onde m(t) é uma função de modulação projetada de acordo com as incertezas paramétricas. O 
teorema a seguir estabelece as propriedades do sistema em malha fechada 
Hipótese 4.1 - Apenas uma estimativa dos valores da massa “M”, do amortecimento 
viscoso “B”, do módulo de elasticidade vohunétrica “B” e da constante hidráulica “Khu” é 
conhecida, ou seja, estes parâmetros apresentam incertezas paramétricas. A área “A” e o 
volume “V” são conhecidos. 
Teorema 4.1 - Considerando a Hipótese 4.1, o sistema em malha fechada 
{(4.2)(4.3)(4.l3)(4.l5)(4.l6)} possui as seguintes propriedades (GUENTHER et al., 1998): 
(i) ISA (t) é unifonnemente limitado e Ê(t) -› O quando t -› oo , exponencialmente rápido ou 
em tempo ﬁnito; 
(ii) o sistema em malha fechada é globalmente estável; 
(iii) Y(t) e §(t) tendem aconjtmtos residuais.
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A 
A prova teórica do Teorema 4.1 é apresentada em GUENTHER et al. (2000). 
Os controladores em cascata apresentados até este ponto foram baseados em um 
modelo de 3” ordem que não leva em conta a dinâmica da válvula Na próxima seção analisa- 
se o efeito da dinâmica da válvula na limitação do ganho da componente proporcional do 
subsistema hidráulico. 
4.5 Efeito da Dinâmica da Válvula 
Nesta seção analisa-se o efeito da dinâmica da válvula na malha fechada do subsistema 
hidráulico. 
Observação 4.1 - Nesta seção, os parâmetros do subsistema hidráulico são considerados 
conhecidos, ou seja, as leis de controle são escritas em função dos parâmetros do sistema ao 
invés de serem escritas em função dos parâmetros nominais. 
Quando a dinâmica da válvula é desprezada, a malha fechada do subsistema hidráulico 
do modelo linear do atuador hidráulico {(4.5)(4.8)} é dada por 
PA + KPPA = PM + KPPM. 
' 
(4~17) 
Aplicando a transformada de Laplace com condições iniciais nulas em (4. l 7) obtém-se 
PA(s) z PM (S) , (4-18) 
e resolvendo a equação diferencial (4. 1 7) considerando as condições iniciais diferentes de zero 
obtém-se 
1ÊA(t) = às (me-K››* (4.l9)
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Da equação (4.l9) conclui-se que quando a dinâmica da válvula é desprezada, o 
controle no subsistema hidráulico é exponencialmente estável e, teoricamente, quanto maior o 
valor do ganho Kp mais rápido o erro de rastreamento neste subsistema convergirá para zero. 
Agora, considerando _a dinâmica da válvula como mn sistema de la ordem tem-se o 
subsistema hidráulico, descrito pelas equações (2.62) e (2.63), dado por 
- 4 › _ 4.20 
PA =TB(KQXv "KCPA _Ay) ( ) 
XV = -covxv + covlíemu. (4.21) 
Aplicando a transformada de Laplace nas equações (4.20) e (4.2l) com condições 
iniciais nulas, combinando-as e considerando KC = 0, obtém-.se 
4 1 V (4-22) 1>A(s) = Tﬁší- SAY + KQKWÚ ämsg). 
› Substituindo a lei de controle (4.8) em (4.22) (KC = 0, KQU = K‹,mKQ) obtém-se 
(4.23) 
S PA (s) = íÊ{- AY(s) + l~AY(s)) + l{i-[SPM (s) - K, (PA (s) - PM (s))]}. 
_ 
v s + mv s s + cov 
Quando a dinâmica da válvula é desconsiderada, o termo 
ig-(~ AY(s) + i AY(s)] = -ill AY é nulo. Isto demonstra que devido à dinâmica v s + mv 
_ 
v s + (uv 
da válvula não existe o desacoplamento dinâmico entre os subsistemas hidráulico e mecânico. 
A equação (4 .23) pode ser escrita como 
v( + KP) Pr (S) = ~Prr (S) - PW. (S) , (424)
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4 .. onde PM (s) = -BA 2 1 Y(s) representa uma perturbação no rastreamento do v is +o›vs+KPco,,Í 
subsistema hidráulico e Y(s) â s2Y(s). 
Note que o fato de não haver o desacoplamento dos subsistemas, provoca um erro no 
rastreamento do subsistema hidráulico e, conseqüentemente, mn erro no rastreamento no 
subsistema mecânico. 
Uma análise numérica fomece uma melhor visão dos efeitos do erro provocado por 
esta perturbação. Para tanto, suponha um atuador hidráulico com área A= 7,6576.104[m2], 
volume v = 9,5583.l0“' [m3], módulo de elasticidade volumétrica B = 109 [Pa], carga do 
sistema puramente inercial e que a aceleração Y = 2 [m.s`2 ]é constante. Se 
(nv = 200 [rad/s] e Kp = 500, tem-se que PW, z O,32.105 [Pa]. Para que urna carga puramente 
inercial com massa M = 40 [Kg] acelere a 2 [m.s`2] é necessária uma força constante de 
80 [N], o que é obtido com uma diferença de pressão de 1,04 x 105 [Pa]. Neste caso, o valor da 
perturbação Ppen afeta signiﬁcativamente o rastreamento do subsistema hidráulico. Para 
sistemas com massas maiores ou com forças de atrito signiﬁcativas, a diferença de pressão 
necessária para obter a mesma aceleração aumenta, o que diminui a inﬂuência da perturbação 
Ppm. Note também que quanto mais rápida é a dinâmica da válvula (nov maior) e quanto maior 
é o valor de Kp menor a amplitude desta perturbação e, conseqüentemente, menor o erro 
causado pela mesma no rastreamento da trajetória no subsistema hidráulico. 
Se Pe,,(s) é desconsiderada, obtém-se 
mv s + K 
PA (S) = ~PAó(S)- (4.25)
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Observe que entre PA (s) e PM (s) tem-se uma dinâmica de 2” ordem ao invés de uma 
relação direta igual a “l” como estabelecida na equação (4.l8). 
Da equação (4.25), a qual representa a relação dinâmica entre PA e PM , pode-se 
concluir que para valores de Kp próximos de zero a função de transferência do subsistema 
hidráulico apresenta dois pólos com parte real negativa, um próximo a origem (dominante) e 
um outro mais à esquerda. À medida que o ganho Kp é aumentado, o sistema passa de sobre 
amortecido para criticamente amortecido e, ﬁnalmente, subamortecido. A ﬁgura 4.2 ilustra 
esta situação, onde a região à esquerda da parte escurecida representa o lugar onde os pólos 
devem estar localizados para atender aos requisitos de projeto. 
4lm( ) 
`
S
l 
Re(s) 
_ U, _& +
2
v
Â
P Figura 4.2 - Lugar das raízes de ig em função de Kp 
Pad (5)
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Da equação (4.25), veriﬁca-se que quanto mais rápida é a dinâmica da válvula, maior é 
o valor de Kp que pode ser usado sem que o sistema tome-se subamortecido. O 
comportamento subamortecido do subsistema hidráulico, dependendo das características da 
trajetória de pressão desejada, pode causar oscilações na diferença de pressão PA e, 
conseqüentemente, na saída do atuador “y”. 
~4Q - Se a dinâmica da válvula é de 2a ordem iv = -2§v‹nv›`<'v - mix, + Kemoâﬁu e 
as mesmas considerações do caso em que a dinâmica é considerada como de la ordem são 
feitas, o sistema em malha fechada resulta 
032 S + KP .( ) PA (S) : s3 +2§ oa sz +co2s+K col PM (S), (426) v v v P v 
o que implica que Kp deve respeitar a desigualdade KP < 2§vwv para que o sistema seja 
estável. Note que a dinâmica da válvula limita os valores de Kp em uma implementação 
experimental. 
4.6 Conclusões 
Neste capítulo, iniciahnente apresentou-se uma visão geral dos controladores em 
cascata desenvolvidos com base nos modelos linear e não-linear de 38 ordem do atuador 
hidráulico sem considerar a dinâmica da válvula (CUNHA et al., 2000d). Na seqüência 
analisou-se o efeito da dinâmica da válvula. ' 
Das analises realizadas sobre o efeito da dinâmica da válvula na malha fechada do 
subsistema hidráulico, concluiu-se que:
_ 
- a dinâmica da válvula impede o desacoplamento entre os subsistemas;
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- a magnitude do erro causado pelo termo de desacoplamento é tanto menor quanto 
mais rápida é a dinâmica da válvula e quanto maior é o valor de Kp; 
- quando a dinâmica da válvula é de la ordem, existe uma dinâmica de 2” ordem entre 
a diferença de pressão PA e a diferença de pressão desejada PM. Esta dinâmica de 2a ordem, 
limita o valor de Kp para que as especiﬁcações de projeto sejam atingidas. Um comportamento 
subamortecido do subsistema hidráulico, dependendo das características da trajetória de 
pressão desejada, pode causar oscilações na diferença de pressão PA e, conseqüentemente, na 
saída do atuador “y”; 
- quando a dinâmica da válvula é de 2a ordem, existe uma dinâmica de 3” ordem entre a 
diferença de pressão PA e a diferença de pressão desejada PM. Neste caso, valores muito 
grandes de Kp podem levar o sistema para a instabilidade. 
No próximo capítulo é proposto um controlador em cascata baseado no modelo não- 
linear de 4a ordem do atuador hidráulico representado pelas equações (2.58),(2.59) e (2.60).
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5. CONTROLADOR EM CASCATA INCLUINDO A DINÂMICA DA VALVULA 
5.1 Introdução 
No capítulo anterior, analisou-se o efeito da dinâmica da válvula na malha fechada do 
subsistema hidráulico. Dessa análise, concluiu-se que a dinâmica da válvula provoca um erro 
de rastreamento no subsistema hidráulico, o que reﬂete no rastreamento de trajetória dos 
sistemas interconectados. Neste capítulo propõe-se um controlador em cascata baseado no 
modelo de 4” ordem, descrito pelas equações (2.58),(2.59) e (2.60), que inclui a dinâmica da 
válvulacomo um sistema de la ordem: 
M')9+B§'=APA +F¡_ (5-1) 
PA =-fAy+fKhxvg (5-2) 
XV = -covxv + Kmmvu. (5-3) 
Neste capítulo, na seção 5.2 propõe-se Luna lei de controle para o subsistema mecânico. 
Na seção 5.3 sintetiza-se a lei de controle do subsistema hidráulico através do método direto 
de Lyapunov. Na» seção 5.4 analisa-se a estabilidade dos sistemas interconectados. 
Na seção 5.5 apresenta-se a conclusão do capítulo. 
5.2 Controle no Subsistema Mecânico 
Usando a equação (4.l) e considerando a força FL= 0, a equação (5.1) pode ser escrita 
como
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›`.z My + By _ APM + APA. (5~4) 
Propõe-se, então, para o seguimento do subsistema mecânico a lei de controle 
(equação (4 .6)) dada por 
PM :'Ã`(Moyf +Boyf _KDZ)' (55) 
Substituindo esta lei de controle em (5.4), considerando que os parâmetros do 
subsistema mecânico são conhecidos e que A = A0, obtém-se 
zw 
Mz_APA-(B+1<,,)z. (5.6) 
Considere a função não-negativa 
Vl =%MZ2 , 
para qual, usando a equação (5.6), a derivada temporal é dada por 
V1:-(B+KD)z2 +AÊAz. (5-3) 
Esta expressão é usada na análise de estabilidade apresentada na seção 5.4. 
5.3 Controle no Subsistema Hidráulico 
Considere o subsistema hidráulico dado por 
PA =-ÍAy+ÍKhxvg (5-9) 
XV =-covxv +Kemcovu. (5-10) 
Seja 
švzxv-xvd (5.l1) 
o erro de trajetória da posição do carretel, onde xvd é a trajetória de posição do carretel 
desejada. Considere duas constantes positivas, ¢1 e ¢z, e a seguinte função não-negativa:
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l ~ 1 ~ V2 =š¢1PÊ+š¢2XÍ- (5'12) 
Derivando a equação (5.l2) em relação ao tempo e utilizando as equações (4.l), (5.9) e 
(5 .1 1), obtém-se 
V2 =¢1Í;Ai_fAy+ﬂ<|1gXv `ÉAd )+¢2§v(Xv _Xvú)/ (513) 
: ¢l§A ÍÀy+ﬂ<hgXvd _Í)Ad )+ﬂ<hgív ]+¢2rãv _)-(vd )' 
Escolhendo a lei de controle xvd como 
~ _ ~ 5.14 XM: 1 ¶PAd K,,PAl+A0y, ( ) 
Khog fo 
e substituindo-a na equação (5.l3), considerando que os parâmetros do subsistema hidráulico 
são conhecidos, obtém-se 
V2 =_KP¢1Fš +¢1ﬂ<hgÍ5A§v +¢2§v(Xv " xvú) (515) 
= "`KP¢1õš+¢2šv(xv + Í)Lﬂ<1zg§A _ xvú)-
2 
Substituindo a dinâmica da válvula dada pela equação (5.10) em (5.l5) resulta 
. ~2 ~ 4, ~ (5.16) v2 = -1<,,¢,PA +¢2xV -wvxv +Kemwvu+¢-'ﬂ<hgPA -xw, .
2 
Escolhendo a lei de controle para o subsistema hidráulico como 
1 . ~ ~ u =*"*"'{Xvó +mvoxv _&'foKhogPA _Kvxv¶› (5-17) 
°3voKzmo ¢2 
onde KV é uma constante positiva, e substituindo-a na equação (5.16)obtém-se 
V2 ="KP¢11Ê§ _Kv¢2;¿Í- n (ils) 
_ 
Uma lei de controle similar a (5.l7) é sintetizada por ALLEYNE (1996) para o 
problema de controle de força em atuadores hidráulicos.
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Como pôde ser notado, as leis de controle (5.l4) e (5.l7) foram escolhidas de modo a 
tomar a derivada da função V2 uma função não-positiva. A equação (5.l8) é usada na análise 
de estabilidade da próxima seção. 
5.4 Análise de Estabilidade dos Sistemas Interconectados 
O controlador em cascata ﬁxo baseado no modelo não-linear de 4a ordem do atuador 
hidráulico é obtido combinando-se a lei de controle para o subsistema mecânico com a lei de 
controle para o subsistema hidráulico. Esta combinação é referida como NFCC do nome em 
inglês New Fixed Cascade Controller (CUNHA et al., 2000c). 
Considere o atuador hidráulico controlado pelo NFCC. Neste caso, o sistema em malha 
fechada é Q = {(5.4)(5.5)(5.9)(5.l0)(5.14)(5.l7)}. A trajetória desejada yd e sua derivadas 
temporais até 4” ordem são assumidas serem limitadas. Seja pz = [Y É XT jo vetor 
de erros de rastreamento de trajetória. Para provar a estabilidade exponencial o seguinte lema 
de convergência será usado: 
Lema 5.1 - Se uma função real W(t) 2 0 satisfaz a desigualdade W(t) + orW(t) S O onde or é 
um número real, então W(t) S W(0)e`°" (SLOTH\IE E LI, 1991). 
O teorema abaixo estabelece as características de malha fechada: 
Teorema 5.1 - Quando os parâmetros do sistema são conhecidos, o sistema Q é 
exponenciahnente estável com relação à origem do vetor de erros de rastreamento pz.
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Prova: Considere a função candidata de Lyapunov dada por 
V=Vl+V2 +%N'y'2, 
onde N é uma constante positiva a ser deﬁnida na seqüência. Substituindo as equações (4.7), 
(5.7) e (5.l2) em (5.l9) obtém-se 
1 5.20 V =šP2TH2P2› ( ) 
x2M+N ÀM 0 0 
onde H2 = lã/I I: Â) (Ã é uma matriz deﬁnida positiva. Substituindo as
l 
0 0 0 ¢z
~ 
equações (5.8) e (5.l8) na derivada temporal de V (V = V, + V2 + ) tem-se V dada por 
V = _(B+KD)Z2 +N^Y'§+AZÍ5A `¢1KP13â _¢2Kvš3 
z -(B+KD)(§2 + ›3y2)+[N-2>»(B+KD)]ífy*+A§iA + ÀAYFA -¢l1<,,§§ -¢,Kv§§. 
Deﬁnindo N = 2?t(B + KD ), a equação acima pode ser reescrita como 
V = -p§Hzr>z› (5-21) 
›3(B+K,,) 0 -%>»A 0 
1
. 
ondeH3: 0 (B+K,,) -EA 0 _ 
1 1 --ÀA --A K 0 
2 2 ¢l P 
0 0 0 ¢2Kv 
Do teorema de Sylvester, o qual estabelece que para uma matriz simétrica ser deﬁnida 
positiva é necessário que todos os seus menores principais sejam estritamente positivos, 
tem-se que se `
90 
1 (522) 
¢,K,,K,, >5A2, 
então H; é uma matriz deﬁnida positiva e, conseqüentemente, V é deﬁnida negativa. Como V 
é deﬁnida positiva e V é deﬁnida negativa, pelo método direto de Lyapunov tem-se que o 
sistema Q é assintoticamente estável com relação ao vetor de estados pz. 
Sejam nm (X) e nm (X), respectivamente, os autovalores mínimos e máximos de 
uma matriz X. Da teoria das matrizes pode-se escrever p§H3p2 2 pšnm (H3)Ip2 , onde I é 
uma matriz identidade. Multiplicando e dividindo o lado direito desta desigualdade por 
11m(H2) obtém-se 
. H _ 
p§Hzr>z 2 2-““1'%I3~šp§nm (Hz)Ir>z 2 YV(t) => - p§HzPz = V(t) S -YV(t), 
max 2 
. H _ onde y = ﬂ~ . Usando 0 Lema 5.1 conclui-se que V(t) S V(0)e`*' . Desta equação pode- 
Tlmáx 2 
se escrever 11 min (HZ )||p2 (t)“2 S 11 max (H, )“p 2 (0)||2 e`" e, portanto, 
llpz mu é ` f%š||pz ‹0›||‹-5%' . (523) 
A equação (5 .23) completa a prova e estabelece que o vetor de erro de rastreamento de 
trajetória pz converge para a origem exponencialmente com uma taxa maior ou igual a y / 2. 
Observação 5.1 - Confonne estabelecido em VIDYASAGAR e VANNELI (1982), a 
convergência exponencial da malha fechada Q implica que Q é robusto com relação a uma 
perturbação de entrada limitada como a carga FL.
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A ﬁgura 5.1 mostra o diagrama de blocos do NFCC. Analisando este diagrama de 
blocos pode-se fazer as seguintes observações: 
Atuador hidráulico
C
YP 
Subsistema 
A 
Subsistema 
hidráulico mecânico Y 
><‹ 
Lei de controle para o 5, Obtenção da 
subsistema hidráulico .. V6l0Cidad6 
agelgraçãog 
ózfâvzúzóz 
aceleração 
PM . 
, Ler de controle para o 
PM subsistema mecânico yd
Y 
Y Gerador de 
y > trajetórias 
›-5:E 
nm; 
na 
“_
. 
Figura 5.1 - Sistema em malha fechada com NFCC 
Observação 5.2 - A lei de controle é dada pelas expressões (5.5), (5.14) e (5.17). Para 
implementar esta lei de controle o gerador de trajetórias deve fomecer y d , ya , ya , yff) e yff) 
e os sinais y, y, Y, yo), xv e PA devem ser obtidos. Considerando que a posição “y”, a 
velocidade “y”, a posição do carretel da válvula “xy” e a diferença de pressão “PA” são 
medidas, então, a aceleração Y pode ser calculada a partir da equação (5.1) (FL = 0).
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Derivando (5.1) em relação ao tempo, obtém-se yo) = ä(APA -By), onde PA é calculada 
usando (5.2). 
Observação 5.3 - Para o cálculo da aceleração e da derivada da aceleração é necessário que os 
parâmetros sejam conhecidos. Experimentalmente, normahnente a aceleração é obtida através 
do uso de derivação nmnérica e ﬁltros. Ao invés de obter a derivada da aceleração e calcular 
XM , normalmente obtém-se Xvd a partir da derivação numérica de xwl (5.14) (LIU e 
ALLEYNE, 1999). 
5.5 Conclusões 
Neste capítulo foi proposto um controlador em cascata baseado no modelo não-linear 
de 4a ordem do amador hidráulico que inclui a dinâmica da válvula como uma dinâmica 
de la ordem. A estabilidade dos sistemas interconectados foi analisada através do método 
direto de Lyapunov. Dessa análise concluiu-se que o sistema é exponencialmente estável com 
relação ao vetor de erros de trajetória se os parâmetros do sistema sãõ completamente 
conhecidos. “ . 
No próximo capítulo descreve-se a implementação experimental dos controladores em 
cascata apresentados neste capítulo e no capítulo anterior.
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6. IMPLEMENTAÇÃO EXPERIMENTAL DOS 
CONTRQLADORES EM CASCATA PROPOSTOS USANDO UMA VALVULA PROPORCIONAL 
6.1 Introdução 
Neste capítulo descreve-se a implementação experimental dos controladores em 
cascata apresentados e propostos nos capítulos anteriores; tal implementação foi realizada no 
Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos (LASI-l1P) do Departamento de 
Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesta implementação 
utilizou-se um atuador hidráulico composto de tuna válvula proporcional (ao invés de uma 
servoválvula), um cilindro de haste passante, transdutores e condicionadores de sinais, um 
sistema de aquisição de dados e controle e tuna unidade de potência e condicionamento 
hidráulica (UPCH). Uma foto da bancada de testes é mostrada na ﬁgura 6.1. 
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Figura 6.1 - Bancada de testes
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Neste capítulo, na seção 6.2 apresenta-se uma descrição geral do sistema. A seção 6.3 
descreve o atuador hidráulico e os transdutores. Na seção 6.4 apresenta-se o sistema de 
aquisição de dados e controle. A seção 6.5 trata da determinação dos parâmetros do sistema. 
Na seção 6.6 propõe-se uma compensação para a zona-morta baseada na inversa da zona- 
morta. Na seção 6.7 propõe-se a inclusão de uma zona-morta na obtenção do sinal da posição 
do carretel para compensar o deslocamento causado pela compensação proposta. A seção 6.8 
discute o ajuste dos ganhos do controlador em cascata. Na seção 6.9 apresentam-se os valores 
usados nos ﬁltros. A seção 10 trata da trajetória desejada. Na seção 11 apresenta-se a 
conclusão do capítulo. 
6.2 Descrição Geral do Sistema 
Um diagrama esquemático apresentado por VALDIERO (2000) é mostrado na 
ﬁgura 6.2. Na estrutura da bancada estão montados o cilindro hidráulico de haste passante (1), 
o transdutor de deslocamento resistivo (2) que mede a posição do pistão do cilindro, a válvula 
direcional proporcional (3) que recebe o sinal de tensão e direciona a vazão da lirrlra de 
pressão para as câmaras e dessas para o tanque, os transdutores de pressão 
manométrica TP3 (4) e TP4 (5) que medem a pressão em cada câmara do cilindro, ﬁltro (6) e 
transdutores de temperatura em cada câmara do cilindro (não mostrados). A Unidade de 
Potência e Condicionamento Hidráulico (UPCH) é composta do conjunto moto-bombas (7), 
do bloco proporcional de controle de vazão e pressão BPVP (8), do reservatório (9) e de um 
trocador de calor (não mostrado). A aquisição dos dados provenientes dos transdutores e a 
geração do sinal de controle são executadas em urna placa dsl 102 da empresa dSPACE, que 
está instalada dentro do gabinete do computador.
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Figura 6.2 - Diagrama esquemático do sistema (V ALDIERO, 2000) 
Pode-se dividir a descrição do funcionamento do sistema em três partes: sistema de 
condicionamento do ﬂuido, atuador hidráulico e transdutores, e sistema de aquisição de dados 
e controle. O sistema de potência e condicionamento do ﬂuido (UPCH) é o responsável por 
manter o ﬂuido nas condições desejadas para o atuador hidráulico: vazão, pressão e 
temperatura. O atuador hidráulico (conjunto válvula-cilindro) é responsável pela 
transformação do sinal de comando (tensão elétrica) em um movimento da carga, sendo que os 
transdutores são os responsáveis por transformar as variáveis ﬁsicas relacionadas com o 
atuador (posição do carretel da válvula, posição do pistão, pressão em cada câmara) em sinais 
elétricos para o sistema de aquisição de dados e controle. O sistema de aquisição de dados e
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controle recebe esses sinais e processa o algoritmo de controle de modo a gerar o sinal elétrico 
(sinal de controle) que é aplicado no atuador hidráulico. 
Na próxima seção descrevem-se o atuador hidráulico e os transdutores. 
6.3 Atuador Hidráulico e Transdutores 
O atuador hidráulico utilizado é composto de um cilindro de dupla ação e haste 
passante, de uma válvula proporcional e de uma cartela eletrônica. Nesta seção, além dos 
elementos que compõem o atuador hidráulico são descritos os transdutores utilizados na 
medição das variáveis ﬁsicas relacionadas com o atuador (posição do carretel da válvula, 
posição do pistão, pressão em cada câmara). 
6.3.1 Válvula proporcional e cartela eletrônica 
Nas implementações experimentais usou-se uma válvula proporcional NG6 BOSCH 
com controle de posição e com vazão norninal de 35 [l/min] a uma queda de pressão de 8 [bar] 
por oriﬁcio (ﬁgura 6.3). As válvulas proporcionais com controle de posição quando 
comparadas àquelas sem controle de posição do carretel apresentam um comportamento mais 
estável do carretel, menor histerese e maior banda de passagem. 
Nas válvulas proporcionais, um sinal elétrico é aplicado nos solenóides que geram urna 
força eletromagnética para deslocar o carretel da válvula. Os solenóides são projetados de 
modo que a força gerada seja proporcional ao sinal de entrada e que com isso obtenha-se run 
controle contínuo do carretel da válvula. Com o deslocamento do carretel da válvula ocorre a 
vazão nos oriﬁcios da mesma. Norrnalmente o sinal de controle das válvulas é ampliﬁcado 
através de um arnpliﬁcador de potência, o que é feito em Luna cartela eletrônica.
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Figura 6.3 - Válvula proporcional BOSCH NG6 com controle de posição 
(ROBERT BOSCH GMBH, 1989) 
As cartelas eletrônicas, normalmente, possuem as seguintes funções: 
- ampliﬁcar o sinal de comando e gerar a tensão correspondente a este sinal para cada 
solenóide; 
- compensar a zona-morta do carretel da válvula; 
- permitir o ajuste dos ganhos de vazão; 
- gerar rampas para evitar movimentos rápidos do carretel. 
Como a principal ﬁmção das cartelas eletrônicas é ampliﬁcar os sinais, as cartelas 
eletrônicas são muitas vezes chamadas de ampliﬁcadores eletrônicos para válvulas. Na saída 
dos circuitos ampliﬁcadores tem-se a tensão que é aplicada nos solenóides de modo que o 
carretel seja posicionado de acordo com o sinal aplicado na entrada da cartela eletrônica. Para 
explicar as outras funções da cartela considera-se que estes circuitos aplicam uma tensão “ueq”
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de modo a obter a posição do carretel “xy” equivalente ao sinal que é aplicado na entrada da 
cartela eletrônica “uec”. 
_ 
A válvula utilizada é de centro supercrítico, de modo que existe uma sobreposição 
positiva dos ressaltos do seu carretel em relação ao pórtico. Conforme apresentado no 
capítulo 2, as válvulas de centro supercrítico apresentam tuna região em que há variação da 
posição do carretel e não há vazão. Esta região é representada por uma zona-morta na relação 
vazão pelo deslocamento do carretel (Q versus x,,). Desprezando a dinâmica da válvula, esta 
relação pode ser representada por uma zona-morta na relação entre a vazão e a tensão 
aplicada na válvula (Q versus ucq), como mostrado na ﬁgura 6.4 onde zme < O é o limite 
esquerdo da região onde existe a zona-morta ÍV] e zmd > 0 é o limite direito [V]. 
^Q 
' Y 
Zme Zmd ueq ' 
Figura 6.4 -Zona-morta 
Para compensar a zona-morta, as cartelas eletrônicas usam circuitos que têm uma 
relação entrada-saída dada pela inversa da zona-morta, como mostrado na ﬁgura 6.5. Estes
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circuitos adicionam ao sinal de entrada da cartela eletrônica uma tensão ﬁxa (ajustada na 
cartela eletrônica): a tensão adicionada é positiva (ccd > O [V]) se o sinal aplicado à entrada é 
positivo e negativa (cce < 0 [V]) se o sinal aplicado à entrada é negativo.
u ^°‹1 
Ceó 
W P 
c u°° CC 
Figura 6.5 - Inversa da zona-morta 
A relação entre a vazão e a tensão aplicada à entrada da cartela eletrônica um com o uso 
do circuito de compensação da zona-morta é mostrado na ﬁguia 6.6: 
- quando os valores ajustados na compensação são menores do que a zona-morta 
(zona-morta subestimada,_ Iced] <|zm_,| , |cw| < lzme ), tem-se uma zona-morta equivalente 
menor do que a original (ﬁgura 6.6(a)); 
- quando os valores ajustados na compensação da zona-morta são iguais ao da zona- 
morta (|ccd| = |zmd 
I 
, cW| = Izmcl ), a relação resultante não apresenta zona-morta (ﬁgura 6.6(b)); 
- quando os valores ajustados na inversa são maiores do que a zona-morta (zona-morta 
superestimada,|cod|> |zm, , |cm\ >|zme ), tem-se uma descontinuidade na origem (ﬁgura 
6.6(c)). Esta situação é explicada na seção 6.6.
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Figura 6.6 - Compensação da zona-morta + zona-morta
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Note que, do modo como foi descrita a compensação da zona-morta, se o sinal da 
entrada fosse zero e existisse um ruído neste sinal, seria somado com uec ora um sinal positivo 
(cod) e ora um sinal negativo (cce), de acordo com a polaridade do ruído. Conseqüentemente, o 
carretel da válvula oscilaria. Para evitar esta situação, o sinal da entrada para ser interpretado 
na cartela eletrônica como positivo ou negativo precisa atingir um determinado valor. Isto 
pode ser representado como tuna zona-morta, chamada de zona-morta elétrica 
(V IRVALO, 1997), antes do circuito de compensação, resultando no diagrama apresentado na 
ﬁgura 6.7. 
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Figura 6.7 - Zona-morta elétrica + compensação da zona-morta 
Pela relação equivalente entre a tensão aplicada na entrada da cartela eletrônica e a 
tensão aplicada na válvula, veriﬁca-se que o sinal aplicado à válvula só é diferente de zero 
após a tensão um ter ultrapassado o valor da zona-morta elétrica, conseqüentemente não há 
deslocamento do Vcarretel e nem vazão nesta região. Dessa fonna, usando os ajustes de
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compensação da cartela eletrônica não é possível eliminar a existência de uma zona-morta 
entre o sinal um e a vazão. 
As cartelas eletrônicas também possuem ajustes de ganhos de vazão tanto para o 
deslocamento positivo do carretel quanto para o negativo. Em VIRVALO (1997) é 
apresentado o diagrama mostrado na ﬁgura 6.8 para descrever estas funções da cartela 
tlzl/›lzl/»H2f+r 
Z°na`"_1°rta Compensação da G3-111105
u 
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u u ec eq 
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Figura 6.8 - Cartela eletrônica da válvula (V IRVALO, 1997) 
Em conjunto com a válvula proporcional utilizou~se uma cartela eletrônica WV 45 - 
RGC 4 BOSCH com ajustes nos ganhos de vazão e com ajuste de compensação da zona- 
morta. Nesta cartela existem também ajustes para os circuitos geradores de rampa, os quais 
não foram usados neste trabalho. 
Pelo diagrama genérico apresentado para uma cartela eletrônica BOSCH (ROBERT 
BOSCH GMBH, 1989) as funções de ajuste de ganho e compensação da zona-morta estão na 
seqüência apresentada na ﬁgura 6.9 ao invés da seqüência apresentada na ﬁgura 6.8. Esta
103 
informação é útil quando se ajustam os ganhos e a compensação, pois o equivalente é o 
mesmo. 
Zona-morta 
3 1 
Compensação da 
elétrica os Zona-morta 
Figura 6.9 - Cartela eletrônica da válvula 
6.3.2 Cilindro hidráulico 
Acoplado na válvula proporcional utilizou-se um cilindro hidráulico de haste passante 
CG210F REXROTH, com ﬁxação por pés, êmbolo com diâmetro de 40 [mm], haste com 
diâmetro de 25 [mm] e curso de 1000 [mm]. 
6.3.3 Transdutores 
Para medição de posição foi usado um transdutor de deslocamento resistivo FESTO 
com curso total de 1016 [mm]. Neste trabalho, o sensor foi calibrado e posicionado 
(-0,5 [m]...0,5 [m]) obtendo-se a seguinte relação inversa: 
y = a.vy+b [m], (6.l) 
onde a = 0,1021 [m.V"], b = -0,5011 [m] e vy é a tensão elétrica medida em Volts no 
transdutor de posição.
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Para a medição de pressão nas câmaras foram utilizados transdutores de pressão 
manométrica SERVUS, faixa de operação 0 a 35 M [Pa] (P1) e 0 a 20 M [Pa] (P2). As 
relações inversas foram obtidas através da calibração dos transdutores e são dadas por 
P1 =k¡.vp¡ [Pa] (6.2) 
P2 = kz.vp2 [Pa], (6.3) 
onde kl = 35.105 [Pa.V`1], kzA= 20.105 [Pa.V`l], vpl e vpz são as tensões elétricas medidas em 
Volts nos transdutores. 
A constante que relaciona a posição do carretel da válvula e a tensão obtida na cartela 
eletrônica proveniente do transdutor de posição do carretel da válvula não e' fomecida no 
manual do fabricante. Desta forma, a posição do carretel foi medida diretamente em Volts 
sem o uso de uma constante para a conversão para o respectivo valor em metros. 
Observação 6.1 - O termo “xy” expressa o resultado da medida da posição do carretel em 
Volts (CUNHA et al., 2000c). Conseqüentemente, Kem é adimensional e a unidade dc Kh (Km) 
-l 
é [mtv-'.s".N?]. 
O processamento e a ﬁltragem destes sinais são tratados na próxima seção. 
6.4 Sistema de Aquisição de Dados e Controle 
O sistema de aquisição de dados e controle é mostrado na ﬁgura 6.10. Neste sistema os 
dados analógicos provenientes dos transdutores são digitalizados num conversor A/D 
(Analógico/Digital), processados em uma placa com um processador de sinais digitais (DSP) e
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a saída (sinal de controle) é tomada analógica em um conversor D/A (Digital/Analógico). Este 
sistema está instalado em um computador. 
O processamento do sinal de controle é feito em uma placa dS1102 da empresa alemã 
dSPACE. O programa a ser executado na placa pode ser programado em linguagem “C” e 
depois compilado para a linguagem do processador através dos programas que acompanham 
este equipamento. A programação do algoritmo de controle pode, no entanto, ser feita 
utilizando o programa MATLAB em conjunto com os pacotes SIMULINK e RTW. Utilizando 
estes programas e os programas que acompanham o equipamento é gerado um programa em 
“C” equivalente ao diagrama de blocos do controlador implementado no S]1\/IULINK e, logo 
após, o programa é compilado e carregado na placa dS1102. 
' 
Sinal de controle 
Conversor D/A 
Atuador 
Placa D.S.P Hldráuhco 
P.C. com 
Conversor A/D 
Í s 
_ 
Transdutor de posição. 
do carretel da válvula 
Transdutor de posição 
do pistão 
Transdutor de pressão (l ) 
Transdutor de pressão (2 ) 
Figura 6.10 - Equipamento para aquisição de dados e controle
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Esta facilidade permite também realizar simulações utilizando um dado controlador em 
um modelo e, em seguida, aplicar este mesmo controlador no sistema experimental. Para 
tanto, basta substituir no diagrama de simulação o modelo que representa o sistema a ser 
controlado por blocos de conversores A/D e D/A no formato do SIMULINK (fomecidos nas 
bibliotecas do fabricante da placa dSl 102) e realizar o tratamento dos sinais (ﬁltros, curvas de 
calibração). A seguir, escolhe-se um algoritmo de integração e o respectivo passo de 
integração, e a partir de um comando no “menu” do SIMULINK o diagrama é compilado para 
a linguagem do DSP, carregado e inicializado na placa ds1102. É interessante salientar que a 
execução do programa se dá de forma independente do microprocessador do computador, ou 
seja, as tarefas realizadas no microcomputador não interferem na execução do algoritmo de 
controle, embora durante a execução do programa no DSP exista comunicação entre a placa 
dSl 102 e o computador. Esta comunicação é usada para a leitura de variáveis e alteração de 
constantes como está explicado na seqüência. 
É possível alterar os valores de constantes do sistema através da execução de um 
comando de simulação externa. Isto pemrite que os dados alterados no diagrama do 
SIMULINK sejam automaticamente repassados ao programa que está sendo executado na 
placa dSl 102. Este recurso é bastante útil para analisar algumas variações do sistema e para 
sintonizar os controladores. Contudo, veriﬁca-se que este recurso não funciona 
adequadamente para controladores que apresentam inn grande núrnero de cálculos, tendo-se 
muitas vezes que reinicializar o sistema. 
Os dados adquiridos dos transdutores e/ou de outras variáveis importantes para analisar 
o desempenho de malha fechada são capturados em um programa chamado TRACE. Neste 
programa selecionam-se as variáveis de interesse através dos seus nomes no diagrama do
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SIMULINK, detennina-se qual será o período de amostragem para a captura dos dados como 
um múltiplo do período de amostragem utilizado na implementação do sistema de controle e o 
período total de captura; pode-se ainda ativar a captura a partir do instante em que uma 
detemrinada variável atinja um valor subindo ou descendo (variável x tempo). 
Este equipamento dispõe ainda de um programa chamado COCKPIT, que não foi 
utilizado neste trabalho. Utilizando este programa é possível observar as variáveis e/ou 
controlar as constantes usando um formato gráﬁco na tela do computador. 
6.4.1 - Tratamento dos sinais 
O sinal proveniente de cada transdutor foi ﬁltrado após o conversor A/D através de um 
ﬁltro de la ordem e depois ajustado para a respectiva unidade através da curva de calibração 
inversa Os sinais de velocidade e aceleração foram obtidos através de derivação numérica e 
ﬁltros. Este esquema é ilustrado na ﬁgura 6.1 1. 
Na próxima seção trata-se da determinação dos parâmetros do sistema experimental. 
6.5 Determinação dos Parâmetros do Sistema 
6.5.1 Determinação dos parâmetros B0, M0, v0 e A0 
Uma identiﬁcação experimental dos parâmetros para este atuador hidráulico 
foi feita em ANDRIGHETTO (1996), onde os seguintes parâmetros foram obtidos: massa 
(M0 = 20,66 [Kg]), coeﬁciente de atrito viscoso (B0 = 316,2 [N.s.m"]), módulo de 
elasticidade volumétrica ([30 = 109 [Pa]), volume total das linhas 1 e 2 
(vo = 9,55s3.1o“' [m3]) s àrea (A0 = 7,ó57ó.1o** [m2]). Estes parâmetros fsmm usados como 
parâmetros nominais nos controladores em cascata.
rw
Í 
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Figura 6.11 - Aquisição dos sinais 
6.5.2 Ajuste da cartela eletrônica 
Os ajustes de compensação de zona-morta da cartela eletrônica foram colocados nos 
valores minimos e os ganhos foram ajustados de forma a proporcionar uma curva com a 
mesma inclinação na relação posição do carretel (xy [V]) versusa tensão aplicada na entrada 
da cartela eletrônica (ue. [V]), para deslocamento positivo e negativo. Este ajuste foi feito 
estaticamente aplicando uma tensão na entrada e medindo o valor da posição do carretel da 
válvula.
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Observação 6.2 - Na ﬁgura 6.13 nota-se a presença de histerese. Esta histerese é causada nos 
circuitos da cartela eletrônica pela diferença que existe nos valores da zona-morta elétrica 
quando uw começa em 0 [V] e vai tendo o seu módulo aumentado, ou quando uec inicia em um 
valor mais alto e tem seu módulo diminuído. 
No teste estático, anterior ao ajuste, veriﬁcou-se que no deslocamento máximo do 
carretel para a esquerda xvmxe = -9,1 [V] e para a direita x,,m,_._,,,¡ = 8,5 [V]. Pelo manual do 
fabricante (ROBERT BOSCH GMBH,1992), a zona-morta da válvula é em tomo de 20% dos 
valores de deslocamento máximo, o que neste caso é xme = -1,82 [V] e xmd = 1,70 [V]. 
Estes valores são utilizados na próxima subseção. 
6.5.3 Determinação de Km, Kenzo, K|,.,0 e com 
A equação de vazão para a válvula utilizada quando submetida ao deslocamento 
nominal é dada por (ROBERT BOSCH GMBH,l992) . 
f 
APX Q = QM- Fm": , (Õ-4) 
onde Qmm = 35[l.min"] =[5,83.l0`4 [m3.s`l] , APm,m = 8bar = 8.105 [Pa] e APX é a queda de 
. P - P pressão por oriﬁcio e pode ser escrita como APX = ~.
Igualando a equação (6.4) com a equação (2.l2) obtém~se 
Kb = --Q'l-- , 6.5 
XVÍNIX V ZAPIIOHI 
(
`
)
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onde o valor de xvmax deve ser obtido após a compensação da zona-morta. Uma estimativa 
deste valor pode ser obtida da seguinte forma: 
vmaxd _ xvzmdl + Xvmaxe _ xvzrne 
XVIIIGX 1 
Usando os valores que foram medidos estaticamente tem-se xvmax = 7,04 [V]. 
› ~1 
Calculando o valor de Km pela equação (6.5) obtém-se KM, = 6,55.10`8[m" .V_" .s" .N 2 ] . 
O valor de Km, = 0,76 é obtido a partir da inclinação da curva do gráﬁco da 
-I 
ﬁgura 6.13, resultando em KM = 4,978x10`8 [m'*.V`1 .s`1 .N 2 ]. 
Do manual da válvula (ROBERT BOSCH GMBH, 1992) tem-se que o tempo de 
resposta correspondente a urna entrada de 10% do valor máximo é de l0ms e para uma entrada 
de 100% do valor máximo é de 30ms. Este tempo de resposta corresponde ao tempo de subida. 
Como para um sistema de la ordem cov = , o valor de cov pode ser calculado pela 
- subida 
média: 
2,2 2,2 . “Í + _`íí 
CÚVO : l~ Ê! [rad-S_l] . 
Observação 6.3 ~ Em ANDRIGHETTO (1996) o comportamento dinâmico desta válvula foi 
aproximado por urna dinâmica de 2a ordem (Observação 2.7 - equação (2.64)) com švo =1 e 
com = 266 [rad/s].
1 12 
Na próxima seção propõe-se uma compensação para a zona-morta. 
6.6 Compensação da Zona-Morta 
Na seção 6.3 foram apresentadas as ﬁrnções da cartela eletrônica da válvula, onde se 
pôde veriﬁcar que existe um circuito para compensar a zona-morta que ocorre devido ao 
centro supercrítico da válvula. Todavia, veriﬁcou-se que devido à existência de uma zona- 
morta elétrica antes do circuito de compensação, utilizando somente os ajustes da cartela não é 
possível eliminar completamente a zona-morta entre a vazão e a tensão aplicada na entrada da 
cartela eletrônica. Isto acontece porque, para compensar uma zona-morta, a inversa deve estar 
localizada antes da mesma. 
A zona-morta elétrica desta válvula foi medida em um teste estático resultando 
-0,39 [V] e +0,33 [V] para o sinal aplicado na entrada da cartela eletrônica partindo do zero. 
Assim, mesmo que o circuito de compensação da zona-morta da cartela eletrônica fosse 
ajustado para eliminar completamente a zona-morta devido à sobreposição do carretel, uma 
zona-morta de -0,39 [V] a +0,33 [V] existiria entre “Q” e “u,,c”. 
Para tratar deste problema implementou-se, no diagrama do sistema, urna compensação 
entre o sinal de controle “u” gerado pelo algoritmo do controlador e o conversor D/A (tensão 
aplicada na entrada da cartela eletrônica). Esta compensação é mostrada na ﬁgura 6.14 e é 
dada por
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u+ce para u<-lc 
É-u para -lcíu<0 
lc un = , (6.8) cd _u para Oíuílc 
lc 
u+cd para u>lc 
onde “cd” e “lc” são constantes positivas [V] e “ce” é uma constante negativa [V]. 
fuelí 
cd _ 
, P 
-l lc u 
-~ ce 
Figura 6.14 - Compensação da zona-morta 
Para evitar oscilações no carretel da válvula, a soma de “cd” ou “ce” é feita somente 
após o sinal de entrada ter passado um determinado nível dado pela constante “lc”. Comoesta 
compensação atua antes da zona-morta elétrica da cartela eletrônica, ela pode compensá-la. 
Nos testes experimentais "lc” foi ajustado igual a lc = 0,05 [V], ou seja, bem menor do que o 
valor da zona-morta elétrica da cartela eletrônica Esta compensação da zona-morta é válida 
considerando-se que os valores de “cd” e “ce” são maiores do que a zona-morta elétrica, o que
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é usado nas implementações. Assim, com a compensação proposta compensa-se a zona-morta 
elétrica e a zona-morta devido à sobreposição do carretel. 
Q 
O resultado desta compensação é similar à apresentada na seção 6.3 para a 
compensação feita na cartela eletrônica. 
É interessante analisar aqui o caso em que a compensação é sobreestimada Quando o 
valor do controle “u” é maior do que “lc”, soma-se a este um valor “cd”. Desprezando o termo 
da velocidade na equação (2.36), existe uma parcela da derivada da diferença de pressão 
devido à compensação ter sido sobreestimada que é dada por Pwmh = ﬂíh (cd -lc - zmd )gu . 
Esta parcela faz com que a diferença de pressão aumente e provoque uma força que se soma 
àquela provocada pelo sinal de controle “u”. Quando o atuador está parado, essa força gerada 
pela sobreposição do carretel se opõe à força de atrito estático. Quando o atuador está em 
movimento, desprezando-se os períodos transitórios, a velocidade tem o mesmo sentido de 
abertura da válvula. Como o atrito de Coulomb tem sentido oposto ao da velocidade, esta 
parcela da força também se opõe ao atrito de Coulomb. 
Portanto, a sobre compensação da zona-morta realiza uma compensação das forças de 
atrito estático e de Coulomb, assim, diminuindo os erros de rastreamento de trajetória. 
6.7 Eliminação do Efeito da Compensação na Medição da Posição do 
Carretel 
No caso do controlador proposto no capítulo 5 (NFCC), a posição do carretel da 
válvula é um dos sinais usados na lei de controle (5.17). O NFCC foi projetado para uma 
válvula de centro crítico, onde não há zona-morta na válvula. Noteque a compensação
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proposta na seção anterior provoca um deslocamento ﬁxo do carretel quando uma tensão é 
aplicada. Portanto, o deslocamento que foi provocado pela compensação da zona-morta deve 
ser eliminado na obtenção da posição do carretel. Para tanto, propõe-se a inclusão de uma 
zona-morta na medição da posição do carretel como mostrado na ﬁgura 6.15 (CUNHA et al., 
2000c), onde ecd > 0 [V] e eee < 0 [V] são os valores que delimitam a região da zona-morta. 
A XV
u xV xv Tratamenílo do › › XY__[y] 
e e . cartekr sina ce cd XV 
eletrônica 
` Figura 6.15 - Eliminação do efeito da compensação na medição de xv 
6.8 Sintonia dos Ganhos do Controlador em Cascata 
Uma das limitações dos ganhos do controlador é o ruído nos sinais provenientes dos 
transdutores, visto que, ganhos elevados podem ampliﬁcar os ruídos. Uma outra limitação 
quando se faz a implementação de um controlador contínuo em um sistema digital é o período 
de amostragem. O período de amostragem lirnita a largura da banda de passagem de malha 
fechada, limitando, conseqüentemente, os ganhos do controlador. FRANKLIN et al. (1994)
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aconselham uma freqüência de amostragem 20 vezes (ou mais) a largura da banda de 
passagem de malha fechada para que o sistema controlado digitalmente comporte-se como o 
equivalente contínuo. 
Nesta seção analisa-se o efeito dos ganhos KD e 7» na localização dos pólos de malha 
fechada do subsistema mecânico e do ganho KV no subsistema hidráulico. Discute-se a 
sintonia dos ganhos do controlador. 
6.8.1 Subsistema mecânico 
Partindo das deﬁnições (4.7), yr , Y, e z podem ser escritos em função de y e yd como 
y, = yd +)tyd - ly (6.9) 
Y, = Ya + 7% _ 76' (6-10) 
z=-yd-?»,yd+y+)ty. (6.ll) 
Substituindo as equações (6.9), (6.10) e (6.ll) na lei de controle do subsistema 
mecânico (4.6) (ou (5.5)) obtém-se
_ 
Pad =Xl(:[Moyd +i7*Mo +Bo +KD)yó '¡'À'(Bo + KD)y‹1 _()“Mo + KD)y_7"(Bo +KD)y]” (6.12) 
onde (.)0 são os parâmetros nominais do sistema usados no projeto da lei de controle. 
A equação do subsistema mecânico é dada por 
My+By=APM+A¶+FL. (613) 
Considerando que a área do atuador pode ser medida com precisão (ou seja, A = A0) e 
substituindo (6.l2) em (6. 1 3) obtém-se
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My+(xMo +B+KD)y+x(B0 +K,,)y =M(,yd +(xM0 +130 +K )y (6-14) D d 
+x(B0 +KD)yd +APA +FL. 
Aplicando a transformada de Laplace com condições iniciais nulas na 
equação (6.l4) tem-se 
zw 
Y(s) _ C, (s)Yd (S) + cz (s)(APA (S) + FL (5)), (6.1 5) 
onde “s” é a variável de Laplace e 
(us) = 
Mosz +(>.M0 +130 +K,,)s+x(B0 +1<,,) 
Msz +(7tM0 +B+KD)s+?t(B0 +KD)
1 C (s)= . 2 MS2 +(xM0+B+KD)s+x(B0+K,,) 
Analisando a equação (6.l5) veriﬁca-se que o ganho DC da função de transferência 
C1(s) é unitário, independente do valor de KD (KD > 0); se yd(t) é uma função degrau @ ,
s 
rw 
PA = O e FL = 0, tem-se que y(oo) = y d(oo). Pode-se veriﬁcar também que o ganho DC da 
função de transferência Cz(s) é igual a L , de modo que quanto maiores os valores 
x(B0 + KD) 
de KD e X, menor é a influência da perturbação extema e do erro de rastreamento da diferença 
de pressão.
A 
Se o ganho KD é projetado de modo que KD >> B e KD >> B0, as funções de 
transferência C1(s) e Cz(s) podem ser escritas como 
sz + À+š*l s+7t-IÉ9 
M0 M0 M0 
XMO K c,(s)z M s2+ ~+_° s+Ã_ M M zu”
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1 1 C2(S)EM M K K ' S2 +{)\.-1\í0+T\/Il)“jS+;\.íD 
Se M E M0 , então as equações acima resultam 
C¡(s) 51 (6.16) 
1 l WS) E 1Ç¡í”*)£_í<_Í~ ‹ó.1v) s+Ã s+-'1M 
- Projetando Ã e KD de modo que ÉMÂ >> Ã , pode~se analisar Cz(s) como 
l X 
Da equação (6.l5) com C1(s) e C2(s) dados pelas equações (6.16) e (6.l8) obtém-se 
z`z zw 
Y‹s› z T.‹s›(FL<s›+APA‹s›), (619) 
1 7» d =--í. on e T¡(s) ÀKD (S+À) 
Das analises realizadas até aqui, pode-se concluir que com o valor de KD projetado de 
modo que KD >> B e KD >> B0, diminui-se a inﬂuência da incerteza do coeﬁciente de atrito 
viscoso na resposta do sistema. Projetando À e KD de modo que -M°- >> 7» , tem-se que o erro 
de rastreamento de trajetória pode ser aproximado por (6.l9). Desta equação conclui-se que à 
medida que o valor de X é aumentado diminui o ganho DC da função de transferência T1(s), ao 
mesmo tempo que aumenta a banda de passagem. Com o amnento na banda de passagem, 
sinais oscilatórios ou de alta freqüência em É e FL podem causar oscilações na saída do 
atuador W”.
ll9 
Assim, a sintonia é feita escolhendo KD o maior possível e em seguida aumentando o 
valor de À. até o limite em que a saída do atuador começa a apresentar oscilações de alta 
ﬁeqüência. 
6.8.2 Subsistema hidráulico 
Conforme demonstrado no capítulo 4, o ganho Kp é limitado pela dinâmica da válvula. 
Analisa-se a seguir o efeito de KV na malha fechada do subsistema hidráulico. 
Substituindo a lei de controle (5.17) em (5.l0) obtém-se 
X --(ox +AK&>'< +0) x -¢_1fK gi-Ki 620 v" v v 
(D0 
vd v0 v 
¢2 
O h0 A VV v > (- ) 
onde AK = -I-(l. 
Kem0 
Supondo que a relação ¢1/¢z é muito pequena de forma que o tenno É-'-f0Kh0g13A
2 
possa ser desprezado e aplicando a transformada de Laplace, obtém-se 
AK&(s+Kv) 
Xv(S) = (N) 
(D 
Xv¢(S)- (621) 
s+‹»v(1-A1<)+AK+Kv ' 
OJVO 
Para que os pólos da ﬁinção de transferência da equação acima sejam estáveis, o ganho 
KV deve ser projetado de modo que 
K > °>v‹›(^K-1)_ (622) V AK 
Esta desigualdade é facihnente satisfeita, visto que Kem pode ser determinado com a 
precisão necessária, ou seja, AK 5 1 . Usando esta consideração tem-se que
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XV (S) = Tz (S)Xv¢ (S), (6-23) 
gil (S + KV) 
onde T2 (s) = ii-. 
(DV 
s + - KV 
(DVO 
Desta função de transferência conclui-se que: 
- o ganho DC da função de transferência T2(s) é unitário independente da incerteza em 
(Dvš 
- a incerteza paramétrica na dinâmica da válvula impede o cancelamento pólo-zero; 
. ~ , , KV . - a localrzaçao do polo de Tz(s) e dada por --mv , ou seja, o valor do ganho Kv pode 
(OVO 
ser sempre sintonizado de modo a localizar o pólo da função de transferência em um 
detenninado lugar desde que a relação K., /covo se mantenha constante. 
O comportamento da relação ¢1/‹|›z foi observado experimentalmente e mostrou-se 
dependente dos valores de KV, covo e Kemo. O valor desta relação foi ajustado, partindo de um 
valor próximo de zero e sendo aumentado gradativamente. 
6.9 Ajuste dos Filtros 
Os ﬁltros (ﬁgura 6.11) foram ajustados de modo a diminuir as oscilações de alta- 
freqüência na saída do atuador, causadas pelo ruído dos transdutores, sem alterar 
signiﬁcativarnente o erro de rastreamento de trajetória do sistema, obtendo-se: 
wﬁ/ = 80 [rad/s] (ﬁltro de posição), wfp = 100 [rad/s] (ﬁltro das pressões 1 e 2), 
wfxv = 100 [rad/s] (ﬁltro da posição do carretel), wfv = [30 rad/s] (ﬁltro da velocidade), 
Wfa = [30 md/s] (ﬁltro da aceleração).
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Observação 6.2 - Devido ao ruído proveniente dos transdutores, os valores das freqüências de 
corte dos ﬁltros tiveram que ser ajustados em valores “baixos”, de modo a evitar a 
ampliﬁcação desse ruído. Isto diminui a contribuição de alguns sinais para a lei de controle. 
6.10 Trajetória Desejada 
Emprega-se uma trajetória desejada que começa com o pistão no centro do cilindro, 
yd(O) = 0, e atinge mn regime permanente em yd(1) = 0,3 [m] em 1 segundo de acordo com a 
função descrita por um polinômio de 7a ordem dado em (6.24). Esta posição é mantida durante 
1 segundo. Então o pistão retoma para a posição central yd(3) = 0 em 1 segundo de acordo 
com um polinômio similar a (6.24). Na seqüência uma trajetória simétrica é desenvolvida para 
atingir a posição yd(4) = - 0,3 [m], ﬁcar em repouso durante 1 segundo nesta posição e retomar 
para o centro. A trajetória desejada pode ser descrita por (6.25). 
yd,(¢) = -6:” + 21r° -25,2¢5 +1o,5:4 [m] (624) 
Yara) ift<1 
0.3 ifiétéz 
_ -ydlu-2)+.3 ¡f2<t<3 y“(t)` 
-yd,(t-3) if3é1â4 [m] (625) 
-.3 ' if4<¢<5 - 
y‹,,(z-5)-.3 if sérsó 
A trajetória desejada, a velocidade desejada, a aceleração desejada e a derivada da 
aceleração desejada são mostradas na ﬁgura 6.16.
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6.11 - Conclusões 
Neste capítulo apresentou-se uma descrição geral do sistema. Analisaram-se os efeitos 
dos circuitos da cartela eletrônica na relação entre a tensão aplicada na entrada da cartela 
eletrônica e a vazão na válvula. Explicou-se que devido à presença de uma zona-morta elétrica 
na cartela eletrônica não é possível compensar totalmente a zona-morta utilizando somente os 
ajustes da compensação da cartela eletrônica. 
Para tratar do problema da zona-morta foi proposto uma compensação baseada na 
inversa da zona-morta. Descreveu-se a razão pela qual esta compensação quando 
sobreestirnada compensa o atrito estático e o atrito de Coulomb. 
Como o controlador NFCC utiliza a posição do carretel no cálculo da lei de controle e 
o mesmo foi projetado para uma válvula de centro crítico, foi proposta a inclusão de uma 
zona-morta para a medição da posição do carretel (CUNHA et al., 2000c). 
Discutiu-se a sintonia dos ganhos dos controladores em cascata e apresentou-se uma 
análise da inﬂuência dos ganhos dos subsistemas mecânico e hidráulico na dinâmica de malha 
fechada de cada subsistema 
No próximo capítulo são apresentados os resultados experimentais.
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7. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
7.1 Introdução 
Neste capítulo apresentam-se os resultados experimentais obtidos com os controladores 
em cascata, a inﬂuência da compensação da zona-morta proposta (ﬁgura 6.14 - equação (6.8)) 
e a inﬂuência do período de amostragem nestes resultados. Para tanto, inicialmente é utilizado 
um controlador proporcional. 
Em todos os casos, os controladores foram sintonizados de modo a se obter o mínimo 
erro de rastreamento de trajetória sem oscilações de alta-freqüência na saída do atuador “y”¶. 
Observação 7.1 - A não ser que seja especiﬁcado ao contrário, os testes foram realizados com 
o ﬂuido na temperatura de 40 [°C]. 
Observação 7.2 - Os erros que ocorrem durante o movimento são chamados de erros de 
rastreamento de trajetória e os erros que ocorrem no período de repouso são chamados de 
erros de posicionamento ﬁnal. 
Observação 7.3 - As oscilações de alta-ﬁeqüência e baixa amplitude que ocorrem em 
detenninadas situações na saída “y” do atuador são chamadas de “vibrações no atuador” ou 
simplesmente de “oscilações” na saída “y”.
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Observação 7.4 - O termo CC (Cascade Controller) refere-se ao controlador em cascata ﬁxo 
baseado no modelo não-linear de 3a ordem (equações (4.6)(4.9)), o termo VS-ACC (Variable 
Structure Adaptive Cascade Controller) refere-se ao controlador combinando adaptação de 
parâmetros e estrutura variável (equações (4.l3)(4.l5)(4.16)) e o tenno NFCC (New Fixed 
Cascade Controller) refere-se ao controlador ﬁxo baseado no modelo não-linear de 4” ordem 
que inclui a dinâmica da válvula (equações (5.5)(5.l4)(5.l7)). 
Neste capítulo, a seção 7.2 apresenta os resultados obtidos com um controlador 
proporcional na malha fechada. Na seção 7.3 apresentam-se os resultados obtidos com os 
controladores em cascata baseados no modelo não-linear de 3a ordem do atuador hidráulico 
(CC e VS-ACC) e os resultados obtidos com o controlador em cascata baseado no modelo 
não-linear de 4a ordem do atuador hidráulico (NF CC). Na seção 7.4 discute-se a compensação 
do atrito na linha de força A seção 7.5 apresenta a conclusão do capítulo. 
7.2 Controlador Proporcional 
A ﬁgura 7.1 mostra a resposta do sistema com um controlador proporcional (veja 
diagrama de blocos na ﬁguia 3.1) na malha fechada com ganho KPRQP = 230 sem nenhuma 
compensação adicional. É interessante salientar que o defasamento entre o erro de traj etória e 
o sinal de controle é devido ao erro de trajetória ter sido deﬁnido como Y = y - yd e o sinal de 
controle ser dado por u = KPROP (y d - y). 
Analisando esta ﬁgura nota-se que os erros de rastreamento de trajetória bem como os 
erros de posicionamento ﬁnal são diferentes quando o atuador se movimenta para a direita ou 
para a esquerda. Estes erros de posicionamento ﬁnal são decorrentes do atrito e da zona-morta,
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e a diferença entre eles é devido a essas não-linearidades serem diferentes para cada sentido de 
movimento. 
Pode-se ajustar a compensação proposta na equação (6.8) (ﬁgura 6.14) de modo a 
diminuir os erros de posicionamento do sistema como mostrado na ﬁgura 7.2, onde a 
compensação foi ajustada como ce = -1,85 [V], cd = 0,74 [V] e lc = 0,05 [V]. Como a zona- 
morta e o atrito variam com a temperatura, uma compensação para uma dada temperatura 
pode provocar variações na resposta do sistema para uma outra temperatura. 
A ﬁgura 7.3 ilustra a resposta do sistema a uma temperatura de 48 [°C] com a 
compensação ajustada como no caso anterior (ce = -1,85 [V], cd = 0,74 [V] e lc = 0,05 [V]). 
Com o aumento da temperatura observou-se que a saída do atuador começou a apresentar uma 
pequena oscilação, o que pode ser visualizado na curva de erro de trajetória nos 
posicionamentos ﬁnais. Os testes foram realizados com um período de amostragem 
TS =1.1o'3[s]. 
O sinal de controle “u” nas ﬁguras 7.2 e 7.3 (com compensação) é menor do que o 
sinal de controle na ﬁgura 7.1 (sem compensação). Isto ocorre, devido à tensão aplicada à 
entrada da cartela eletrônica ser igual ao controle no caso sem compensação (ua, = u) e no caso 
com compensação a tensão aplicada à cartela eletrônica ser uma ﬁrnção de “u” (uec = Í(u)) 
dada pela equação (6.8), onde o valor de “u” é acrescido de “cd” ou “ce” a partir de um 
determinado limite “lc”.
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7.3 Controladores em Cascata 
As leis de controle e os parâmetros utilizados na implementação dos controladores em 
cascata são mostrados nas tabelas 7.1 e 7.2, cujas deﬁnições encontram-se nos capítulos 4 e 5. 
Tabela 7.1 - Leis de controle 
Controlador Leis de controle 
Geral É =PA-PM, Y. =y‹.-W, v=y-ydz z=›'z-Y, =?+>»v,iv =×v-xt. 
CC 1 PM = ¡~(Mâ, +B0y, -Kzz)
0 
P -K 13 u=---1 ii” P A +A0y 
Khu0gu f0 
VS-ACC 
PM=¡Ã:(Yê-KDz),ê=[1(×1 Ê]T,Y=[yr y,] 
êz -«ré -rYTz, F = óiz.g(y,,y2) 
1 1 - ~ ~ =i-- _ P -K P - Í P A ' u 
Khuogu [f0( 
Ad P A m( )Sgn( A))+ oy:| 
NFCC 1 .. . 
Pâd = Í(Moyf +Boyf "KDZ)
0 
X = 1 iPA‹1`KPPA)+A- vd oy Khog fo - 
1 _ ¢ ~ ~ u :í`{Xvd +(-°voxv _~l“foKhogPA _ Kvxv) 
C°v‹›Kzmo ¢2
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Tabela 7.2 - Parâmetros nominais 
Parâmetro Valor 
M0 20,66 [Kg] 
B0 316,2 [N.s.m"]
' 
PS 100.105 [Pa] 
A0 7,ó57ó.10“* [mz] 
vo 9,55s3.10“* [nf] 
00 10° [Pa] 
-l 
Iího ó,55X10'* [mív-1 .s'* .N 2 ] 
Kzmo 0,76 
-1 
I<h.z‹› 4,97s×10-*[m“.v-' .s'*.N? 1 
W, 147 [raà.s"] 
Na implementação da lei chaveada do VS-ACC, visando evitar oscilações do carretel 
da válvula e possíveis oscilações de alta-freqüência na saída do atuador, utilizou-se o conceito 
de camada limite (SLOTINE e LI, 1991). termo m(t)sgn(f>A) foi substituído por 
zw
P 
m(t)sat(â) , onde cl > O é a largura da camada limite e sat(.) representa a função saturação. 
7.3.1 - Resultados com o CC na malha fechada 
Na ﬁgura 7.4 é mostrada a resposta do sistema com o CC na malha fechada sem 
compensação e com período de amostragem T5 =1.l0'3 [s], com os ganhos ajustados
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como KD = 11000, X = 25 e Kp = 500. Comparando este resultado com o apresentado pelo 
controlador proporcional sem compensação (ﬁgura 7.1) nota-se um menor erro de 
rastreamento de trajetória com o CC e um menor erro de posicionamento ﬁnal para o 
controlador proporcional. 
Utilizando a mesma compensação usada no controlador proporcional (ﬁguras 7.2 e 
7.3), ou seja, ce = -1,85 [V], cd = 0,74 [V] e lc = 0,05 [V] obteve-se os resultados 
apresentados na ﬁgura 7.5. Comparando as ﬁguras 7.2 e 7.5 nota-se que o CC apresenta mn 
erro de rastreamento de trajetória bem menor do que o controlador proporcional. 
Diminuindo o período de amostragem para 0,5.10`3 [s] (500.10`6 [s]) veriﬁcou-se que o 
atuador funciona mais suavemente, embora o sinal de erro não se altere signiﬁcativamente. 
Com esta diminuição do período de amostragem conseguiu-se aumentar o valor de À de 25 
para X = 30 sem vibrações no atuador. 
A ﬁgura 7.6 ilustra a resposta do sistema com 9. = 30, KD = 11000, K¡›= 500 e com 
compensação igual ao caso anterior (ce = -1,85 [V], cd = 0,74 [V] e lc = 0,05 [V]). Para uma 
melhor visualização da diminuição do erro de trajetória devido ao aumento de À de 25 para 30 
apresentam-se na ﬁgura 7.7 os erros de trajetória das ﬁguras 7.5 e 7.6. 
A compensação usada até aqui foi a mesma compensação ajustada para o controlador 
proporcional. Pode-se, da mesma forma que no caso do controlador proporcional, ajustar a 
compensação para o CC de modo a tentar tornar nulos os erros de posicionamento ﬁnal. Se 
este valor é ultrapassado o controle oscila nas posições ﬁnais fazendo com que o movimento 
do carretel da válvula tome-se oscilatório. No visual nota-se pequenas oscilações na saída do 
atuador nos posicionamentos ﬁnais, às vezes imperceptíveis. A ﬁguia 7.8 ilustra esta situação, 
onde a compensação foi ajustada como ce = -2,3 [V], cd = l [V] e lc = 0,05 [V].
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Figura 7.8 - Resposta do sistema com CC, Ts=0,5.10`3 [s], com 
compensação ce = -2,3V, cd = IV e lc = 0,05VTKD-=-l~l000, 71. = 30 e Kp = 500
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7.3.2 - Resultados com o VS-ACC na malha fechada 
Confonne pôde ser visto nos resultados apresentados até aqui, a zona-morta, o atrito e 
a compensação (6.8) alteram signiﬁcativamente o desempenho dos controladores. 
Nesta subseção, os resultados apresentados foram obtidos com um período de 
amostragem de T, = 0,5.10'3 [s]-e com KD = 11000, Ã = 30 e Kp =500. 
Na ﬁgura 7.9 apresenta-se a resposta do VS-ACC com m(t)=0 e com os ganhos de 
adaptação iguais a zero (I`=diag(y,,y2), yl =0 e y, =O), o que equivale ao CC. 
Na ﬁgura 7.10 apresenta-se a resposta do sistema utilizando um valor constante para a ﬁmção 
de modulação m(t) = 3.108 e camada limite cl = 1.105. Comparando os erros de trajetória das 
ﬁguras 7.9 e 7.10 nota-se que com a adição da estrutura variável houve uma diminuição do' 
erro de trajetória. 
Dirninuindo a camada limite para cl = 1.104 não alterou signiﬁcativamente o erro e o 
atuador apresentou uma pequena vibração. O aumento de m(t) para m(t) = 5.108 com 
cl = 1.105 diminuiu o erro mas provocou trepidação no atuador. Este resultado é mostrado 
na ﬁgura 7.1 1. 
Usando m(t) = 3.108, cl = 1.105 e ganhos de adaptação y1=1000 e 72 =l0O0 o 
sistema apresentou a resposta mostrada na ﬁgura 7.12, onde os parâmetros adaptados 
oscilaram e a saída do atuador apresentou oscilações de alta-freqüência e um movimento 
ruidoso. A ﬁgura 7.13 mostra a resposta do sistema com ganhos de adaptação yl = 50 e 
yz = 50 , onde após um longo tempo, os valores de IQ/I e Ê convergiram e o erro de trajetória 
foi um pouco menor do que no caso sem adaptação (ﬁgura 7.10).
931 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
6
J
/
_0___0_í____0
______
` 
_|4
I
\\
a _nÓ
_____ 
lt SC 
\ 
[Q 
_ 
Or
| 
_ 
'3D.t
\ 
me
_ 
Cd
_ 
___
_
Or
_ 
___
_
\
E
_ 
-_ 
'2
-
____0_
_____0_ 
/
_ 
\
_0
d
_
y
_ 
_
_
_ 
_ 
_
_ 
_
_ 
0
L
_
I 
_ 
,S 
¡T _' 
I
_
y 
`
I 
_\
1 
_'
______ 
III*
______________ 
'___ 
I4____0 
|||¡_
1____í_ 
¡¡¡J__
_______
_______í0
›
_0_____í_______0_ 
___|__ 
______ 
_|
6
______ ______5______ 
_|4
_____í _I____3__________0___ 
_|`_
______ 
F0 
¡2
3 
2
1 
0
l 
2 
3 
'_ 
_ 
_
_
O 
_E:_;
500O
O :axé
O 
16 sl [0 Or 
ptH m0 wc
____í 
'Il
_0__0_________ 
'IJ
______ 
|||_
__í____ 
¡||_
í 
_
_ 
.
_ 
_
í 
_
_ 
_
_ 
_
__ 
|¡|_|||_VT|¡ 
0
_ 
_
_
____
_ 
|||_||¡_ 
¡| 
_
0
_
_ 
_
_ 
_
0 
_
_ 
_
_ 
_
í 
!`,__¡||_ 
II 
0
_ 
_
_ 
_
0 
ñ
_ 
0
_
_ 
|¡|_¡l`_,|| 
'
_ 
_
_ 
_
_ 
í
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
I 
|_||¡¬-¡ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
0
_ 
_
_
6 
I_|5 
_|l4 
III3 
|I_2 
__- 
Ç:
0 
5
1
6 
4 
2 
0 
2 
4
6 
0 
0 
_ 
_
_
1S [_O D_mC
J0J50 __sT 0, __2Y,0 __1YMM, __S __CCASVm0camCtS .IS0dmS0P8R_378MEF
)CCO8wHhW .mq bw005 ___!Ke03 __ AA,00011 __DK 0,ãç8SDePm0cmeS
041 
]_
_ 
_
_ 
_
_ 
2
_ 
_
_ 
_
2
_ 
T¡||L_ 
_
_ 
_
_ 
2
í 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_' 
|l|_ 
_
_ 
_
_ 
_
_
_ _
_ 
_
_ 
_
_ 
_||¡ 
,_ 
_
_ 
_
_
_ _
_ 
_
_
_ 
_|¡¡¡|_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_`||¡4 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
L
_
___2______________2__2_2____________2___ 
_|
6
______ ___I_|5______ 
_¡4
____ 
18 
_ 
sl 
_ 
[0 
Or 
|||¡_'3 
'_ 
pn 
H 
mo 
_ 
mc
___ 
_¡2
______ __I__¡_I_2_____ 
F'
1
5 
0
0
_
0 
O
_0
O _____§_›
l
0
6
2_____ 
|¡l
___2__ 
||¡_
______2 
,ii
______ 
`l|_
___2_2_ 
-IJ
___2_ 
_ 
_ 
_
6 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
`_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
¡||_||¡_I||+|¡|5 
o|||_`|_||+||_||* 
2 
_
A 
ã 
_ 
_ 
_ 
_
2 
_ 
_
í 
H 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_
2 
___ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_. 
_ 
_ 
_ 
u
_ 
_ 
_
p 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
e 
_ 
A 
_ 
_
_ 
I|IF||_¡_\h||- 
d¡||_¡¡_| 
¡v||_¡¡_| 
2 
_ 
_
4 
a 
2 
_ 
2 
_
_ 
_ 
_ 
_
Ç 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
n 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_
_ 
m 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
2
_ 
1% 
í 
_ 
_ 
2
_ 
_ 
_ 
Si 
ﬂ 
_ 
_ 
2
_
d
O _ 
|||_||| 
¡|¿'|||3pe 
|||_|¡
¬
d 
_ 
_
. 
m 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_
_ 
eo 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
IM 
_ 
_ 
_
_ 
U 
H 
U
C 
n
_ 
U 
H
U 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
I 
¡ 
I 
I 
||_¡`|F|`|2 
"_|-|_ 
_||!_|| 
L' 
_ 
_
_ 
wa 
_ 
_ 
_ 
Ê
_ 
ü 
_
_ 
S 
É 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_
_ 
e 
2 
_ 
_ 
_
_ 
í 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_
_
d 
_ 
_ 
_
A 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_
_ 
m 
_ 
A 
___
_ 
_ 
_ 
_
T 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
¡ 
|_||¡_|||.¬|||l 
E||J|¡_\|J¬¡|_|
¬ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_\ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_
_
› 
_ 
_ 
_ 
í
_ 
2 
_ 
_
6 
# 
_ 
_ 
A
_ 
_ 
2 
_
0 
# 
_ 
_ 
_
_
1 
_ 
_ 
2
_ 
_ 
_ 
_
2 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_
___íj_Í 
||í||
____ ›_____Y2í2A 
||_¡¡
____í_ 
||_¡`
___2___ 
||_¡|
__2____
6 
IIS I-4 
_||¡3 
II2 
_¡|_
O 
O
X 
4 
2 
0 
2 
4 
6 
8 
6 
4 
2 
0
2_ 
0 
_ 
_
_
0_ 
:___ 
_:_§^__<m 
4 
6
8 
_ 
_
_
1S[O D_mW 
¡__0J50 ____T ,501.1 __lc 8,01.3 __)M,1S[ C,CASVm0C8mW .ES0dwS0PSeR_0J7aM koF
141
JL 0íí___T
______ 
Il;
______ 
_¡l 
¡|_ 
_
_
______ 
¬_
0____Í_
íí_ 
|||l_
____í__ 
__II_¡__
0__í__
_0____
________f___ñ__0 
_III_l_0____0__í_____ IIl___I___í_í_ 
¬|
6
_í___ä 
+l_|__l5
_0____ 
ill*
__0_ 
16 
_ 
sl 
[O
_ 
Or 
A¬'_II_A¡3
í_0__ 
pm
_ 
m0 mc 
_¡2
__á___ 
4___I__|l
______ 
_'
_OO
_
I
50O0
O _E_§_›
_
0
6
__í_ 
¡|l
______ 
|||_
_______ 
ill
______ 
¡||_
_______ 
¡l|_ 
_ 
_ 
_
6 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
Í 
_ 
_ 
_ 
0 
_ 
_
_ 
_ 
. 
_ 
í 
í 
_
¶ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
0
_ 
||¡_|¡|_|'¡+||-5 
o¡||_lIT| 
!¡_||_¬ 
_ 
_
_ 
ã 
_ 
0 
_
_ 
_ 
_
S 
_ 
Í 
_ 
_
_
_ 
_
_ 
m 
_ 
A 
W 
_
_ 
0 
_ 
_. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_
p 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
0 
_ 
B 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
__ 
_'¡P||¡ 
d|||_¡¡_| 
¡_||_¡'_| 
í 
_ 
_
4 
___ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
0 
_ 
Í
Ç 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
D 
_ 
_ 
_
_ 
0 
_
_ 
m 
í 
_ 
_
_ 
_ 
_
_ 
le 
_ 
_ 
_ 
0
_ 
_ 
_ 
S” 
_ 
_ 
_ 
_
_
d
[ 
_ 
_
_ 
O 
_ 
_ 
_
_ 
||_|\ 
l¡I_||l 
||_¬|I|3pe 
,||_|¡_||
¬
d 
_ 
_
_ 
m 
* 
_ 
_ 
_
_ 
_
_ 
eo 
_ 
_ 
_
_ 
4 
_ 
_ 
tm 
_ 
_ 
_
_ 
H 
U 
H
C 
H 
U 
U 
_
M 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_|||F|||2 
u¡||_¡¡_||¡_||¡¡_| 
_
_ 
“___ 
M 
_ 
_
_ 
_
_ 
S 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_
_ 
e 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_
_ 
d
_ 
0 
_ 
_ 
_ 
0 
_ 
_
_ 
0 
_
_ 
m 
_
_ 
0 
_
_ 
í 
_ 
_ 
_. 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
I 
!_||I¬`||J'|||l_ 
E`|]_¡¡_|`¡¬||_ 
IJ' 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_
_ 
_ 
0 
_ 
_ 
_ 
_ 
A
_ 
_ 
í 
_ 
0 
_ 
_ 
_
_ 
V_ 
_ 
_
6 
M 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
í 
í`
O 
_ 
_ 
_ 
_
_
1 
_ 
í 
í
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_
______ 
¶¡_||
______________ 
||_,|
_____ 
__ 
¡|_||
_______ 'Ill'_í___í_
6 
IIS II4 
_|l¡3 
I_2 Ill 
0
X 
4 
2 
0 
2 
4 
6
8 
6 
4 
2 
0
2 
0
_ 
_ 
_ 
_
_
O_ 
:___ 
_:___<^__<^_
0 
4 
6
8 
_ 
_
_
1S[O D_mW 
__“_0J50 __sT ,80J5 __0(mLB C,CASVm0C3mm _”S0dmS0PaR_1J7mÉF
005 __me03 __ AA,00011 __ VM 0, __2Y,0 __1Y0ãçMe D__m0CmES 5,01L __ Ilc
J`_L 0____ 
'TI
__L_0____0____0 
_ 
¬¿
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
0
_ 
_
0 TIITS 
_
_ 
_
0 
_
_ 
_
_ 
0
_ 
í
_ 
_|¡|_l 
_ 
_4 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
0 
_
_ 
0
_ 
_|l¡_|3 
_
_ 
0
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_l¡¡_| 
_ 
_: 
_
0 
_
_ 
_
_ 
0
_ 
_
_ 
_
0 
_|I|_|¡ 
í
__ 
_
0 
_
Í 
_
0 
_
W
OPÇ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
0 
0 
_ 
_
0 
_ 
_ 
0
_ 
_ 
_ 
_
í 
_ 
_ 
_
_ 
_
_ 
V _
0 
_ 
_ 
_
_ 
É 
_ 
_ 
_
_ 
_
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
0 
_ 
_ 
_ 
_
0 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
0 
_
_ 
_ 
_
Í 
í
_ 
_ 
0 
_ 
_
0 
0 
_ 
_ 
_
í 
_ 
ñ 
_ 
_
_ 
_ 
0 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_
V 
_ 
_
_
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
0 
_ 
_
_ 
Í 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_
_ 
_
0 
0 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
0 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
g 
_ 
_ 
_'
_
_______ 
¡_i|_|I_____I_I__ 
II 
__|I_|__II__I_
___0__ 
__ 
___ 
___ 
___ 
__ 
__4II_|I____|___I_
6 
_____
5 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
í 
0 
_ 
_
_ 
_ 
0 
0 
_
_ 
_
_ 
_ 
_
_ 
0 
0 
_
_ 
_ 
* 
_ 
0
_ 
||_||_|+¡_|_¡_ 
Í 
_
_ 
_
0 
_ 
_ 
_ 
0
0 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
0 
_ 
_ 
_
_ 
« 
0 
í 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
||_||_ 
_|¡_||_
4 
0 
_ 
_ 
_
_
32
dn Sm [H OS PG mi Gs ts8M 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
0 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
||_||_¡4,|T|_ 
_ 
_ 
_
_ 
0
_ 
_
~ 
í
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_
_ _¡_¡I_¡%|_||_ 
_ 
_ 
_ 
0
0 
_ 
_ 
_ 
h
_ 
_ 
_ 
0 
v
_ 
0 
_ 
0 
0
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
0 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
.|_|J¡,¬|_`|_ 
_ 
_ 
_
_ 
í 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
0
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
0 
_
_ 
_
_
______ 4'0_W__________ J'_0_0__ _'____0__¬______ 
_
6
_ 
_
_ 
_
_ 
_|l___
"
_____í 
_|I 
_¡ 
_
4
____ 
lc 
A 
sl
Í
O
_ 
Or 
_ 
apl 
_
ﬂ 
_ 
m0 
_ 
“C
__4 
|_|¡2 
I'
_____ 
¡_||1 
'IJ 
_
_ 
_
_ 
_
_ 
_
~
_____ 
¡_¡
_0____________ '_'_____________ '_'A____0
_______ _
| 
r'
0__0___ 
_||
__í_0í_
W___í_0 '_'______h______4____ '_'_____~_ l¬_______
6 
II5 
_¡¿ 
II3 
_¡2
O 
'_0O
E 
_`0 
5 
'_ 
0 
0 
0 
0 
0
0 
O 
O 
O 
0 
0 
0 
O
0 
O
_
_ 
_
0 
0
_ 
7 
6
5 
4 
3
2
_ 
:.E¿z_°¶uE:
0O 00m
00 
__ 
_” 
Thin 
000 050 
32 
211 
000 505 
U:ﬂ_:“ 
Emzo
E
0 
_
_
O 
O 
O 
6
4
5
O
_
1_
0 :__ 
2
4_
6
°PmC ___ 
J
_0J50 __sT ,501.1 __d 8,0J3 __mm,H[QCASVm0C3mwEMdm0 D__ MwR_2J7aÚ8E
JL
6
______ 
__I_
_____________ví_____
_____ 
TI'
_í____ 
_|I|
_______ 
_|l|
__¶___ 
FI-
_______í____ 
_'
6
____ 
Ts 
I|
_ í
O
_______ 
_d 
___mS __ 
|4 
'I
° '_nemCC '_
SÍO ¡3D___
O
m Cm '___GdQ ___ ¡7_B`¡OCH __OC
_¬____í 4'_í____ MI______Í¬__í___ HI_______¬_______ 
__ ______ ¬|_' 
_II_ ____________É_______
_________________L______________________
___________í________í___í__í_____
6 
_ 
_ 
_
3
_
S 
_ 
_ 
_ 
__ 
_ 
Í 
É 
__ 
_ 
_ 
_ 
_¬ 
_ 
_ 
_ 
__ 
_ 
_ 
___í 
_ 
_ 
_ 
__ 
|¡Tl|+|Tl 
_ 
_ 
_ 
__ 
_ 
_ 
* 
__ 
_ 
_ 
í 
ía 
_ 
_ 
_ 
__ 
í 
_ 
_ 
__ 
_ 
_ 
_ 
«_ 
¡|¡|_ 
FIFL
_
4 
_ 
_ 
_ 
__
32 
__dB
1 Sm [An 08 PB CS IS 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
í 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
í 
_ 
_ 
_
í 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
`¡_¡J|_¬¡¬¡_ 
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
M 
_ 
_ 
_ 
__ 
_ 
_
_ 
*_ 
||FLlHI¡L 
_ 
_ 
_ 
__ 
_ 
_ 
_ 
__ 
_ 
_ 
_ 
__ 
_ 
_ 
_ 
__ 
_ 
_ 
_ 
__ 
_ 
_ 
_ 
__ 
í 
_ 
_ 
_í 
_|¬J|#l¡J 
_ 
_ 
_
_
_ 
_ 
_ 
_ 
í
_ 
_ 
_ 
_ 
_
í 
_ 
_ 
_ 
_
_
__ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ 
_
_ 
_
_ 
_
6
______ 
¡_¡¡S 
'I
___ 
_À 
_
_
_ 
|_!¡ 
'I
4
_____
1
eO
_ 
Or 
IA|I3D_'_`I 
_
E 
_ 
m0
e 
_ 
tc
___ 
lr! 
I- 
_
2
______ _
_ 
_
_ 
_
_ 
Í
_ 
_
_
| 
_'
___í__ 
_'
_______1 _'_____________ '_'______
_______ 
TI
_ 
_||
_Y__í__ 
_||
í______
_______+___L___ '_______P____í__4_í_í___ 
IIS 
__. 
II3 
_|2
0
O0
500O 
_'
0
I
0 
0
0
_
7
O
006 _E
` 
__ 
_z_°¶ 
_*
0O3 H
E
0O2 ma
00
0O 
O
0 
O
5 
3 
2
2 O 
0 
0
O 
0
5 
O
5 
vzﬁvn 
Etmﬂ
E
0 
0 
0 
6
4
5
O
_ 
_|__
0 >_=
Z_
4_
6_
S_O D_ __ '_ 
__1C 8,0J3= ¿_0J505T ,5 “_1.1mm,H[ C,CA QVVm0C3mt _”SMmS0 D_wR_3J7aM oaE
144 
Observação 7.5 - É interessante salientar que dentro da camada limite o controlador equivale 
ao CC com um aumento do ganho Kp. Portanto, dentro da camada limite, o VS-ACC está 
sujeito às mesmas restrições causadas pela dinâmica da válvula. Este fato ressalta a 
importância da dinâmica da válvula (veja seção 4.5). » 
7.3.3 Resultados com o NFCC na malha fechada 
A resposta do sistema com o controlador incluindo a dinâmica da válvula (NF CC) sem 
compensações adicionais é mostrada na ﬁgura 7.14. Estes resultados foram obtidos com um 
período de amostragem de Ts = 0,5.l0`3 [s] e com KD = 11000, X = 30, Kp = 500, KV = 90, e 
% = 1xl0'“ . Comparando as respostas obtidas com os controladores NFCC, CC e VS-ACC ,2 
tem-se que o NFCC apresenta um erro de rastreamento de trajetória menor. 
É importante comentar que se o valor da relação ¢¡ / ¢2 é colocada em zero os erros de 
rastreamento aumentam. À medida que este valor aumenta os erros de rastreamento diminuem 
e a partir de um determinado valor a saída do atuador começa a apresentar oscilações de alta- 
freqüência. 
Uma comparação destes controladores em cascata foi apresentada em 
Cunha et al. (2000c e 2000d), considerando uma incerteza paramétrica de 50% no módulo de 
elasticidade volumétrica [3 = 1,5 x 109. 
Nesta implementação do NFCC foi utilizado o esquemade eliminação do efeito da 
zona-morta proposto na seção 6.7, ou seja, a inclusão de-uma zona-morta na medição do valor 
da posição do carretel de modo a compensar o deslocamento devido à compensação de zona- 
morta usada no controlador. Os resultados para o erro nesta situação são mostrados na
M5 
ﬁgura 7.15. Pode-se notar que o resultado obtido com o NFCC apresenta um erro de 
rastreamento de trajetória bem inferior ao CC e ao VS-ACC. Nesta implementação foram 
usados gi = lxl0`” , cow = 300 [rad.s`l], Kcmo = 1, KV = 500 e a compensação (6.8) foi
2 
utilizada em todos os controladores. Veriﬁcou-se, também, que as respostas obtidas com o 
NFCC nas condições nominal e com incerteza tiveram pouca variação (Cunha et al., 2000c). 
E rro de trajetória oo1L - - - - - - - - - - ~ - - - _ _ _ _ _ ~ -¡ _ _ _ . _ __' _ » _ _ _ _ _T _ _ _ _ __J
1 ooos - - - - - ~ - - - ~ « - - - -_ --_ _ ' 
›-¬
E 
›.*' 0___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
4____ 
__ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4-___“____
1 1 1 1 1 1 1
1 
¬__ 
_¬___
1 
1
1
1
1 
1 
1 
1
1 
1
1
1 
4-4-4-
1 1 1 1 1 1 
«J
1 
›. 
ooos - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - ~ 4 _ _ _ _ - - - _ _ _ -_ _l__ I I I I I I 
o oir - - - - -«
o
I 
N__ 
l 3 4 5 tem po[s] Posiçio do Cnrreteldn Válvula
6 
I
I 
1 
1 
1 
1
1 
1 
1 
1 
1 
1
1
1 
__1_-J_.4_ 
.__L_
1
1 
1 
1
1 
1
1 
1 
1 
1
1 
1 
1
1
1 
1
1 
1
1 
1 
1
1
1 
1
1 
1
1
1 
`__`"|"__ 
"_T-
1
1 
1
1 
1 
‹¬=
1 
: 
É”
1
1 
-=w__L_4_4____L_ 
Q:
1 
1 
1 
-z
1
1 
1 
°“ 
1
1
1
1 
1
1 
1
1
1 
1
1
1 
›____l_J____L_
1 
1
1
1
1 
1
1 
1
1 
1
1 
1
1
1 
..-.1__ 
_---I--
1 1 1 
4--- -›- __ _.__ 
2 _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
1-1
> ~_ o - - - - - ‹ - ~ ~ - - - --
× 
-2
4
6 
0 l 2 S 6
6 
_ ______ ÉJ> 
'-' 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A . . _ _ ¬ C _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _..:
O 
Ji I 
I
1 
1 
1 
1
1 
1
1 
1 
1 
1
1
1 
__r_J___ 
__L_
1
1 
1
1
1 
1 
1
1 
1 
1
1
1
1
1 
1 
1
1 
1 
1
1
1 
""|`___` 
_|_'1"`
1 
1
1
1
1 
1
1 
1
1 
1
1 
1 
1
1 
__L_ 
____d_L_
1 
1
1 
1
1 
1 
1 
1
1 
1
1
1
1
1 
__T" 
____1""|`__
1 
1 
1
1 
1 
1
1
1 
1
1
1 
1
1 
1 
1
1
1
1 
-+-4--¬-»-
1
1 
z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
0 l 2 3 4 5 6 lempoluj 
' Figura 7.14 - Resposta do sistema com NFCC, Ts= 0,5.10`3 [s], Kv = 90, 
41,/41, = 1 no _”, K., = 110011, 11 = 30 e K.›= soo
y-y 
dlml 
146 
_ Erro de trajetória 
0.02 
ÕO
O 'o I-Il I I I I I1 _.I____ I I I I I I I 
_L__ I I 
Ç.
, 
I 
ag: 
___ 
;¿ É
I 
_I____ Q_ 
I~ 
_ 
-iv 
_ _\ i^“\\_I'\/j(_\T|/_ _. _ “ 
I I kr 
VS-ACC I
I 
L__ I I I I I I I I '__ I I I I I 0.015 - ~ - - - ~ - - - - › --- 
\. 
__ 
_4___ 
__ 
,J 
I¬, 
I/r¿ /
, 
If ""-\ fi 
A.
I _I__ I I I I I I I 0.005 - ~ - - - - - - - «-- 
_ ñ.L"_"_\. _ _ 
CX/`*¬z.!
\ 2 
1;
_ 6 
___ 
__|___ 
"I""`I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
___- 
.I
I I I 
_, 
I I I I 
______|_
I I I I I I 
0___ __ 
`›`_.».z_ 
___, __»/\z‹ NFCC 
-o.oos - '-->.--, ,_ I I I I I I 
__4__
IG . Q ﬁí I I I I I I I 
__ 
__I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
__ 
__l___!__
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
__ 
__I___1._ 
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
__ 
__|____ 
I I I I I I 
______I_ 
-0.015 ------ -- 
“__ 
z_,,›__ _¡¡__ 
U¡__ 
O\ 
b-¡- 
-0.02
0 
tempo[s] 
Figura 7.15 - Comparação entre CC, VS-ACC e NFCC com incerteza paramétrica em [3 
7.4 Comentários Sobre a Compensação do Atrito no Controle em Cascata 
As forças de atrito estático e de Coulomb podem ser compensadas diretamente na linha 
de força, ou seja, modiﬁcando a equação (4.6) por
' 
I .. . 7.1 PM = í[(M0y, +B0y, -KDZ)-FA], ( )
0 
onde FA é a força de atrito.
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Do ponto de vista teórico, no caso da estratégia em cascata usada nos controladores 
apresentados nesta tese, é utilizado a derivada de (4.6) e, portanto, a derivada de F A entraria na 
lei de controle, comprometendo a prova teórica de estabilidade. 
Do ponto de vista prático, veriﬁcou-se que incluindo FA estimado como em (2.66) 
somente na diferença de pressão desejada (7.1), e não modiﬁcando PM , os erros de trajetória 
diminuem Note que esta implementação invalida a prova teórica de estabilidade. 
Durante este trabalho, os algoritmos propostos por TAFAZOLI et al. (1998) e 
LISCHINSKY et al. (1999) foram implementados apresentando bons resultados em nível de 
simulação (não mostrados). Contudo, a aplicação experimental do algoritmo proposto* por 
TAFAZOLI et al (1998) requer o uso de sensores com pouco ruído de modo que os ﬁltros 
tenham uma banda de passagem bem maior do que os pólos do observador de atrito. O 
algoritrno proposto por LISCHINSKY et al. (1999) requer o uso de um sensor de posição de 
alta precisão para obtenção dos parâmetros que são utilizados no algoritmo que estima a força 
de atrito. . 
7.5 Conclusões e Comentários 
Neste capítulo foram apresentados os resultados experimentais para os controladores 
em cascata na malha fechada Esses resultados demonstraram que a zona-morta existente na 
válvula proporcional bem como o atrito no cilindro alteram signiﬁcativarnente os resultados 
obtidos. Veriﬁcou-se que estes valores são inﬂuenciados pela temperatura. 
Foi demonstrado, também, que a utilização da compensação proposta em (6.8) pode 
diminuir os efeitos dessas não-linearidades. Contudo, se esta compensação for sobre estimada,
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ela pode levar a oscilações no sinal de controle e conseqüentemente no carretel da válvula nos 
posicionamentos ﬁnais. Estas não-linearidades inﬂuenciaram os parâmetros adaptados. 
O NFCC apresentou um melhor desempenho quando comparado com o CC e o VS- 
ACC, principahnente quando uma incerteza pammétrica foi provocada no valor do módulo de 
elasticidade volumétrica.
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s. CONCLUSÕES 
Neste trabalho apresentou-se a modelagem matemática de um atuador hidráulico 
composto por uma válvula tipo cam-:tel e centro crítico e um cilindro de dupla ação acoplado a 
uma carga inercial engastada em Luna superﬁcie através de um amortecedor. Iniciahnente, 
foram obtidos os modelos linear e não-linear de 3a ordem sem considerar a dinâmica da 
válvula. Então, a dinâmica de uma servoválvula tipo bocal-deﬂetor foi analisada e incluída no 
modelo, resultando em modelos lineares e não-lineares de 4” ordem sendo a dinâmica da 
válvula considerada como de la ordem. Foram discutidos os efeitos das não-linearidades, das 
incertezas paramétricas e das dinâmicas não-modeladas. Dessas análises, concluiu-se que o 
uso de um modelo linearizado diﬁculta a sintonia dos ganhos do controlador. 
g 
O controle do amador hidráulico em malha fechada foi analisado com diversos 
algoritmos de controle, incluindo uma revisão bibliográﬁca. Dessa análise, concluiu-se que o 
desempenho com os controladores clássicos (PID) é limitado pela localização dos pólos de 
malha aberta e que, além disso, as incertezas paramétricas e as não-linearidades diﬁcultam a 
sintonia do controlador. 
Como o sistema é controlável, os pólos podem, teoricamente, serem livremente 
alocados mediante uma realimentação de estados. Contudo, veriﬁcou-se que as incertezas 
paramétricas e as não-linearidades diﬁcultam a sintonia do controlador e a diﬁculdade na 
obtenção do sinal de aceleração complica a sua implementação experimental.
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A técnica da linearização por realirnentação tem se mostrado uma alternativa ao uso de 
um modelo linear. Resultados experimentais apresentados na literatura demonstraram que com 
uma lei de controle lirrearizante, a freqüência natural pennanece em tomo do mesmo valor 
para várias posições do atuador. ~ 
No tratamento das incertezas, o controle adaptativo aplicado ao modelo direto 
apresenta limitações de projeto no controle de posição devido ao grau relativo “3” ou “4” 
(quando a dinâmica da válvula é considerada de 1” ordem). Além disso, os controladores 
adaptativos baseados em modelos lineares com parâmetros incertos e constantes não 
apresentaram bons resultados devido ao atuador hidráulico ser um sistema altamente não- 
lirrear. 
Uma combinação de técnicas se mostrou uma alternativa para o controle do atuador 
hidráulico. Para esta combinação foram apresentadas a metodologia do backstepping e urna 
estratégia que interpreta o modelo do atuador hidráulico como dois subsistemas: mn 
subsistema mecânico acionado por um subsistema hidráulico. 
Nesta tese seguiu-se esta última, a qual é denominada de estratégia em cascata. Vários 
autores desenvolveram algoritmos baseados nesta estratégia sem incluir adinârnica da válvula. 
Nesta tese demonstrou-se que a dinâmica da válvula apresenta duras restrições no ganho 
proporcional do subsistema hidráulico e, conseqüentemente, na banda de passagem do mesmo. 
Demonstrou-se, ainda, que o efeito da dinâmica da válvula pode, inclusive, levar o sistema 
para a instabilidade. 
Com o objetivo de superar as limitações impostas pela dinâmica da válvula, foi 
sintetizado um algoritmo de controle através do método direto de Lyapunov para o modelo 
não-linear de 4° ordem do atuador hidráulico que inclui a dinâmica da válvula como uma
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dinâmica de la ordem. A estabilidade exponencial foi demonstrada para o caso em que os 
parâmetros são perfeitamente conhecidos. 
Os controladores em cascata foram testados experimentalmente em uma bancada 
hidráulica com um atuador hidráulico com uma válvula proporcional com centro 'supercrítico 
ao invés de uma servoválvula de centro crítico. 
Explicaram-se os efeitos das funções da cartela eletrônica na relação entre a tensão 
aplicada na entrada da cartela eletrônica e a vazão na válvula 
Para compensar os efeitos da zona-morta foi proposta uma compensação baseada na 
inversa da zona-morta, e para eliminar os efeitos dessa compensação foi proposta a inclusão 
de uma zona-morta na medição da posição do carretel da válvula. 
Veriﬁcou-se experimentahnente que os erros de trajetória são bastante inﬂuenciados 
pelo atrito estático, pelo atrito de Coulomb, pela presença da zona-morta e pela compensação 
proposta Observou-se que a adaptação dos parâmetros é bastante inﬂuenciada pela diferença 
que existe nos valores destas não-linearidades quando o atuador se movimenta em um sentido 
ou noutro. 
No que diz respeito à estrutura variável, concluiu-se que, dentro da camada lirnite, o 
controlador VS-ACC funciona como o CC com um aumento no ganho Kp e, 
conseqüentemente, está sujeito às mesmas restrições causadas pela dinâmica da válvula. 
O controlador proposto nesta tese (NFCC) apresentou erros de trajetória menores do 
que os outros controladores, principahnente quando sujeito a incertezas paramétricas. 
Pode-se ressaltar as seguintes contribuições dadas nesta tese: 
- análise da inﬂuência dos ganhos dos controladores em cascata nos pólos de malha 
fechada;
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- demonstração da inﬂuência da dinâmica da válvula no controle de malha fechada do 
subsistema hidráulico; 
- síntese da lei de controle para o controlador em cascata que inclui a dinâmica da 
válvula (NF CC) e análise de estabilidade; ' 
_ 
- síntese de um controlador usando a metodologia do backstepping; 
- implementação experimental dos controladores em cascata; 
- análise dos efeitos das funções da cartela eletrônica; 
- proposta de uma compensação para a zona-morta e um esquema para eliminação dos 
efeitos desta compensação na posição do carretel. 
Do ponto de vista teórico sugere-se para trabalhos ﬁiturosz
, 
- estender os controladores propostos para um atuador com cilindro assimétrico; 
- estudar o problema de atrito; 
- estudar o problema de controle de força em atuadores hidráulicos; «r 
- estender os algoritmos dos controladores em cascata para robôs hidráulicos com mais 
de um grau de liberdade. 
Do ponto de vista prático sugere-se: 
- implementar os controladores com uma servoválvula; 
- construir urna bancada de testes que pennita testar os controladores com massas 
diferentes.
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APÊNDICE A - coNcE1Tos BÁs1cos DE MECÂNICA Dos 
1‹¬LU1Dos 
A.1 Introdução 
Este apêndice apresenta uma breve revisão de algims conceitos básicos da mecânica 
dos ﬂuidos que são utilizados na modelagem de um atuador hidráulico no capítulo 2. 
Neste apêndice, a seção A.2 trata da deﬁnição de potência em um escoamento, a 
seção A.3 do módulo de elasticidade volumétrica, a seção A.4 da conservação da massa, a 
seção A.5 da equação de Bemoulli e a seção A.6 do escoamento através de um oriﬁcio. 
A.2 Potência Hidráulica 
A potência disponível de um escoamento de óleo é deﬁnida como (STRINGER, 1976) 
Pot=PxQ[W], (A.1) 
onde P é a pressão do óleo [Pa] e Q é a vazão volmnétrica [m3.s`1]. 
A.3 Módulo de Elasticidade Volumétrica (Bulk Modulus) 
O módulo de elasticidade volumétrica B [Pa] mede a capacidade de um ﬂuido ser 
comprimido e é deﬁnido pela relação diferencial ' 
5 z PÉ, ~ (A2)dp
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onde dp é a variação incremental na massa especíﬁca de um ﬂuido o qual começa com uma 
massa especíﬁca p [Kg.m'3] e é submetido à variação na pressão incremental dP. Para maioria 
dos ﬂuidos hidráulicos o módulo de elasticidade volumétrica é muito alto, indicando que 
uma variação de pressão muito alta é necessária para produzir uma variação muito pequena na 
massa especíﬁca (BURTON, 1994). Isto justiﬁca a ﬁcqüente suposição de que os líquidos são 
essencialmente incompressíveis. 
A.4 Conservação da Massa ~ 
O estudo apresentado nesta seção é baseado em LINSINGEN (2001). 
_ 
O princípio de conservação da massa para um volume de controle qualquer estabelece 
que “o ﬂuxo líquido de massa através da superﬁcie de controle é igual à variação de massa no 
interior do volume de controle”. 
Seja um escoamento através de um volume de controle de forma arbitrária. Em 
princípio, a velocidade vel [m.s'1] de cada partícula de ﬂuido pode assumir qualquer direção e, 
desse modo, o ﬂuxo de massa em tennos vetoriais, para um elemento de massa dm= pdv, 
atravessando urna área elementar dA [m] da superﬁcie de controle é dm = pV,,dÃ [Kg.s'1]. 
Assim sendo, o princípio de conservaçãoda massa aplicado a este volume de controle 
genérico, pode ser expresso por: 
_ - Õ › 
ic pve¡dA+ãt- ` ÍH,C pdv = 0 (A-3) 
O primeiro termo desta equação representa o ﬂuxo líquido de massa através da 
superﬁcie de controle, e o segundo termo, a variação de massa no interior do volurne de 
controle.
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Exemplg A .1 - Escoamento unidimensional em regime permanente 
Seja um volume de controle ﬁxo com uma enuada e uma saída como mostrado na 
ﬁgura A.1. As propriedades do ﬂuido são invariantes no tempo, ou seja, a massa especíﬁca e a 
velocidade são constantes em cada seção. 
D1, Ven, A1 
¬...n1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ‹ . . . . . . . . .` 
-›:_ -
É 
: 
V.C. pla Vel2› A2 
_ 
s.c. 
` ` ``````` 
'Ea 
..... 
Figura A.1 - Volume de Controle Fixo 
Aplicando a equação (A3) e empregando a convenção de que a normal à superﬁcie de 
controle aponta para fora do volume de controle, obtém-se 
<£CPV¢1dA = L P1(` Vz11)dA+ L P2Vz12dA = 0› (Á.4) 
resultando em 
P1VzuA1 = P2Vzi2A2 - (A5) 
Considerando que a vazão é dada pelo produto da velocidade pela área (Q ='ve|A), a 
vazão mássica pode ser expressa por 
mi = P1Va1A1 = p1Q1 (A_6) 
mz = P2Vz12A2 = P2Q2 (A7)
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, _ 
Quando se admite que a massa é distribuída uniformemente no volume de controle tal 
que pl = p, , o que é utilizado com muita ﬁeqüência no dimensionamento de sistemas 
hidráulicos, a equação de continuidade se reduz a 
Q=Q¡=Qz- 
A.5 Equação de Bernoulli 
Conservação da energia - Se os efeitos da viscosidade são desprezados, tal que não 
existe dissipação de energia, e se o escoamento é assumido incompressível, permanente 
(velocidade e a massa especíﬁca são constantes) e irrotacional, então a soma das energias 
cinética e potencial por unidade de volume é conservada (BURTON, 1994): 
špvfl + pg,Z + P = constante, 
i 
(A-9) 
onde g, é a aceleração da gravidade [m.s`2] e Z é a altura [m] acima de um nível de referência 
estabelecido. Esta equação é conhecida como Qugão de Bemoulli. O primeiro termo do lado 
1 . . , . . esquerdo da equação špvš, representa a energia cmetica por unidade de volume e os outros 
dois termos representam as duas fontes de energia potencial por unidade de volume: devido à 
gravidade (pg,Z) e à pressão (P). 
Aplicando-se a equação acima entre duas localizações diferentes, no ﬂuido, tem-se: 
1 1 
špvšiz 'l' Pgfzz + P» = Epvšlb + Pgfzb + Pb (A'10) 
onde ( ), e ( )b referem-se às localizações a e b respectivamente.
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A.6 Escoamento Através de um Orifício 
Em muitas aplicações práticas de dispositivos hidráulicos, o ﬂuido é forçado a escoar 
através de' pequenas aberturas de válvulas (“oriﬁcios”), nas quais existe uma pressão 
diferencial relativamente alta. Desenvolve-se, a seguir, um modelo aproximado para descrever 
a relação entre a vazão e a queda de pressão no oriﬁcio. A situação idealizada é mostrada na 
ﬁgura A2. 
QTDV. 
Área do 0riﬁcin=Au 
Figura A.2 - Escoamento através de um orifício 
O ﬂuido na câmara de alta pressão Pa passa através de um pequeno oriﬁcio de área A0 
(onde A0 é muito menor do que a área de seção transversal da câmara), para dentro de uma 
segunda câmara de baixa pressão Pb (BURTON, 1994). Para passar através do oriﬁcio o ﬂuido 
deve acelerar a uma velocidade relativamente alta, e isto ocorre ao custo de urna queda de 
pressão. Aplicando (A. IO) no escoamento da ﬁgura A.l , onde o ﬂuido entra por “a” e saí por 
“b”, e tomando a velocidade “a” pequena o 'bastante de forma a poder ser desprezada, tem-se 
1 z , . . _ 2 
špvcn, +Pb E Pa. Isolando ven, obtem-se a velocidade no onﬁcio vc", = 5(P, -Pb). 
Multiplicando a velocidade por A0 tem-se a vazão volumetrica através do oriﬁcio dada por
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Q=A0,/%‹P, -Pb). (^'“) 
Devido a perdas, a vazão dada pela equação (A.l1) é maior do que a real, para 
compensar isto, introduz-se um coeﬁciente de descarga cd < 1, o qual pode ser determinado 
experimentalmente(c,, z 5/8) (STRINGER, 1976). Assim, a equação acima assume a 
seguinte fonna: 
' 2 (A.12) Q=°‹1Ao 5(Pz'Pb)-
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APÊNDICE B - CONTROLE DE UM ATUADOR HIDRÁULICO 
USANDO A METODOLOGIA DO BA CKSTEPPING 
B.l Introdução ~ 
Neste apêndice propõe-se um algoritmo para O problema de controle de seguimento de 
trajetórias em atuadores hidráulicos utilizando-se a metodologia do backstepping (CUNHA et 
al., 2000b). A partir de uma linearização por realimentação coloca-se O sistema do atuador 
hidráulico na forma necessária para aplicação do backstepping de um integrador. Utilizando 
uma realimentação de estados e a metodologia do backstepping obtém-se a lei de controle 
resultante. 
O backstepping é um procedimento de projeto recursivo que interliga O projeto de 
controle por realimentação com a escolha de uma função de Lyapunov. O projeto do sistema 
completo é feito a partir da escolha de Luna lei de estabilização e de uma função de Lyapunov 
para um subsistema e, a partir daí, seguindo os passos de procedimento de projeto, 
encontra-se a lei de controle e a função de Lyapunov para O sistema completo (KRSTIC et al., 
1995, KHALIL, 1996). - 
Observação B.l - Neste apêndice considera-se que os parâmetros do modelo do atuador são 
conhecidos. Dessa forma, as leis de controle são escritas em função dos parâmetros do sistema 
ao invés dos parâmetros nominais.
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Neste apêndice, a seção B.2 apresenta uma breve descrição do backstepping de um 
integrador. Na seção B.3 aplica-se o backsteppíng de um integrador em um atuador hidráulico. 
A seção B.4 apresenta uma comparação entre o controlador proposto e o controlador em 
cascata ﬁxo (CC) baseado no modelo não-linear de 38 ordem. Na seção B.5 apresenta-se a 
conclusão do apêndice.
u 
B.2 Backstepping de um Integrador 
Nesta seção apresenta-se uma breve descrição do backstepping de um integrador. Para 
maiores detalhes veja KRSTIC et al. (1995) e KHALIL (1996). Considere o sistema 
X = l'l(X) + b(X)Ç 
Ç= u, (B-2) 
onde [XT e R““ é o vetor de estados, u e R é a entrada de controle, h : D -› R" e 
b :D -› R" são funções suaves em um domínio D C R" que contém X = O e h(0) = 0. 
Hipótese B.l - Existe uma lei de controle por realimentação de estados continuamente 
diferenciável
p 
C = <1(X)› <1(0) = 0, (B-3) 
e uma função suave, deﬁnida positiva, radialmente ilimitada V:R"-›R que satisfazal 
%:(Â[h(×) + b(×)‹z(×)]é -W(x), vx E D, 
onde W(x) é Luna função semi-deﬁnida positiva. 
ÕV ÕV ÔV B..-__: i __ (KE-]Al.IL,l996 
õx iiôx, õxnl
)
l6l 
Sob esta hipótese, a lei de controle (B.3), aplicada em (B.l), garante a estabilidade 
global de x(t), e, através do teorema de LaSalle-Yoshizawa, a regulação de W(x(t)),'ou seja, 
lim W(x(t)) = O (veja KRSTIC et al. (1995)). Í-}® 
Um resultado mais forte de convergência pode ser obtido usando o teorema de LaSalle, 
ou seja, x(t) converge para o maior conjunto invariante N, contido no conjunto 
Ê, = {x(t) e R” W(x) = 0}. Se W(x) é deﬁnida positiva, o controle (B.3) faz com que x = O 
seja um ponto de equilíbrio globahnente assintoticamente estável. 
Lema B.l (Backstepping de um integrador) - Considere o sistema (B.1)(B.2) e suponha que 
(B.l) satisfaz a Hipótese B.l com Ç e R como sua entrada de controle. 
(i) Se W(x) é deﬁnida positiva, então 
V,‹›‹,ê› =v‹›‹›+§[c-‹z‹×›]2 (BA) 
é uma função de Lyapunov para o sistema (B.l)(B.2), ou seja, existe uma lei de controle 
u = ot(x,¿;) a qual toma (x = 0 , Ç = 0) um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente 
estável de (B.1)(B.2) . Uma dessas leis de controle é 
u = 9°-í[h‹›‹› + b<›‹›ê]-~õ1b‹›‹› - 1<[c - ‹×‹›‹›], (B5) õx Ôx 
onde K > 0. 
(ii) Se W(x) é apenas semi-deﬁnida positiva, então existe Luna lei de controle a qual toma 
V, (x,Ç) 5 -W(x,C_,) S 0, tal que W(x,Ç) > O sempre que W(x) > 0 ou Ç ¢ ot(x). Isto garante a
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estabilidade global e que {xT (t) Ç(t)r converge para o maior conjunto invariante N, contido 
no conjunto Et = {xT (t) Ç(t)jr e RM' W(x) = 0, Ç = ot(x)}. 
Com o objetivo de facilitar a aplicação do backstepping de um integrador, baseado no 
Lema B.1, e visando a estabilidade (assintótica) global propõe-se o seguinte algoritmo: 
1) Coloque o sistema a ser controlado na forma (B.l)(B.2); 
2) Ache uma realimentação de estados ot(x) tal que o sistema >'<=f(x)+g(x)ot(x) seja 
(assintoticamente) estável, com ot(0) = 0; 
3) Ache uma função de Lyapunov (suave, deﬁnida positiva, radialmente ilimitada) V(x) tal 
que a desigualdade 
lê-x\Í[h(x) + b(×)‹z(×)]s -W(x), \~/X 6 D, 
se veriﬁca; 
4) Construa Luna função de Lyapunov candidata
l 
vt = v‹×› + šlc - ‹z<›‹›]2 ; 
5) Calcule a lei de controle “u” de modo que 
V, (X, Ç) = %[h(×) + b(×)‹z(×)]+ %b(×)r + ff, 
onde r = Ç - a(x) e f = u - dt , seja semi-deﬁnida negativa (deﬁnida negativa). Uma possível 
lei de controle é (B.5).
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Observação B.2 - Com W(x) somente semi-deﬁnida positiva obtém-se estabilidade global e 
a convergência do vetor de estados para um conjunto invariante, contudo se W(x) é deﬁnida 
positiva o ponto de equilibrio (x = O , Ç = 0) é globalmente assintoticamente estável. 
B.3 Backstepping de um Integrador Aplicado a um Atuador Hidráulico 
Considerando FL = O, o modelo não-linear de 3a ordem do atuador hidráulico é dado 
por (equações (2.35)(2.36)) 
M5? + By = APA 
PA = _ﬁày + ﬂ<,mugu. 
(B-6) 
(B-7) 
Para obter o controlador através da metodologia do backsteppíng utilizam-se os passos 
descritos na seção anterior. Usando a deﬁnição do erro de seguimento de trajetória 'Y = y - yd , 
o sistema (B.6)(B.7) pode ser rescrito como 
M`~›)+Bs`v=APA -Mm -Bm 
PA = -ÍÀY + ﬂíhuugu. 
(B-3) 
(B-9) 
Deﬁnindo uma força F e uma entrada de controle “u” dadas, respectivamente, por 
F=APA ` Myú ` Byd 
l . l .. U +íA-(Myf¡3) + By¿ +ua):|9 
o sistema (B.8)(B.9) pode ser escrito da seguinte forma: 
W + B? = F A 
F z ua . 
(B.1o) 
(B.11) 
(B.l2) 
(B.l3)
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Passo 1: Para colocar o sistema na fonna (B. l)(B.2) deﬁne-se um vetor de erros de trajetória 
para o subsistema (B.12) dado por p3 = É . Assim, resulta 
(33 =h(p3)+bF (B.14) 
rzua, <B.15› 
0 1 0 
onde h(p3)= O __B p3eb= L. M M 
Passo 2: Nesta etapa do projeto deve-se calcular uma lei de controle virtual Fd(p3) de modo 
que 
löz = h(Dz) + bFd (B-16) 
seja assintoticamente estável. Usando uma realimentação de estados do tipo 
Fa =Fú(P3)="[\V1 Wzksf c°m \l¡1›\V2 > 0› (B'17) 
o sistema (B.16) resulta ps = Awps, onde AMF é dado por 
O 1 
AMF: _L _(B+w2) - M M 
Como os autovalores de Al\/[F estão sempre no semi-plano complexo esquerdo, então a 
lei de controle virtual (B.17) aplicada ao subsistema (B.l6) faz com que o sistema seja 
assintoticamente estável. Além disso, pode-se aﬁrmar que existem matrizes Pm e Qm 
simétricas deﬁnidas positivas que satisfazem 
Aí/|FPm +PmAMF =“Qm (B`18) 
Passo 3: De (B.l8) pode-se concluir que uma função de Lyapunov para o sistema (B.l6) com 
a lei de controle (B.l7) é dada por
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V(p3)= p3TPmP3› (BJ9) 
onde Pm=[P11 P12:|. 
Piz P22 
Passo 4: A ﬁmção de Lyapunov candidata para o sistema total é dada por
1 
V. = PzTPmpz +§lF-Fr 12 (B.2o) 
Passo 5: Para calcular “ua” de forma que a derivada temporal de (B.20) seja deﬁnida negativa, 
utiliza-se a equação (B.5): 
ÔF z-L :Ç 
älh(pz)+ b(r›z)F]=-wry -wzy
3 
ÕV l L --b=- 2 2~ 
õpa Mi yP22+ yprz) 
é z 2 a ~ .21 
uz :_\|-'1y_\V2y_"l\7['(Yp22 +yp12)"K(F_Fd) 
(B ) 
A equação (B.2l) juntamente com a equação (B.1l) formam a lei de controle para que 
o sistema original rastreie urna trajetória de posição desejada 
Observação B.2 - Das equações (B.l1) e (B.21) nota-se que os sinais necessários à 
implementação deste controlador são: posição, velocidade, aceleração e diferença de pressão 
entre as câmaras. A posição e a diferença de pressão são medidas atmvés de transdutores. A 
velocidade é obtida através de derivação numérica e ﬁltragem. No caso em que os parârnetros
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do sistema são conhecidos, a aceleração pode ser calculada a partir dos sinais de velocidade, 
diferença de pressão ev da equação (B.6) (CUNHA et al., 1998). Quando os parâmetros do 
sistema não são perfeitamente conhecidos, tuna altemativa é obter a aceleração através de 
derivação numérica e ﬁltragem, onde os problemas são os picos que podem ser originados por 
ruído no sensor. O uso do sinal de aceleração em algoritmo de controle de sistemas hidráulicos 
é muito comum, podendo ser encontrado em diversos algoritmos propostos na literatura 
(CUNHA et al., 1998,YAO et al., 1997, 1998, SOHL e BOBROW, 1997). 
B.4 Similaridade entre Controladores 
A lei de controle no subsistema mecânico para o controlador em cascata ﬁxo (CC), 
equação (4.6), é dada por 
1 .. . 
PAd :X(Myr +Byr _-KDz)' 
Para obter o seguimento de trajetória no subsistema hidráulico (B.7) a lei de controle, 
equação (4.9), é dada por › 
1 . 1 - ~ (B-23) 
ucc =kÊ[Ay+f(PM "KPPA):i'
V 
A similaridade do controlador proposto neste capítulo utilizando a metodologia do 
backsteppíng com o controlador gerado usando a estratégia em cascata é demonstrada na 
seqüência. Para tanto, a partir de algumas considerações sobre as equações (B.ll)(B.2l) 
obtém-se as equações que descrevem o controlador em cascata. 
Substituindo (B.lO) e (B.17) em (B.2l) e fazendo K= Kp resulta
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~z :Ç 2 fl, N, .. . ~ z-L 
uz ="\V1Y"\VzY_'M(yPz2 + yp12)'KP(APA ` Myó _By‹¡ +\~|-'1Y+\V2y)' 
Esta equação pode ser rescrita como 
uz ='(\V1+2`P22 ç"\I¡z:§"KP APA _Mya "B§'ú + \V1+;2""P1z y+\Vzç ' M MK? 
Deﬁnindo 
W1 = 7°(B+KD)"NH<¿p12 (B24)
P 
\|J2 =À.M+KD (B.25)
P 
Pzz =ä› (B.2ó) 
obtém-se 
ua = -›»(B+KD)§-(›»M+KD)§-1<P[APA -Myd -Byd+›.(B+1<D)y+(>»M+1<,,)§] 
ua =->»(B+KD)›7-(>»M+KD)§-AKP{PA -§[M(vd -W)+ Bm -W)-KD(§+w)]} 
=-i(B +KD);7 -(›»M+K,,)`~y-A1<,,[PA -7f\~(My, +By, - K,,z)¶. 
Utilizando a deﬁníção de PM dada em (B.22) a equação acima pode ser escrita como 
ua=-À(B+KD)§-(ÀM+KD)§-A1<P[PA-PM] 
(827) 
=-À(B+1<D)§-(›»M+1<D)§-AKP1.
` 
Substituindo (B.27) em (B.1 1) resulta
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u zäzxy +ä[Myf,” +Byd - À(B+ KD)§~ (xM+ KD)'y^"- A1<,,§A]) 
Ay +¿[M(yz;› _ rç)+B(y,, -r;‹)-K,,(ç +z;)-A1<PõA1) 
ll 
=-Lfzxy +l[My<” +By - Knz- AKPFA] 
Khugu \ Í I 
=-1-(Ay+l[APM -A1<,,13,,] 
Khugu \ 
1 
f 
1 . ~ =i- A' -P -K P ' 
Khugu K 
Ad P A1) 
Comparando esta equação com a equação (B.23) tem-se que u = ucc. Assim, pode-se 
aﬁnnar que é possível sintonizar o controlador proposto de modo a obter o mesmo 
desempenho do controlador em cascata (CC). 
B.5 Conclusões 
Neste apêndice foi proposto um controlador utilizando a metodologia do backstepping 
e a linearização por realimentação. 
Uma comparação deste controlador com o controlador em cascata ﬁxo (CC) baseado 
no modelo não-linear de 3” ordem apresentado no capítulo 4, mostrou uma equivalência entre 
os controladores.
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